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-Afiação exposta deverá ser a mínima possível, e sempre amarrada em grupos compactos, 

protegidos por espiral plástico, de modo a formar um único "feixe", instalados nos cantos 

horizontais e verticalmente, com dobras quase retas. 

- Para facilitar a manutenção, a fiação interna deverá obedecer aos seguintes códigos de cores: 

• Secundário: amarelo; 

• Aterramento: preto; 

• Circuito de comando: cinza; 

• Circuito de força: vermelho. 

- Todas as juntas e derivações deverão sei prateadas e os acessórios de conexão, tais 

como parafusos, porcas e arruelas, deverão ser de aço inoxidável. 

- As juntas e derivações deverão ser adequadamente preparadas e rigidamente aparafusadas de 

maneira a assegurar máxima condutibilidade. 

As bitolas mínimas dos condutores nas instalações deverão ser 

• Numero 14 AWG 1 5mm2 para as entradas internas 

• Numero 12 AWG 2,5mm2 para as ligações dos aparelhos de iluminação, 

• Numero 10 AWG 4,Omm2 para as entradas aéreas ou externas 

- Teste de Inspeção 

Caberá a fiscalização proceder os testes dos equipamentos em bancadas montadas na 

Unidade de Negócio respectiva, verificando se os equipamentos atendem as características 

técnicas tais como vazão, altura manométrica e rendimento solicitados, compatíveis com as 

curvas de operação apresentadas pelo fabricante e em conformidade com o projeto Havendo 

divergência, a fiscalização comunicara ao responsável que devera tomar as providências 

devidas à substituição do equipamento, responsabilizando-se inclusive pelos custos de frete e 

despesas adicionais. 

- Informações Operacionais 

A contatada deverá afixar na parte interna da porta do abrigo do quadro elétrico uma 

contendo informações básicas para operação, tais como características gerais do] 
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(profundidade, NE, NO é Q), dados gerais da bomba (Q, AMT e P), dados de instalação 

(profundidade do boznbeador, profundidade dos eletrodos de nível), etc. 

7.4. MOVIMENTO DE TERRA 

7.4.1. MATERIAL DE 10  CATEGORIA 

a) Solo arenoso: .agregação natural, constituído de material solto sem coesão, 

pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas ou quaisquer de suas combinações, com ou sem 

componentes orgânicos. Escavado com ferramentas manuais, pás, enxadas, enxadões; 

b) Solo lamacento: material lodoso de consistência mole, constituído de terra 

pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição. Removido com pás, 

• 	baldes, "drag-llne"; 

7.4.2. MATERIAL DE 2 9  CATEGORIA 

a) Solo de terra compacta material coeso, constituído de argila rija, com ou sem 

ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais Escavado com picaretas, 

• 	alavancas, cortadeiras; 

b) Solo de moledo ou cascalho: material que apresenta alguma resistência ao 

• desagregamento, constituído de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de 

decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, "pedras-bola" até 25cm. Escavado com 

picaretas, cunhas, alavancas; 

74.3. MATERIAL EM ROCHA 

a) Solo de rocha branda material com agregação natural de grãos minerais, ligados 

mediante forças coesivas permanentes, apresentando grande resistência a esca)ação 

manual, constituído de rocha alterada, "pedras-bola' com diâmetro acima de 

matacões, folhelhos com ocorrência continua Escavado com rompedores, picaretas, alavj3pí 



• 	cunhas, ponteiras, talhadeiras, fogachos e, eventualmente, com uso de explosivos; 

b) Solo em rocha são a fogo materiais encontrados na natureza que só podem 

ser extraídos com emprego de perfuraçâo e explosivos. A desagregação da rocha é obtida 

utilizando-se da força de explosão dos gases devido à explosão. Enquadramos as rochas duras 

como as rochas compactas vulgarmente denominada, cujo volume de cada bloco seja 

superior a 0,5m 3  proveniente de rochas graníticas, gnaisse, sienito, grês ou calcário duros e 

rocha de dureza igual ou superior à do granito. 

Neste tipo de extração dois problemas importantíssimos chamam à atenção 

vibração e lançamentos produzidos pela explosão A vibração e o resultado do numero de furos 

• efetuados na rocha com marteléte pneumático e ainda do tipo de explosivos e espoletas 

utilizados. Para reduzir a extensão, usa-se uma rede para amortecer o material da explosão. 

Deve ser adotado técnica de perfurar a rocha com as perfuratrizes em pontos ideais de 

modo a obter melhor rendimento do volume expandido, evitando-se o alargamento 

desnecessário, o que denominamos de DERROCAMENTO 

Essas cautelas devem fazer parte de um plano de fogo elaborado pela 

CONTRATADA onde possam •  estar indicados: as cargas, os tipos de explosivos, os tipos de 

ligações, as espoletas, método de detonação, fonte de energia (se foro caso). 

As escavações em rocha deverão ser executadas por profissional devidamente 

habilitado 

Nas escavações com utilização de explosivos deverão ser tomadas todas as 

precauções exigidas 

pelas normas regidas pelos órgãos reguladores desse tipo de serviço A seguir, 

lembramos alguns desses cuidados: 

a) A aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitas 

obedecendo as prescrições legais que regem a materia 

b) As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas 

expelidos não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais próxima. 

e) A detonação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta. ( 

d) Destinar todos os cuidados elementares quando à segurança dos opbrários, 

transeuntes, bens moveis, obras adjacentes e circunvizinhança e para tal proteço /4r 

malha de cabo de aço, painéis etc., para impedir que os materiais sejam lançados a c9ân rã 
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Essa malha protetora deve ter a dimensão de 4m x 3 vezes a largura da cava, usando-se o 

material: moldura em cabo de aço Ø 3/4', malha de 5/8°. A malha é quadrada com 10cm de 

espaçamento. A malha é presa com a moldura, por braçadeira de aço, parafusada, e por 

ocasião do fogo devera ser atu antada nos bordos cobrindo a cava Como auxiliares serão 

empregadas também uma bateria de pneus para amortecimento da expansão dos materiais. 

• 	e) A carga das minas deverá ser feita somente quando estiver para ser detonada e 

jamais na véspera e sem a presença do encarregado do fogo (Blaster) Devido a irregularidade 

no fundo da vala proveniente das explosões é indispensável a colocação de material que 
• 	regularize a área para assentamento de tubulação. Este material será: areia, pó de pedra ou 

• 	outro de boa qualidade com predominância arenosa. A escavação em pedra solta ou rocha terá 

sua profundidade acrescida de até 15cm para colocação de colchão (lastro ou berço) de 

material já especificado. 

7.4.5. ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA 

Este tipo de escavação e destinada a execução de serviços para construção de unidades 

tais como 

Reservatórios, Escritórios, ETAS, etc. Somente para serviços de Rede de água e esgoto, 

adutora se faz distinção de solo. 

As escavações serão feitas de forma a não permitir o desmoronamento As cavas deverão 

possuir dimensões condizentes como espaço mínimo necessário ali desenvolvido. 

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o 

seu escorregamento ou enxurrada As paredes das cavas serão executadas em f Ima de 

taludes, e onde isto não seja possível em terreno de coesão insuficiente, para anter os 

cortes aprumados, fazer escoramentos.
1  
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As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de acordo 

com a conveniência do serviço. Não será considerado altura das cavas, para efeito de 

classificação e remuneração. 

7.5. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

7.5.1. Transito e Segurança 

A contratada é responsável pela sinalização adequada, conforme padrão vigente pela 

contratante, devendo portanto, efetuar os serviços o mais rápido possível à fim de evitar 

transtorno à via publica. 

1.52. Locação e Abertura de Valas 

A tubulação deverá ser locada com o projeto respectivo admitindo-se certa flexibilidade na 

escolha definitiva de sua posição em função das peculiaridades da obra 

Os níveis indicados no projeto deverão ser obedecidos, devendo-se fixar-se, previamente o RN 

Geral a seguir. A vala deve ser escavada de modo a resultar numa secção retangular.  

Caso o solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admiti se 

taludes inclinados a partir do dorso do tubo, desde que não ultrapasse o limite de inclinação de 

14 

A largura da vala devera ser tão reduzida quanto possível, respeitando-se o limite de D + 30 cm, 

onde 13 e o diâmetro externo do tubo a assentar. Logo, para os diversos diâmetros as valas terão 

as seguintes larguras no máximo 

»ØSOmmàl5Omm ..................0,5Dm; 

» 0 200mm à 250 min ....... .......... 0,70m; 

» 0 300mm .....................................0,8Dm; 

» 0 350mm 	 1,00m, 

» 0 kSOmm a 500 mm 	1,10m, 

» 0 550mm à 700 mm .................1,ZOm; 

» 0 BOOmm a 1000 mm 	1,40m 
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As valas para receberem a tubulação serão escavadas segundo a linha do eixo, obedecendo o 

projeto. 

Para os diâmetros as valas terão as seguintes profundidades: 

» 0 SOmm a 100 mm 	0,90m, 

» 0 125mm a 200 mm 	1,00m, 

» 0 250mm à 300Pim .................. 1,1Dm; 

» 0 350mm à SOOmm ............. ..... 1,2Dm; 

» 0 SSOmm à 600 mm ................1,40m; 

» 0 650mm à 700 mm ...... .......... 1,5Dm; 

» 0 BOOmm 	 1,60m, 

» 0 900mm ..............................1,70m; 

» 0 1000mm ...........................1,8Dm. 

A escavação será feita pelo processo manual ou mecânico, julgado mais eficiente Quando a 

escavação for mecânica, as valas deverão ter o seu fundo regularizado manualmente antes do 

assentamento da tubulação 

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos 

O material escavado será colocado de um lado da vala de tal modo que, entre a borda de 

escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 0,40m 

A fiscalização poderá exigir escoramento das valas, que poderá ser do tipo continuo ou 

descontinuo, se a obra assim o exigir. 

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos locais de grandes 

movimentos 

7.53, COMPACTAÇÃO EM VALAS 

A compactação de aterros/reaterros em valas será executado manualmente, em 

camadas de 20 cm, ate uma altura mínima de 30 cm acima da geratriz superior das tubulações, 

passando então, obrigatoriamente, a ser executada mecanicamente com utilizyção de 

equipamento tipo "sapo mecânico', também em camadas de 20cm As camadas /deverão 

ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 3%) ate se obter pelo ens,io normal 7- 
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de compactação grau igual ou Superior a 95% do Proctor Normal comprovado por mei 

laudo técnico. 

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar 

o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições 

técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento. 

Os defeitos surgidos na pavimentação executada sobre o reaterro, causados por 

compactação inadequada, serão de total responsabilidade da contratada, 

7.54. COMPACTAÇÃO EM CAVAS DE OUTROS TIPOS 

Dependendo das dimensões do aterro, do tipo de solo, do grau de compactação que se 

queira obter, a compactação em cavas poderá ser feita através de soquetes, sapos 

mecânicos, placas vibratórias, pé de carneiro, rolos, etc.  

Quando o desmonte de rocha ultrapassar às limites fixados, a contratada deverá efetuar 

o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições 

técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento. 

O processo a ser adotado na compactação de cavas, bem como as espessuras 

máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização. Considera-se necessária a 

compactação mecânica, em cavas, sempre que houver a adição de solo adquirido ou 

substituição. Basicamente e um processo de adensamento de solos, através da redução dos 

índices de vazios, para melhorar seu comportamento relativo a capacidade de suporte 

r 	variação volumétrica e impermeabilização. 

A seqüência normal dos serviços deverá atender aos itens específicos abaixo 

a) lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a 

espessura solta adotada, 

b) regularização da camada de modo que a sua espessura seja 20 a 25% maior do que altura 

final da camada, após a compactação; 	 / 
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c) homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material 

conglomeradõ, blocos ou matacões de rocha alterada, etc.; 

• d) determinação expedita da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de aeração ou 

umedecimento do solo, para atingir a umidade ótima; 

7.5.6. JAZIDA 

É a denominação do local utilizado para extração dê materiais destinados à provisão 

ou complementação dos volumes necessários a execução de aterros ou reatei ros, nos casos em 

que haja insuficiência de material ou não seja possível o reaproveitamento dos materiais 

escavados. 

A qualidade dos materiais será função do fim a que se destina e será submetida a 

aprovação da fiscalização. 

Deverão ser apresentados documentos que comprovem a compra, posse ou 

autorização do proprietário e licença de extração do material da jazida junto ao órgão 

competente. 

7.5.7. CORTE ËATERRO COMPENSADO 

Em determinadas situações, e possível que a terraplanagem seja basicamente de 

acerto na conformação do terreno, não envolvendo nem aquisição nem expurgo de material. 

Para tanto, utiliza-se trator de esteira para fazer tal trabalho, não devendo a distância entre 

os centros geométricos dos volumes escavados e dos aterrados ser superior a 40,00 m. 2iso 

esta distância ultrapasse os 40,00m recomenda-se a utilização de caminhões para real ar o 

transporte 
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As valas serão escavadas com mínima largura possível e, para efeito de medição, 

salvo casos 

especiais, devidamente, verificados e justificados pela FISCALIZAÇÃO, tais como: terrenos 

acidentados, obstáculos superficiais, ou mesmo subterrâneos, serão consideradas as larguras 

e profundidades seguintes, para as diferentes bitolas de tubos 

7.5.8. FORMA DE DETERMINAÇÃO DE VOLUME (Mó ó) 

O volume será determinado da seguinte forma 

a) toma-se a média das profundidades da camada de um trecho situado entre 2 (dois) 

piquetes consecutivos através da fórmula seguinte: 

• 	
hli-h2 

HM= -------------------- 

2 

Onde: 

itt é a profundidade no primeiro piquete e h2 a do segundo, estando o trecho situado entre o 

primeiro e o segundo piquete, e assim sucessivamente ate completar a distância entre 2 

(dois) poços consecutivos 

b) Para a determinação da extensão total da vala considera-se a distância entre os eixos 2 (dois) 

poços consecutivos 

c) A somatorla dos resultados entre piquetes (inteiro ou fracionário) no flZcho 

compreendido entre • 2 (dois) poços consecutivos, multiplicado pela méd/a das 

profundidades e largura especificada, será o volume total escavado. 



1) Uma vez verificado que os materiais proveniente das escavações das valas, ou ainda, dos 

materiais de demolição não possuem a qualidade necessária para reaproveitamento, 

classificando-se como imprestáveis, a FISCALIZAÇÃO determinara a imediata remoção para 

local apropriado, chamado então de "bota-fora".  

2) Poderemos, também, ter a necessidade de remoção de material de escavação para 

futuro reaproveitamento, apenas esta sendo afastado da área de trabalho com distância ate 

500 metros por conveniências técnicas dos serviços, mas autorizado pela FISCALIZAÇÃO 

Para ambos os casos, os serviços consistem na carga, transporte e descarga dos 

materiais removidos, ficando a critério da Fiscalização a autorização do volume A distância 

admitida para lançamento será de ate 5 km 

7.6. RESERVATÓRIO 

7.6.1. TUBULAÇÔES DE ENTRADA 

A entrada de agua pode ser feita em qualquer posição de altura do reservatório.  

Entretanto, duas posições de entrada prevalecem, a entrada acima do nível de agua (entrada 

livre) e a entrada afogada. 

A velocidade de agua na tubulação de entrada não pode exceder o dobro da velocidade 

na adutora que alimenta o reservatório. No caso de entrada afogada em reservatórios de 

montante, a tubulação de entrada deve ser dotada de dispositivo destinado a impedir o retorno 

de agua 

A diferença de altura entre a entrada livre e a afogada poderá variar de 2 a 10 

dependendo do tipo de reservatório (enterrado, apoiado ou elevado), de modo que cox a 

entrada afogada poderá haver uma economia substancial de energia elétrica, /  
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Quando o reservatório ficar cheio, a entrada deve ser fechada por meio de vá v 

automática comandada pelo nível do reservatório, como por exemplo, os registros automáticos 

de entrada 

O diâmetro da tubulação de entrada é usualmente o mesmo da adutora. Se existirem 

duas câmaras, haverá uma entrada para cada câmara. As tubulações e peças com flanges devem 

ficar dentro de um poço com acesso para a manobra dos registros. 

7.6.2. TUBULAÇÕES DE SAIDA 

A velocidade da agua nas tubulações de saída não deve exceder uma vez e meia a 

velocidade na tubulação da rede principal imediatamente a jusante A saída de agua deve ser 

adotada de sistema de fechamento por válvula, comporta ou adufa, manobrada por dispositivo 

situado na parte externa do reservatório. A jusante do sistema de fechamento deve ser previsto 

dispositivo destinado a permitir a entrada de ar na tubulação 

• 	Para o reservatório elevado, a tubulação de saída encontra-se na laje de fundo, situando-se o 

nível mínimo pouco acima 

7.63,EXTRAVASOR 

O reservatório deve ser provido de um extravasor com capacidade para a vazão mínima 

afluente A agua de extravasão deve ser coletada por um tubo vertical que descarregue 

livremente em uma caixa, e daí encaminhada por conduto livre a um corpo receptor adequado. 

A folga mínima entre a cobertura do reservatório e o nível máximo atingido pela água em 

extravasão é de 0,30m Deve ser previsto dispositivo limitador ou controlador do nivel mLiino, 

para evitar a perda de água pelo extravasor. 



Devido à oscilação da lamina d' água é necessário abertura de ventilação para a saída de 

ar quando a lâmina sobe e a entrada de ar quando a lamina desce, de modo a evitar os esforços 

devido ao aumento e diminuição da pressão interna 

A vazão de ar para dimensionamento deve ser igual à máxima vazão de saída de água do 

reservatório.  

As ventilações são constituídas por tubos com uma curva, ficando a sua abertura voltada 

para baixo, protegida por tela fina, de modo a impedir a entrada de insetos, aguas de chuva e 

poeiras. 

7.6.5. ACESSO AO RESERVATÓRIO 

• 	 Os reservatórios devem ter na sua laje de cobertura aberturas que permitam o fácil 

acesso ao seu interior, bom como, escadas fixadas nas paredes. A abertura mínima devera 

medir 0,60rn X 0,60m livres. 

7.6.6. FUNDAÇÕES E LAJES 

Dependendo da taxa de resistência do solo, o reservatório será construído sobre 9Ccas 

ou em fundações diretas. No primeiro caso a laje de fundo apóia-se sobre vigamento consfyJdrY 

sobre as estacas e no segundo caso, apóia-se diretamente sobre o solo, que deve ser rem yd'vida a, 
7 
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cada camada da terra orgânica, e ter uma camada de pedra apiloada sobre a  quea 

construída a laje. 

7.6.7. PAREDES E COBERTURA 

As paredes dos reservatórios enterrados são calculadas para a hipótese mais 

desfavorável do reservatório funcionar vazio e cheio, com e sem terra no lado externo. 

As paredes dos reservatonos de forma circular em planta podem ser calculadas com 

concreto pi otendido, diminuindo sensivelmente a espessura necessária .  

A cobertura nos reservatórios retangulares pode ser uma laje comum, apoiada sobre 

pilares, ou uma cúpula no caso de reservatórios circulares 

7.6.8. DRENOS DE FUNDOS 

Para a detecção de vazamentos, ha necessidade de ser construido dreno sob a laje de 

fundo do reservatório. Se o lençol freático estiver alto, é necessário o seu rebaixamento por 

outro sistema de drenos, de modo que o dreno de fundo só funcione quando houver vazamento 

do reservatório. 

7.6 .9. IMPERMEABILIZAÇÃO 



A estrutura deve ser impermeável, devendo para isso, o concreto obedecer às 

especificações especiais para evitar fissuramento da estrutura. Unia estrutura de concreto 

executada de acordo com essas especificações dispensa a utilização de compostos 

impermeabilizantes para garantir sua estanqueidade. 

1.7. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

1.1. CÂMARA DE CARGA 

A câmara de carga será fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), 

acompanhada de misturador hidráulico, dotada de visor de nível de 2000mm com cinco 

indicadores de nível, variação de cada 400mm, para controle das descargas de fundo e lavagem 

de leito filtrante A altura total da câmara dispõe de uma carga hidráulica suficiente para vencer 

a altura do(s) filtro(s), a perda de carga no material filtrante, as perdas localizadas nos filtros e 

barrilhetes de interiigaçâo e mais os dois metros para acumulo da perda de carga no processo 

de filtração. É promovida da escada em tubo de ferro preto DN 1 1%',  com degraus em liga de 

alumínio e cobre e guarda-corpo como opcional 

CARACTERISTICAS 

Quantidade 01 UND 

Diâmetro Interno 700mm 

Altura Total 6,20mm 

Dreno de Fundo 40mm 

1.1.1. FILTRO ASCENDENTE 

Cada filtro ascendente possui fundo interno por ramais de secção (com formato 

California), os quais possibilitam maior eficiência na remoção das impurezas re 

/ 
/ 	43 



KPDS-150 
TANQUE BOMBA DOSADORA DE AGITADOR 

PRFV   CLORO  
Diâmetro - TIPO Diafragma,SBw,monofásic Potência do 0,25cv 

superior(mm) 95 0220v Motor 
Diâmetro .Capacidad 511h Somca Rotação lj7SOmm 

lnferior(mmj 50 e  Nominal  
Altura Rotâmetr - Haste J Ino_- 

Total(rnrn) 50 o  Drt2;1mn1. 

4) 

camada de pedregulho por ocasião da realização das descargas de fundo, além de 

uniformizar a distribuição da água coagulada e de lavagem. Dispõe ainda de tubulações para 

introdução de água na interface areia-pedregulho, evitando a formação de vácuo, pela 

diferença de gradiente de percolação da água na areia filtrante e nas camadas de 

pedregulhos, calha coletora e uma caixa distribuidora para aguas filtrada e de lavagem 

MODELO FILTRO CARACTERISTICAS 

Quantidade und 01 

Diâmetro (mm) 1.000 

Altura Total (mm) 3.300 

Entrada de água coagulada (mm) PVC75 

Entrada da água para 

lavagem 

(mm) PVC7S 

Saída de agua filtrada (mm) PVC 75 

Saída da água de lavagem (min) PVC 75 

Entrada de água na 

interface 

(mm) PVC 75 

Descarga de fundo (rum) PVC 75 

KIT DE PREPARAÇÃO E DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS 



Almura— -- Válvula [ Compnment 650mm 
útil(mm) 70 Globo o da Haste  

VolumeTot Válvula de - Hélice PRFV 
ai 65 Retenção DNlOOmm 

(litros) P1/C  
Volume Válvula de - - - 

útil(litros) 50 Pé com 
Crivo PVC  

Alimentaçã Extravaso - Dreno DnZSmm 
o n20mm r 

TANQUE EMPRFV 
Tanque para preparação e armazenamento de solução química, contendo tubo de 

r. alimentação, descarga, extravasor e dreno, tampa com agitador e bomba dosadora centrífuga 
(modelos maiores) ou diafragma (modelos menores). Fabricado em resina isoftálica com neo-
pentil-glicol e isenta de carga, reforçado com fibra de vidro, laminado na espessura adequada 
com as condições operacionais, atendendo às especificações das normas ASTM-D2563, NI3S-
PS15 E CEtESB/E-7130, 

BOMBA DOSADORA 
Bomba dosadora tipo eletromagnética, com ajustes manual de vazão por meio de botão 

no painel, em dupla escala de regulagem (0 - 100% e O - 20%), com luzes indicadoras de força, 
pulso e escala selecionada, gabinete em plástico de alta resistência, montagem em parede ou 
base horizontal, 220v, IP-65, acionamento no corpo da bomba 

AGITADOR 
Tipo vertical, motor elétrico, trifasico, 1P54 220/380V, 60HZ, 1 7SOOrpm, equipamento 

com haste e hélice para agitação Acionado por chave magnética de partida direta com proteção 
térmica, que será adquirida pelo cliente 

7.8. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES 

7.81. ESTOCAGEM 

Toda a tubulação devera ser retirada da embalagem em que veio do fornecedor, salvo 

se a estocagem for provisória para fins de redespacho O local escolhido para estoca g m 

deve ter declividade suficiente para escoamento das aguas da chuva deve sei firme, isent 

detritos e de agentes químicos que possam causar danos aos materiais das tubulações 
V5 
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Recomenda-se não depositar os tubos diretamente sobre o solo, mas sim sobre 

proteções de madeira, quer sob a forma de estrados, quer sob a forma de peças 

transversais aos eixos dos 

tubos. Essas peças preferencialmente terão rebaixos que acomodem os tubos, os chamados 

berços, e terão altura tal que impeçam o contato das bolsas ou flanges, com o terreno Quando 

da 

utilização de berços, a separação máxima entre eles será de 1,5 m Quando da utilização de 

estrados, devem ser tomadas precauções de modo a que as bolsas ou flanges não sirvam de 

apoio 

às camadas superiores. 

E proibido misturar numa mesma pilha tubos de materiais diferentes ou, sendo do 

mesmo material, de diâmetros distintos. Camadas sucessivas de tubos poderão ou não ser 

utilizadas, dependendo do material e do diâmetro dos mesmos Explicitamente por material 

temos as seguintes indicações O tempo de estocagem deve ser o menor possível, a fim de 

preservar o revestimento da ação prolongada das intempéries. No caso de previsão de 

estocagem superior a 120 (cento e vinte) dias, devera ser providenciada cobertura para as 

tubulações, sendo o ônus da contratada. 

782 FERRO DUCTIL (FD) 

Para este material existem três métodos de empilhamento. 

Método ti 2  1 



A pilha é formada de leitos superpostos alternado-se em cada leito a orientação das 

bolsas dos tubos. 

As bolsas dos tubos são justapostas e todas orientadas para o mesmo lado. Os corpos dos 

tubos são paralelos e são mantidos nesta posição por meio de calços de tamanho adequado 

colocado entre as pontas O primeiro e o ultimo tubo do leito são calçados por meio de 

cunhas fortes pregadas nas pranchas, uma a cada extremidade do tubo. 

Os tubos do segundo leito são colocados entre os tubos do primeiro, porém com 

suas bolsas voltadas para o lado oposto, e de tal modo que o início das bolsas é posicionado a 

10 cm alem das pontas dos tubos da camada inferior, Assim os tubos estão em contato desde a 

ponta ate 10 cm do inicio da bolsa 

Adota-se o mesmo procedimento com as camadas sucessivas (ver na Tabela "Altura 

de Estocagêm" o número máximo de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo). 

Este método exige o levantamento dos tubos pelas extremidades por meio de ganchos 

especiais 

Método n2  2 

A pilha e constituída por leitos superpostos, sendo que todas as bolsas de todos os 

tubos em todos os leitos estão voltadas para o mesmo lado Os leitos sucessivos são 

separados por espaçadores de madeira cuja espessura mínima consta na tabela abaixo 

Os tubos do primeiro leito são colocados conforme descrito no método n 2  1. Todos os 

tipos de levantamento dos tubos podem ser usados com este método, que é o mais 

recomendado para estocagem dos tubos de grande diâmetros (DN 700 a DN 1200) 

Os tubos das demais camadas são colocados por cima dos espaçadores T rito estes 

como as bolsas das várias camadas devem ser alinhados verticalmente. 0 primeiro ptinío 



tubo de cada leito devem ser calçados como os do primeiro (Ver na Tabela "Altura de 

Estocagem" o número máximo de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo). 

Método n2  3 

• 	A pilha é constituída por leitos superpostos, estando os tubos de cada leito dispostos 

comas suas bolsas voltadas alternadamente para um lado e para o outro. Ademais, os tubos 

de dois leitos consecutivos são perpendiculares (estocagem quadrada ou 'em fogueira') 

Os tubos do primeiro leito são colocados como nos dois métodos anteriores. As 

bolsas são alternadamente voltadas para um lado e para o outro, com o inicio de cada uma 

posicionado a 5 

cm da ponta dos tubos vizinhos. Os corpos dos tubos estão em contato. O primeiro e o último 

tubo devem ser calçados com cunhas 

Os tubos do segundo leito são dispostos da mesma maneira, porém perpendicularmente aos 

tubos da primeira fileira. Daí por diante adota-se o mesmo procedimento, de tal modo que o 

calçamento do primeiro e do ultimo tubo de cada leito seja assegurado pelas propnas bolsas 

dos tubos do leito imediatamente inferior (Ver na Tabela 'Altura de Estocagem' o numero de 

leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo). 

Este método reduz ao mínimo o gasto de madeira de calçamento, mas obriga a nivelar os 

tubos um por um Não e um método muito aconselhado, pois apresenta riscos de 

danificação do revestimento externo devido ao contato pontual dos tubos empilhados 

diretamente uns sobre os outros. 

7.8.3.PVC 
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A forma de estocagem preconizada e idêntica ao método n 1 do FD A altura máxima 

de empilhamento é de 1,5 m, independente de diâmetro. Lateralmente devem ser colocadas 

escoras verticais distanciadas entre si de, no máximo, 1,5 m. PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO 

COM FIBRA DE VIDRO). 

O tubo PRFV possui com hner (barreira química - superfície interna que entra em 

contato direto com o fluido) a resina, que proporciona alta resistência a altas temperaturas, 

produtos químicos e à abrasão. Existe a possibilidade de se escolher a resina a ser utilizada 

conforme o tipo de fluido a ser conduzido. 

A tubulação será fornecida preferencialmente em tubos de 12 metros. A altura máxima 

de estocagem é de 2,00 m. Recomendam-se cuidados especiais em regiões sujeitas a ventos 

fortes, devido ao pequeno peso dos tubos. 

O chamado tubo RPVC e um tubo PRFV que possui como 'liner o PVC que proporciona 

alta resistência a produtos químicos e a abrasão 

7.8.4i MANUSEIO E TRANSPORTE 

Todo manuseio de tubulação deve ser feito com auxílio de cintas, sendo aceito o uso de 

cabos de aço com ganchos especiais revestidos de borracha ou Plástico para tubulação de 

ferro dúctil.  

Excepcionalmente poderão ser movidos manualmente, se forem de pequeno diâmetro 

Admite-se também o uso de empilhadeira, com garfos e encontros revestidos de borracha, 

no caso de descarga de material Os tubos não poderão ser rolados, arrastados ou jogados 

de cima dos caminhões, mesmo sobre pneus ou areia. 

Os danos causados no revestimento externo dos tubos, por mau manuseio, everão 

ser recuperados antes do assentamento, às expensas da empreiteira. 	
/ ,, 



Os artefatos de borracha que compõem alguns dos tipos de junta devem ser estocados 

ao abriga do sol, da umidade, da poeira, dos detritos e dos agentes químicos. A 

temperatura ideal de armazenagem e entre 5Q  e 25 2  C De acordo com as normas brasileiras, 

os anéis de borracha têm prazo de validade para utilização, o qual deverá ser observado 

rigorosamente. 

Os acessórios para junta flangeada, que são adquiridos separadamente da tubulação 

• devem ser armazenados separadamente por tamanhos, ao abrigo das intempéries e da 

areia No caso de juntas mecânicas cada uma deve ser estocada completa 

786 CONEXÕES 

As conexões de pequeno diâmetro, em especial as de PVC. e PEAD, são entregues 

pelos fornecedores em embalagens especificas por diâmetro e tipo de conexão Recomenda-se 

que a estocagem seja feita dentro das embalagens originais. As conexões e diâmetros maiores 

devem ser estocadas separadamente por tipo de 

conexão, material e diâmetro, cuidando-se com asextremidades das peças Conexões de 

junta tipo ponta bolsa, com diâmetro igual ou superior a 300 mm e as cerâmicas, 

independentemente do diâmetro, devem ser estocadas com as bolsas apoiadas ao solo 

7.8.7. CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 

7/ 
Os elementos de uma canalização formam uma corrente na qual cada um / los' 

tem a sua importância Um único elemento mal assentado uma única junta defei s pode 
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constituir-se num ponto fraco que prejudicará o desempenho da canalização inteira. Por isso 

recomenda-se: 

a) verificar previamente se nenhum corpo estranho permaneceu dentro dos tubos; 

b) depositar os tubos no fundo da vala sem deixá-los cair; 

c) utilizar equipamento de potência e dimensão adequado para levantar e movimentar os 

tubos; 

d) executar com ordem e método todas as operações de assentamento, cuidando para não 

danificar os revestimentos interno e externo e mantendo as peças limpas (especialmente 

pontas e bolsas); 

e) verificar freqüentemente õ alinhamento dos tubos no decorrer do assentamento. Utilizar 

um nível também com freqüência; 

O calçar os tubos para alinhá-los, caso seja necessário, utilizando terra solta ou areia, 

nunca pedras; 

g) montar as juntas entre tubos previamente bem alinhados. Se for necessário traçar uma 

curva com os próprios tubos, dar a curvatura após a montagem de cada junta, tomando o 

cuidado para não ultrapassar as deflexões angulares preconizadas pelos fabricantes; 

h) tampar as extremidades do trecho interrompido com cap, 

tampões ou flanges cegos a fim de evitar a entrada de corpos estranhos, cada vez que for 

interrompido o serviço de assentamento Os equipamentos de uma tubulação (registros, 

válvulas, ventosas, juntas de expansão e outros) serão aplicados nos locais determinados pelo 

projeto, atendendo-se ao disposto para a execução das juntas em tubulações, no que couber, e 

às recomendações e especificações dos fabricantes. Devem ser alinhados com mais rigor do 

que a tubulação em geral. 

No caso de ser equipamento com juntas diferentes das da tubulação, ou que ejam 

colocados fora do eixo longitudinal da mesma (para os lados, para cima ou para b xo)o 



pagamento de seu assentamento será feito de acordo com o Grupo 14 - Instalações de 

Produção. 

Nos itens a seguir estão descritos os procedimentos para execução dos diversos tipos de 

juntas, de acordo com o tipo de tubo. São instruções básicas que, a critério da fiscalização, 

poderão sofrer pequenas modificações na forma de execução 

7.8.8. ASSENTAMENTO DE TUBO 

O tipo de tubo a ser utilizado será o definido em projeto. Na execução dos serviços 

deverão ser observadas, alem destas especificações, as instruções dos fabricantes, as normas da 

ABNT e outras aplicáveis. 

Visto que a maioria destes serviços serão executados em áreas públicas, deverão ser 

• observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos; bem como os 

• locais de trabalho deverão ser sinalizados de modo a preservar a integridade dos próprios 

operários e equipamentos utilizados. Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, 

evitando-se total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos. 

O assentamento da tubulação devera seguir concomitantemente a abertura da vala No 

caso de esgotos, devera ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa 

voltada para montante Nas tubulações de agua a bolsa preferencialmente deve ficar voltada 

contra o fluxo do líquido. Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 

A descida dos tubos na vala deverá ser feita mecanicamente ou, de maneira 

eventual, manualmente, sempre com muito cuidado, estando os mesmos lim)?fos; 

desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deverá ser tomado coi7 as 

partes de conexões (ponta, bolsa, flanges, etc.) contra possíveis danos. • 



(o  Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, deverá der observada a existencia 

ou não de solos agressivos à tubulação e as dimensões mínimas e máximas de largura das 

valas e recobrimentos exigidos pelo fabricante e pela fiscalização 

O fundo da vala devera ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em 

todo o seu comprimento, observando-se inclusive o espaço para as bolsas. Para preparar a 

base de assentamento, se o fundo for constituído de solo argiloso ou orgânico, interpor uma 

camada de areia ou pó-de-pedra, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura não 

inferior a 10 cm. 

Se for constituído de rocha ou rocha em decomposição, esta camada deverá ser não 

inferior a 15 cm. Havendo necessidade de calçar os tubos, fazê-lo somente com terra, nunca 

com pedras. 

A critério da fiscalização, serão empregados sistemas de ancoragem nos trechos de 

tubulação fortemente inclinados e em pontos singulares tais como curvas, reduções, "T "s,  

cruzetas, etc. Os registros deverão ser apoiados sobre blocos de concreto de modo a evitar 

tensões nas suas juntas. 

Serão utilizados também sistemas de apoio nos trechos onde a tubulação fique acima do 

terreno ou em travessias de cursos de água, alagadiços e zonas pantanosas. Os sistemas de 

ancoragem e de apoio deverão ser de concreto. Tais sistemas poderão, de acordo com a 

- 

	

	complexidade, ser definidos em projetos específicos. Especial atenção será dada à necessidade 

de escoramento da vala, bem como a sua drenagem 

Os tubos deverão sempre ser assentados alinhados, No caso de se aproveitarem as 

juntas para fazer mudanças de direção horizontal ou vertical, serão obedecidas as tolerâncias 

admitidas pelos fabricantes. As deflexões deverão ser feitas após a execução das juntas com os 

tubos alinhados. 

Nas tubulações (água e esgoto) deverá ser observado um recobrim 

de 0,40m nos passeios e 0,90 m nas ruas, da geratriz superior do tubo. 
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A distância da tubulação em relação ao alinhamento do meio-fio deveráKs&Ttff 

medida do possível, mais próxima de 0,70 m para água e 1,50 m para esgoto. 

Para oassentainento de tubos, utilizando-se o Processo das Cruzetas (ver desenho ti2  1), 

deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) instalar perfeitamente as réguas que deverão ser pintadas em cores de bom contraste, 

para permitir melhor visada do assentador. As réguas deverão estar distantes entre si no 

máximo 10,00 m; 

b) colocar o pé da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo junto a bolsa O homem que 

segura a cruzeta deve trabalhar com um bom nível esférico junto a mesma para conseguir a 

sua verticalidade, 

c) fazer a visada procurando tangenciar as duas réguas instaladas e a cruzeta que está sobre 

um dos tubos. A tangência do raio visual sobre os três pontos indicará que o tubo está na 

posição correta O primeiro tubo a assentar deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta 

voltada para montante. 

Para o assentamento de tubos, utilizando se o Processo de Gabaritos (ver desenho n 2  2), 

deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) instalar perfeitamente as réguas, distantes entre si no máximo 10,00 in, com o objetivo 

de diminuir a catenária; 

b) esticai uma linha de nylon, sem emenda, bem tencionada, pelos pontos das réguas que 

indicam o eixo da canalização, 

c) colocar o pé do gabarito sobre a geratriz interna inferior do tubo no lado da bolsa, 

fazendo coincidir a marca do gabarito com a linha esticada. A coincidência da marcação com a 

linha de nylon indicará se o tubo esta na indicação correta O primeiro tubo a ser 

assentado deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante. 	7 
Para assentamento de tubos, utilizando-se o Método Misto Gabarito/Cruzet (v 

desenho n2  3) deverão ser observados os seguintes procedimentos: 	
1 
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a; 
a) instalar os gabaritos com régua fixada e nivelada em relação ao piquete a cada 261jf  nos 

pontos de mudança de declividade ou direção (PVs, CIs, CPs); 

b) passar a linha de nylon, bem tencionada e sem emenda, sobre a régua nivelada para 

evitar catenária. Esta linha servirá como alinhamento de vala e conferência do 

assentamento dos tubos; 

c) utilizar, no fundo da vala, outra linha de nylon no mesmo alinhamento da superior para 

servir de alinhamento dos tubos; 

dJ assentar os tubos conferindo-os com a cruzeta que será assentada sobre os tubos e 

passando-a junto a linha superior para verificação das cotas 

Utilizam-se gabaritos com ponteiras de FG de diâmetro ½ ou 3/4" com 2 m de comprimento 

réguas pintadas e com furos para evitar deformações. Nas ponteiras utilizam-se fixadores 

móveis para altura das réguas e para fixar a própria régua. Utiliza-se cruzeta em alumínio ou 

madeira contendo, em suas extremidades, um semicírculo no diâmetro do tubo correspondente 

e uma pequena barra para visualização junto a linha de nylon, bem como nível esférico para 

conseguir sua verticalidade. 

i) verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento e escorar o tubo com material 

de reaterro, após o encaixe da ponta do tubo. 

7.8.9. TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, JE - PARA AGUA 

Na montagem dos tubos de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra dÁVidro)p,ro r 

conforme descrição abaixo: 

a) colocar a bolsa e os anéis de borracha antes de levar o tubo para o lado da  

5 



b) limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta depois d ' ir 
em posição correta; 

c) aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica ou aprovado pela fiscalização no anel de 

borracha e na superfície externa da ponta. Nunca usar lubrificante derivado de petróleo; 

d) observar as marcas de referência feitas nos tubos, não forçando a introdução destes 

além daquelas; 

e) fazer o acoplamento, para diâmetros até 250 mm, somente com ajuda de alavancas; 

f) utilizar um ou dois "tirfor" para instalar os tubos com diâmetros acima de 250 mm, 

sendo recomendado o esforço de 1 Kg por mm de diâmetro. 

Na montagem das outras tubulações com junta elástica, proceder conforme descrição 

abaixo: 

a) limpar cuidadosamente com estopa comum o interior da bolsa e o exterior da ponta; 

b) introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa; 

c) aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica ou glicerina, água de sabão de coco, ou outro 

aprovado pela fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. Não usar 

óleo mineral ou graxa; 

d) chanfrar e lixar tubos serrados na obra para não rasgarem o anel de borracha; 

e) riscar com giz, na ponta do tubo, um traço de referência, a uma distância da extremidade 

igual à profundidade da bolsa menos 10 mm; 

O Introduzir a ponta chanfrada do tubo ate o fundo da bolsa, recuando depois ate a 

marca referenciada no item 'd"; 	 f 
g) usar somente a pressão das mãos para conseguir o acoplamento de tubos com âmetros 

menores que 150 mm, para diâmetros maiores, utilizar alavancas; 
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h) usar "tirfor" no caso de juntas entre tubo e conexão de diâmetros iguais ou superiores a 

150 mm, para o tracionamento das peças. 

7.8.10. TUBULAÇÃO DE PVC, IS 

Para execução de junta soldada quimicamente, proceder da seguinte maneira; 

a) verificar se a ponta e a bolsa dos tubos estão perfeitamente limpas; 

b) lixar a ponta e a bolsa dos tubos até retirar todo o brilho, utilizando lixa de pano ng 100; 

c) limpar a ponta e a bolsa com estopa branca embebida em solução limpadora, removendo 

todo e qualquer vestígio de sujeira ou gordura 

d) marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; 

e) aplicar adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta, e imediatamente proceder a montagem 

da junta, observando a marca feita na ponta, 

1) limpar o excesso de adesivo. 

7,8,11. EXAME E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO 

Antes da descida da tubulação para a vala, ela devera ser examinada para verificar a 

existência de algum defeito, quando ela devera ser limpa de areia, pedras detritos e materiais e 

até mesmo de ferramentas esquecidas, pelos operários. 

Qualquer defeito encontrado devera ser assinalado a tinta com demarcação /3cm 

visível do ponto defeituoso, e a peça defeituosa só poderá ser reaproveitada se for poss/vel o 

seu reparo no local. - -- 

Sempre que se interromper os serviços de assentamento, as 

trechos já montados deverão ser fechadas com um tampão provisório para 	 de 
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corpos estranhos, ou pequenos animais. 

7.9. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

O fornecimento de materiais e equipamentos a serem realizados por fornecedores 

diretos ou terceiros devem obedecer aos procedimentos internos de qualidade (PR-004) e de 

inspeção (PR- 

006) de materiais / equipamentos alem das especificações técnicas e exigências anexas ao 

edital de licitação dos materiais e equipamentos correspondentes, das instruções para 

Empresas contratadas para execução de serviços com fornecimento e das normas técnicas 

relacionadas. 

Tais documentos determinam como deverá ser todo o processo compreendido da 

compra a aceitação e armazenagem dos materiais e equipamentos 

7 9 1 INSPEÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 

Os materiais recebidos não devem ser utilizados antes de terem sido inspecionados. Tal 

inspeção deverá ser executada pela supervisão de controle da qualidade. Para tubulações a 

inspeção dimensional deverá ser feita com paquímetro (diâmetro e espessura) e trena 

(comprimento). 

Salvo, nos casos onde o material apresente baixo ou nenhum índice de não-

conformidade a realização da inspeção poderá ser dispensada. 

A inspeção será devidamente registrada no LIM - Laudo de Inspeção de Materiq que 

devera ser acompanhado da nota fiscal e assinado pela a unidade inspetora pelo 

fornecedor ou representante Em caso de não conformidade do material inspecio 	o 

mesmo devera ser identificado de forma que não seja transportado aos canteiros 	o 
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utilizado. De acordo com as não-conformidades identificadas e as cláusulas contratuais 

fornecimento, o material poderá ser trocado 

• A inspeção também poderá ser realizada no fornecedor desde que a supervisão de 

qualidade seja comunicada formalmente sobre a data e o local de inspeção. Outra forma de 

inspeção e a feita por empresa credenciada conforme instrução IT 001 

7.9.2. INSPEÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 

Procede-se basicamente o mesmo procedimento dos materiais hidráulicos, mas o LIM só será 

emitido quando identificada alguma não conformidade dos materiais ou equipamentos 

7.10. CAIXAS 

7.10.1. CAIXAS PARA REGISTRO 
As caixas serão executadas para abrigar e proteger os registros assentados com 

diâmetro variando de 50 mm à lOOmm, com dimensões e detalhes construtivos de acordo com 

o projeto padrão em vigor. 

Serão executados em alvenaria de tijolo prensado maciço de boa qualidade com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:5. O centro da caixa deve corresponder ao eixo central 

do cabeçote ou volante de manobra do registro 

O fundo da caixa devera ser constituído de uma laje de concreto simples 1:3: 6 

espessura de 0,10, e deverá está com nível de peso inferior a 0,10cm do fundo da carcaça do 

registro Se determinado pela fiscalização, poderá o fundo ter pequenas aberturas a fim drenar 

águas projetados dentro da caixa. • / 

• 

	

	 Para diâmetro a partir de lSOmm, deverá o fundo da caixa dispor de bate te em 

concreto simples, cinclopico, ou mesmo em alvenaria argamassado, em área / e)) 

unicamente à parte inferior de registro para servir para servir de apoio de

que as cargas verticais transmitidas, ocasionem danos as alvenarias e est ção As 
59 



7.11.1. - RETIRADA DE PAVIMENTOS, MEIO FIOS E SARJETAS 

demais áreas livres internas da caixa deverão ter cota mínima de 10em como já comentado. 

Todas as caixas deverão ser revestidas internamente, reboco, com argamassa 

cimento e areia 1:3. Externamente deverão ser chapiscadas e emboçadas. 

As tampas serão em concreto armado, com abertura circular central de 20cm para 

permitir manobra na rede e/ou removíveis a tampa auxiliar para o caso de registros sentados 

deitados oua45o. 

As caixas de registro poderão sei total ou parcialmente executadas com peças pre-

moldadas em concreto, desde que projetadas pela FISCALIZAÇÃO, ou aceitas pelo seu 

departamento competente no caso de sugestão da contratada. 

7.11. PAVIMENTAÇÃO 

As pavimentações e proteções do solo serão executadas em conformidade com os 

projetos, ou a critério da fiscalização, tendo em vista a estabilidade e segurança dos 

terrenos, construções e propriedades vizinhas. Estes serviços deverão proporcionar 

condições adequadas para escoamento superficial, ou absorção pelo terreno, de águas de 

chuvas, de maneira que não ocorram erosões e vazios de subsolo 

Caberá a CONTRATADA manter contatos com o órgão Competente a fim de 

conseguir a liberação necessária com vistas ao rompimento da pavimentação projetado, 

devendo a mesma arcar com todo o ônus necessário na obtenção da licença. Quaisquer 

reclamações ou solicitações de proprietárias, entidades e Órgãos Governamentais, relativos 

a danos ou prejuízos de qualquer natureza e decorrentes dos trabalhos executados 

durante a construção, devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA 

Quando os serviços forem relativos a pavimentos, meio-fios e sarjetas 

projetados, deverão ser recompostas as características anteriores, entregues perfeitamente 

limpas, livres de entulhos e material excedente, salvo determinações da fiscalização. 
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Antes de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou trechos de rodovias, a 

contratada deverá tomar prévio conhecimento da natureza dos serviços a serem executados, 

objetivando as providências necessárias à retirada e posterior reconstrução do pavimento. 

A contratada deverá proceder o rompimento da pavimentação, utilizando-se de meios 

mecânicos ou manuais, adequados ao tipo de pavimento projetado No caso de remoção de 

asfalto ou concreto, o rompimento devera ser feito com marteletes pneumáticos dotados de 

ferramentas de corte apropriada ou máquina de corte. A remoção dos demais tipos de 

pavimentos será manual. 

O material retirado reaproveitável deverá ser armazenado de forma a que não impeça o 

tráfego de veículos e pedestres. O armazenamento darrse-á preferencialmente junto a vala, do 

lado oposto àquele onde será depositado o material escavado, formando pilhas regulares ou 

então, depositado em caçambas No caso de não haver condições de armazenamento junto 

a vala, o material 

removido e reaproveitável deverá ser depositado em local conveniente, aceito pela fiscalização. 

A contratada será a única responsável pela integridade e conservação dos materiais 

reempregáveis, os quais, em qualquer caso, serão reintegrados ou substituídos, de modo que as 

reconstruções fiquem de acordo com as pré projetados. Em todas as operações envolvidas no 

levantamento dos pavimentos, deverão ser observadas as precauções necessárias para o 

máximo reaproveitamento dos materiais 

No caso da recomposição de pavimentos, meio-fios e sarjetas sem reaproveitamento do 

material os serviços serão considerados, para efeito das especificações  subseqüentes, como 

se fossem execução 

7.11.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, MEIO-FIOS E SARJETAS 
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Os perfis esquemáticos dos pavimentos para veículo ou para pedestres encontram-

se nos desenhos n 2  1 e 2. 

Regularização do sub-leito 

É o conjunto de operações que visa conformar a camada final da terraplenagem, 

mediante corte e/ou aterros de até 20 cm, conferindo-lhe condições adequadas em termos 

geométricos e de compactação. 

Os métodos de sondagem e ensaio, bem como os pontos de verificação da qualidade do 

sub-leito, serão definidos na especificação dos serviços a serem contratados, correndo o custo 

por conta da contratada. 

Execução de Sub-bases 

A sub-base e a camada complementar a base, quando, por circunstâncias técnico -

econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização do sub-

leito. 

Os materiais geralmente utilizados para execução de sub-bases são a piçarra, o 

moledo e o rachão. A espessura da camada e o grau de compactação deverão ser definidos em 

projeto, ou pela fiscalização, em função do tipo de pavimento que será implantado e da carga a 

que este será submetido. 

Os métodos de sondagem e ensaio, bem como os pontos de verificação da qualidade 

e compactação da sub base serão definidos na especificação dos serviços a serem 

• contratados, correndo o custo por conta da contratada. 

• Piçarra 

É um material natural, proveniente de jazidas, cuja composição, por análise visAl, é de 

argila, areia grossa e pedregulho, originário de rochas em decomposição com tamanho/máximo 

de 3", 	 1 z9 
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Moledo 

É um material natural, proveniente de jazidas ou da própria escavação, cuja composição 

visual é de rocha decomposta, argila estratificada e piçarra aglutinado. 

Rachão 

E o material composto por um agregado graúdo, proveniente de britagem primária de 

rocha sã, apresentando diâmetro máximo de 5", e um agregado de enchimento capaz de 

preencher os vazios resultantes do agregado graúdo e proporcionar adequadas condições 

de tiavamento as camadas após compressão O agregado de enchimento será proveniente de 

britagem secundária da rocha sã , com emprego de uma ou mais frações de pedra britada, ou 

ainda, areia e brita, 

Execução de bases 

Base é a camada destinada a receber e distribuir os esforços aplicados sobre o 

pavimento Sua espessura e grau de compactação deverão ser definidos pelo projeto, em 

função do tipo de pavimento que será implantado e da carga a que será submetido 

Brita graduada 

E uma camada composta por mistura, em usina de produtos de britagem, 

apresentando granulometria contínua, cuja estabilizaçã 

equipamento de compactação. 

Macadame hidráulico 



É a camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, 

preenchidos por agregados miúdos e aglutinados pela agua, cuja estabilidade e obtida a partir 

de ação mecânica enérgica de compactação. 

Macadame asfaltico 

E o serviço por penetração, que envolve aplicações alternadas de ligantes asfálticos e 

agregados minerais 

7.11.1 REVESTIMENTO COM PINTURA ASFALTICA 

E o serviço que consiste na aplicação de uma película de material asfáltico, em 

consistência liquida, sobre uma superfície de camada de pavimento As pinturas podem ser 

a) Imprimação Para conferir alguma coesão a superfície da camada, ou dar um pouco de 

impermeabilidade a mesma, ou ainda, dar condições de aderência entre duas camadas, 

b) Ligação Para a função básica de promover a aderência entre duas camadas sucessivas 

Normalmente e usada quando a camada anterior e um revestimento antigo ou haja decorrido 

uni lapso de tempo e/ou trafego que possa diminuir a aderência entre as camadas 

7.11.4. TRATAMENTO SUPERFICIAL 

É o serviço por penetração, que envolve aplicações alternadas de ligante asf Itico e 

agregados minerais em operação simples ou múltipla. O tratamento super icil-ye 

classificado corno simples, duplo ou triplo, em função das aplicações de agregado/li ;/ 

que é constituído. 
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Pode ser ainda classificado pela forma de penetração do ligante asfáltico em "penetração 

direta" ou "penetração invertida". 

Capa selante é o serviço subseqüente, que tem por finalidade o aumento das 

condições de impermeabilidade da camada a ser tratada, ou então, a melhoria das condições de 

rolamento dos veículos. O serviço devera ser executado por penetração invertida, envolvendo 

uma aplicação de ilgante asfálUco e uma aplicação de agregado miúdo. 

7;11,5. PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDO 

As peças deverão sei assentadas sobre camada de areia de 10cm de espessura e 

fortemente comprimidas por percussão através de soquetes de madeira O rejuntamento 

consistira no espalhaniento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas ou 

com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:1 

7.11.6, PAVIMENTO COM PEDRA TOSCA 

As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 15cm de espessura e 

comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro. No assentamento, as faces da 

superfície serão cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de forma que não 

coincidam com as juntas vizinhas. O rejuntamentá consistirá no espalhamento de uma camada 

de areia seca e limpa sobre as peças assentadas ou com argamassa de cimento e areia grossa no 

traço 1:3. 

7.11,7. REVESTIMENTO COM PEDRISCO 



\ ff1 jP 

Qt- 

Consiste no espalhamento do material e compactação de uma camada de 10cm de 

espessura. 

7.11.8 REVESTIMENTO COM PIÇARRA 

Consiste no espalhamento mecânico do material e compactação de uma camada de 

15cm de espessura, através de placa vibratória ou rolo compressor. 

7.11.9. REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 

As peças deverão ser assentadas sobre uma camada de concreto não estrutural com 

espessura de 5 cm Os ladrilhos deverão ficar imersos em agua ate a saturação e serão 

assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume. 

7 11 10 REVESTIMENTO COM LADRILHO CERÂMICO 

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item anterior. 

7 11 11 REVESTIMENTO COM PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 

O concreto deverá ser aplicado sobre solo devidamente compactado. A espessura 

final do concreto não devera ser inferior a 5 cm O consumo mínimo de cimento por m3 de 

concreto, será de 210kg As juntas de dilatação formarão quadrados de no maximo

íia,

2; 

executadas em madeira ou material plástico com espessura de 1 cm. O acabamento seeito 

diretamente sobre o concreto com desempenadeira Para melhorará qualidade, será p da-

uma mistura seca de cimento e areia, de traço igual ao da mistura do concreto 

	

/ 	
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7.11.12. MEIO-FIO- SARJETA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO" 

• 	 A seção transversal dos elementos e as juntas de dilatação deverão ser de acordo 

com o especificado em projeto Devera ser utilizado processo de moldagem através de 

•  formas dê madeira, ou outro qualquer, desde que comprovada a sua eficiência. O concreto 

será lançado sobre solo devidamente compactado. O consumo de cimento será de 210 kg/m3 

de concreto, O .traçado e declividade das sarjetas deverão ser adequados ao escoamento das 

águas para os pontos de tomada. Ver desenho n 2  3. 

Meio-fio sarjeta de concreto pré -moldado As peças serão assentadas obedecendo ao 

alinhamento, perfil e dimensões de • projeto, sobre camada de areia de 5 cm de espessura. 

Serão comprimidas por percussão, através de soquetes de madeira e rejuntadas com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume. 

7.1113. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item "Meio-fio- sarjeta de 

concreto pré-moldado". 

7.11.14. MEIO-FIO DE PEDRA 

Deverão ser obedecidas as mesmas especificações do item "Meio-fio- sarieta/de 

concreto pré-moldado" 



7.11.15. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, MEIO-FIOS E SARJETAS  COM 

REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL 

A recomposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro 

compactado e regularizado. Caso não seja possível recompor o pavimento de pistas de 

rolamento imediatamente após a conclusão do reaterro, e sendo necessário abri-lo ao 

tráfego, poderá ser utilizado, provisoriamente, revestimento em concreto simples, com a 

concordância da fiscalização e das autoridades competentes. Quando da ocorrência de tais 

serviços, os mesmos deverão ser pagos conforme item específico. A contratada deverá 

providenciar as diversas recomposições, reconstruções ou reparos de qualquer natureza, 

de modo a tornar o executado igual ao que foi removido, demolido ou rompido. Na 

recomposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou na pista de rolamento, deverão ser 

obedecidos o tipo, as 

• dimensões e a qualidade do pavimentO encontrado. 

No caso de pavimentos especiais, ou que extrapolem as determinações municipais, a 

fiscalização definirá os procedimentos cabíveis. A reconstrução do pavimento implica na 

execução de todos 1 

os trabalhos correlatos e afins, tais como recolocação de meios-fios, tampões, "bocas de lobo" e 

outros, eventualmente demolidos ou removidos para execução dos serviços. 

A reconstrução do pavimento deverá acompanhar o assentamento da tubulação, de 

permitir a reintegração do trafego no trecho acabado O pavimento, após concluído, de 

perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do pavimento projetado, não sendo 

admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros abatimentos. As do 

pavimento reposto com o pavimento projetado deverão apresentar perfeita (as 

• 	continuidade. 

7.11.16. PEDRA TOSCA 



As peças deverão ser assentadas sobre camada de areia de 15 cm de espessura, das 

bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima Serão comprimidas por 

percussão através de martelo de calceteiro. 

Nó assentamento, as faces da superfície serão cuidadosamente escolhidas, 

entrelaçadas e bem unidas de forma a que não coincidam juntas vizinhas. O rejuntamento 

consistira no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa sobre as peças assentadas, 

para preenchimento dos vazios ou com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3. 

7.11.17. ASFALTO 

A recomposição do pavimento em asfalto deverá ser executada obedecendo às 

mesmas características do pavimento projetado. As camadas de base, sub-base e revestimento 

deverão ser 

iguais às do pavimento original, quando novo. O estado de desgaste por uso ou idade do 

pavimento projetado não justifica nenhum decréscimo na qualidade da pavimentação a 

recompor.  

7 12 INSTALAÇÃO ELETRICA 

Compreendem todas as instalações destinadas ao fornecimento e utilização da 

energia elétrica nos diversos serviços tendo como principal carga a dos motores elétricos 

utilizados no bombeamento e tratamento de agua e esgoto Nestas instalações deverão estar 

inclusas as interligações dos comandos elétricos dos motores com os equipamentos e 

dispositivos de controle, automatização e controle operacional Tendo em vista a diversidade 

de situações operacionais todos os projetos elétricos deverão estar de acordo co9 as 

orientações das Normas e Especificações Técnicas para Fornecimento de Quadros de Co ando 

em Baixa Tensão e Cubículos em Media e Alta Tensão da obra alem das Normas Tec s 



Coelce e ABNT. 

Os principais itens e custos referente às instalações elétricas podem ser resumidos e 

agrupados conforme abaixo. 

7.12.1. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 

Em função da demanda necessária, da localização específica das unidades e da 

disponibilidade da Concessionária de Energia Elétrica local, poderão ser necessários serviços 

de .ampliação, reforço e execução de redes de energia elétrica. 

7.122. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Conjunto de materiais e equipamentos localizados dentro da área da Obra, para 

recebimento da energia elétrica a ser fornecida pela concessionária de energia elétrica local. As 

entradas são padronizadas e devem atender Normas Técnicas e Padrões da concessionária. São 

executadas afim de garantir o recebimento, seccionamento, proteção, medição e rebaixamento 

da tensão O dimensionamento e feito em função das cargas e demandas a serem contratadas 

podendo ser em baixa tensão ou em alta tensão. 

7.123. QUADROS DE COMANDO EM BAIXA TENSÃO E CUBÍCULOS EM MÉDIA E ALTA 

TENSÃO 

São armários metálicos compostos de dispositivos e equipamentos de proteção, 

seccionamento, medição, acionamento, controle, sinalização e automatização das cargas 

elétricas. Quanto a aplicação podem ser para uso interno ou externo e quanto a construção 

podem ser autosustentáveis, sobrepor ou embutidos. Podem ser subdivididos conforme itens 

abaixo. 

O quadro de comando de bomba seré composto dos seguintes equipamentos: 

-01 quadro de comando 40 x 40 x 17 metálico 	
/ 

- 01 disjuntor trifasico termo magnético 	 /• 

01 fusível com parafuso de ajuste, 	 - 
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- 01 contactor tripolar, com contato auxiliar de 220v 

- 01 relé de sobrecorrente regulável. 

-01 relé falta de fase 330v 

-01 relé de nível 220v 

- 01 timer 220v (programador de horário) 

- 01 horímetro de 220 v (totalizador de horas) 

- 01 àmperirnetro 

- 01 Timer Digital (programador de horário) 

- 01 régua de bornes sindal de 6 mm 2  

- 01 sinaleira de 220v na cor vermelha 

- cabo de cobre flexível 1,Smm2 

- cabo de cobre flexível 1,Omm2 

- terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) 

- terminais tipo gardo 2,5 m (pequeno e grande) 

- Palaqueta de polipropileno (manual! automático) 

7.12.4. INSTALAÇÃO DE FORÇA 

A partir da entrada de energia compreendem todos os condutores, eletrodutos, 

canaletas, caixas de passagem, conectores e demais materiais utilizados na alimentação de 

quadros de comando, cubículos de média tensão, motores e outros equipamentos. Seu 

dimensionamento e formas construtivas dependem das cargas, distâncias e situação física dos 

equipamentos a serem alimentados. 

7.12.5. ILUMINAÇÃO. 

A partir dos quadros de comando compreendem todos os condutores, eletrodutos, 

luminárias, interruptores, tomadas, postes, lâmpadas, 

equipamentos utilizados para a iluminação interna, externa e 

7.12.6. PÁRA-RAIO E SINALIZAÇÃO AÉREA 



Será especificado o pára-raio Franklin do tipo convencional, com: 

Haste e Terminação 

A haste será de tubo de aço galvanizado, com li = 3 m, no mínimo, solidamente 

fixada no 

• 	 ponto mais alto do prédio. 

Na extremidade da haste será fixada urna terminação múltipla, do tipo bouquet 

niquelada, com quatro pontas. 

o Condutores 

O bouquet será ligado a terra por um cabo de cordoalha de cobre nu, de ampla 

capacidade (bitola conforme projeto) o qual correrá pelas paredes externas da área do edifício 

e será preso por braçadeiras especiais, chumbadas à parede e espaçadas de 1,5 m no máximo. 

Terra 

O condutor de descida será ligado a um terra, constituído por um tubo de ferro 

galvanizado, de 30 mm de diâmetro mínimo, que será, enterrado no solo ate atingir o lençol de 

água subterrânea, ou na impossibilidade de atingi-lo, será a uma placa de cobre de 500 mm x 

500 mm, em volta, em carvão vegetal, igualmente enterrado no terreno a 3,0 m de 

profundidade. 

• Condutos 

Para proteção de cordoalha do condutor 16mm2, deverá a descida ser protegida, 

nos últimos 2,0 tu, junto ao solo, por tubo de fibrocimento 

7.13,LIGAÇÕES PREDIAIS 

Ligação predial e um conjunto de tubos, peças, conexões e equipamentos que 

interliga a rede pública à instalação predial do cliente. As ligações prediais somente serão 

executadas após serem liberadas pela fiscalização 

A execução de ligações prediais de água e de esgotos deve obedecer, além do quy'está 

descrito neste manual, as demais normas e especificações que estiverem em vigor,  



As ligações são classificadas de acordo com a posição da rede pública em relação ao 

imóvel. Desse modo, a observação visual caracterizará a ligação como sendo passeio )  rua, ou 

outro lado 

da rua. No PASSEIO é considerada a ligação cuja rede pública está no mesmo passeio do imóvel; 

na RUA, é quando a rede situa-se em algum ponto do leito carroçável. No OUTRO LADO DA 

RUA, diz-se quando a rede está assentada no passeio oposto ao do imóvel. 

As ligações são separadas em três grandes categorias de pavimentação: pedra tosca, 

asfalto e sem pavimentação. 

Uma ligação predial é composta de: 

a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de água, que será 

executada com colar de tomada ou com ferrule; 

bJ Ramal predial: -  Tubulação compreendida entre a tomada de agua na rede de distribuição e o 

cavalete ou caixa c/ cavalete que será executada preferencialmente em PEAD. O ramal 

• 	deverá obrigatoriamente ser executado perpendicular à rede de distribuição; 

cJ Cavalete ou caixa c/ cavalete:- Elementos destinados a receber a instalação do medidor 

• 	de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é decorrente do 

interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras mensais 

Alem das partes componentes deve se observar, na ligação predial, o recobrimento 

mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do imóvel. 

O preço unitário proposto para as ligações de determinado diâmetro será unico para um 

mesmo tipo de pavimentação e independentemente do material derivado da rede, de seu 

diâmetro, do tipo do solo e da necessidade ou não de esgotamento e/ou escoramento. 

As ligações usadas são nos diâmetros: 

• 	1) ZOmm PEAD com Kit çavalete 3/4" Padrão - P-002/03/05; 
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2) 32mm PEAIJ com l{it cavalete de 1 ,', 

3) 1 1/2" tubo soldável PVC e Kit de F.G. 1 1/2" - cavalete ou não; 

4) 2" tubo soldável PVC e Kit de F.G. 2" - cavalete ou não; 

Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas pela arca de 

Controle da Qualidade de Materiais da COMPANHIA. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar em 

carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da autorização da 

fiscalização. A CONTRATADA é responsável pela sinalização adequada conforme padrões com 

relação ao já referido neste manual, devendo, também, efetuar, o mais rápido possível, o 
• 

	

	serviço de recuperação de muros, calçadas, pavimentos, etc, enfim, tudo relacionado ao 

acabamento do serviço de ligação. 

• 	7.111. REMANEJAMENTO DE TOMADA DE ÁGUA 

É o serviço de transferência do colar de uma rede projetado para uma rede nova. 

Consiste na colocação de um dispositivo de tomada de água na rede nova e o bloqueamento 

da tomada de água na rede antiga. Esse bloqueio pode ser feito exclusivamente no registro, 

ou no ferrule projetado, como também pode ser feito retirando-se o dispositivo de tomada 

de água e substituindo-o por luva de correr ou outra forma que garanta uma melhor vedação 

do local. No caso de redes antigas que estão sendo abandonadas, este bloqueio não é 

necessário. 

7.13.2. PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO 

Consiste na adequação de ligações projetados aos padrões de funcionamento 

adotados pela COMPANHIA Essa padronização poderá ser 

a) completa consiste na substituição total dos componentes da ligação (tomada de agua, ramal 

e cavalete) e deverá ser considerada ligação nova para efeito de orçamento 	 / 

b) do cavalete consiste na substituição somente do cavalete 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

BOI SERV 23,52% / BOI MAT 13,51% 	 SINAPI 3AN/2017 , SEINFRA 24.151 DESONERACÀO  

1 1 	 1 .I5lF 

Z~WRLQS1 P 	A DE 	RA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  '2 

•EI II. 

 

12.00 
93584 XECUÇ ODE OEPOSITO EM CA1.2 

INÇLUpO NODILIÁRIO. AE 42 3000 480,12  16.349,40 

0,3 74142/003 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,SCM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, 

7544,92

U.t 

ÇRAVADD 115H, CQM 6EIQ DE ARAME FARPaOOII° 14AE 253 jE4LE )'  376 L23 
PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM SF105 DE ARAME 

& 

M 3 50 245  9756 

7 LAÇ OEOESMOBIUZAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM CANINNAO EQUIPADO CT
MM 4 01  3 81290 

1 1 

SUE-TOTAL 	 . 	. 2I1)IiI$.'flWiLs,1,JjsI3JI1s 	 ''••._ 
2,2 5Q3 ji5, 3.00 

__________ 
17.492,81 

________ 
,fi53.O9 

________ 

AM T _ .  2.3 muo (MEu It - E±E3 8  Jfl 
3.1  

.1.1 73992 /001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GAEARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALEJADAS A CAPA 1,5DM. S0RRQMfITAMENTO - M2 2,10 -_7,90 9,76 20,50 

3.2 3-2 NOVIM 	
nffi. 

 
3,2,1 79480 ESCAVACAO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,0011 PROFUNDIDADE M3 1,39 2,E7 3,30 4,59 

S 50,84 

.3.3.1 MH2/004 
CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, SECAO 'T" PONTA INCLINADA, 1OX1OCM, 

qpK_~  USO DE ACO GALVANIZADO 
'°° 517,94 63976 639 , 76 

3.4 _AÇ ES 
 

i 	*1, 95461 EU8AMEMTO C/PEDRA ARGAMASSAD3 407.55 _2RL29 
93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_0312OI6 M 560 2571 32 , 99 191,34 

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XI9X19CM 
11 3,5.1 27503 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A EM' SEM VÃOS E M2 25,24 49,26 60,85 1.535,85 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AP_06/2014 

3. 5. 2 ' 7937/1 
CO 	O DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSDCM, ASSENTADO COM ARGAMASS,A 

N2 O 	6 90 42 III 76 8717 

J.S.3 C3411 CAIXA P1 REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ON ATÉ 200mrn UM 1,00 618,80 764,34 764,34 
36 3.6 

flDADAP/FORRDSOERECARGAIOOKG/I2VAOSATE3SDM/EBCMC/LAJOTAS 
3.6,1 7.42021001 E CAP.C/CONC PCX=2019PA, 1CM, INTER-EIXO 36CM, C/ESCORAMENTO (REAPR2X) E M2 3,99 56,53 70,20 280,10 

,,Z. 3.7  
3.1 95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM , PREPARO NECAMICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO, AF 07 2OL6 , M2 1, 68 17,68 21,84 36 , 69  

3 7 2 739911001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO INPERPIEAEILIZANTE M2 1,68 

. 
 36 

'
23 47,20 79, 30  

3 73 94990 PXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AP_07/2006 

M3 
. 

021 478 90 591 54 12422 

S EVES M NTO 

3.8.0 87872 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER 

QEQflÂQsRO M2 50,48 2,91 3,59 - 168,22 

3 62 82 7 E 6 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
E ÉMULSÃD POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AP_06/2014 M2 3,99 3,73 18 , 39  461 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO 
3.6.3 67529 MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 50,46 23,66 29,22 1.476,03 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MN, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF0612014 

UNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO 
4 90406 MECÂNICO COM BETONEIRA 4001-, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20NM, N2 3,98 31,13 38,45 153,42 

flc QMAPRI S  
± 'W EF RRO 	AflI A 	CGUAR ICO 12L SQ 1. IN, __-SÉ__ 

884 7 6 APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 
8,3 10,0 4 

2 

10 9 
': 

111.1 C20 IIN .00 1, 145,62 11 1.41i'6 j7 
GALVANIZADO, PARA 12  

3.11.2 63463 DISJUNTORES TERNOMAGNETICOS NONOPOI,ARES, COM EARRAMEMTO TRIPASICÕ E NEUtRO- UN 1,00 364,94 436,42 436,42 

QUADRO 
3.11.3 .84402 MONOPOLARES SEM EARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE 	. UN 1,00 47,32 - 	58,45 56,45 

-  3.11.4 7413 Woo
l 

UNTORTERNOMAGNETICOMON0POLARPADRAONEMA(AMERICANO)1OA3OA24O . 

UNR TERMO 	NET000TRIPOLARPADRAONEMA(AMERICANO)1OA SUA 24OV 
ZLoo4 UM 7,00 73 	6 ±1 _37. 

fl6 DE CflISOLADO, 2,5 MMI, ANTICHAMAO6/IOKV PARA CIRCUITOS 
_- 

NÃAP 	1 M 

1 CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLAOO, 4 F.1M2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 MV, PARA CIRCUITOS 
2L flFfl APfl1 

N 0,60 55 4,36 

92993 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2S MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRZ8UIÇAO - 
_ 

38 ----- 13.0::.:: 

' 91 865  
II5 i- 30 1 	E 4 14 1 8 5 	6 7 

31111 18 ROSCAEI, 	 3291)pARAIRCLTO9TERMIMAI5 " 

16 6
4  
3 TA 	D M .0 .24 314 - -__2, 

1 
,13 83447 CAIXA 	É P 	ÇAr 	40 40X5 FUNDO 1 11 C, 	TA 

3,11,14 2 	2- INTERRUPTOR SIMPLES (1 M 	ULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P ~ T lOA, SEM SUPORTE E 
-- _ _ 

UM 1,00 27,73 34,25 34,2S 

f/7 FL UM 1,00 94,64 116 , 90 1 16, 90 
Cl 	9 L a16 LUMIN RIA 	R D 	IR AR NDELA 	MPADA NCANDESCE TE UiT" 1.00 Io _j  3,11,17 CO 26 ATE RAMEN OCO PLET 	C HASTE OPPERWELD 3 4'X 2.40 	 . UM 400 107.49  3.11,18 72254 CAB 	DE C ORE NU ON 2- PORNEC ME 	O 	IN TA 	CAO Jj,,,, 16,60 24.32 504.67 

- 	 é 
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Á 

num 1~ dirá,  
TBO 	ÇQQ0S E PCS. ELEVATÓRIA Ci VAZAQQ5.P1 AIO lis ,j 1,00 2.090.87 

4 .2 233LQfl INSTALACAQ 	&NJI'tOTO 6ORZ 	TA DE 12.5 A 25 CV 	 ___________ UM LQ 711 

1  W 
OS-TOTAL 

g
-agi  

k 17470 Íi 1,00 
 ___________ 

5.607.45 
BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELETRICO TROFASICO 9,85 DIAMErRO DE SUCCAO 1< ELEVACAO 

5.3 740 1' >1 1', 4 ESTAGIOS, DIAMETRO OÕS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 15 M / 14,9 M3/H A 140 M UM 2,00 3.552,72 8.055.38 

L i flkOMANOOOMSTIPC flflfl 1 .00  fl — 4 4 5.4 .IMZL... VALV(JLA,OEPE C/ CRIVO COM F3iLON  150 PMJ6 	
- ....JLt 1,00 78835 894.85 SÊ ,.,,,fi9j 5.5 9858 Tji8afy 	aos 	V 	8' AG AFRIA,8E9O M 2,00 110.62 

- 1802 
,L!L... .SQQ... 

- 
.5ZS2L..,. 766,0 2.298.27 

..SQL NIPLE DE, ERRO GALVPIJZQO, COM ROSfi,QE 6 .,4L _,i,QQ,,. 19526 
- 

5.8 3917 IJJVA DE FERRO GALVANIZAOPÇQÉ1,gQSABPDE , JffL, 1.00 173,95 
.22Z 

197.45 
.,J4S&5  

5,9, ,,,Q3,, 
,,,,,,,,, - UN  ,,J,,QQ,, ,_j3,4j,,,,,, 92 ....A48 

i5L4 
448.92  

5.10 25878 TUBO DE PDLIEI'ILEMO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PESO, DE 	160 MM 1< 14,6 MM PAREDE, 
P2PR flfl M 300,00 i8 LS8 58.974,00 -_ 

S,11 15750 IML-  j,QQ,_,, 954,45 1.083,40 ,,,,,,,,tQ8AQ  5.13 15058 
,.JiEL,, 1.00 ,,,,.J,ZaQB  

,5fl ,Jfl F,LIJIQÉPQR3 	B 	PEADMFIBR&DSt1m,  ...URC... ,,,.S0Q,, 91049 _,j,flj333Q 62010 -00  - 
-5  

,,_ - 	° 	L 	 - 	- 	- 	- 
&6t,IcuflRll1gWIr'rnJ,,.,_,,,.,,__,,  

- 1111111150 . 725 .59  

5.1 __136 7 9  DE ADUTORAS. m  1.75 212 _.._aQZL.P 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

4 2 °' 	
- E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÉNC1A ES HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3 4 	1 12 
,
40 15 , 33 670396 

 

IA CATEGORIA, LOCAISCDM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_D0/2015 -________ - 
72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE 

IR 	IDR 	LI M3 562,26 10,48 12,92 7.264,40 
6.4 COMP. 1 - DESMONTE CUIDADOS 	É B 	CO E OC 	COM AR 	E 	EUM 	ice M3  120,,_,,,,, 34.,785 - 

94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO 
N2 1 	O,64 1 4 29 5.3 O 888639 

94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AE06/2O16 M3 2777 

, 
127 17 15708 4382 II 

- REATERRO MECAM3Ã55ÕE VALA COM EYkÕESCAVADEI6.VÃAC0OADE DA CA ÇAMBA DA 

- 	61 93378 RETRO: 0,26 M 3  / POTÊNCIA: 68 MP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 0,5 4, COM - SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE M3 803
, 
66 17 67 21 83 17 543 90 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CA ÇAMBA DA 
6.8 94338 RETRO: 0,26 MI / POTÊNCIA! 86 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PhOFUNDIDADEATÉ 1,5 M, COM M3 377,09 60,99 75,33 28.408,19 

69 ,.S,9709, CARGA MEO&N=A DE ROCHA EM CAMINHAQ BASCULANTE ..S ..IZLQL. _Ja_ 31 -_iss 
6. 10 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTES M3 RODOVIA EM LEITO NATURAL TXKM 565 ,64 0,92 1,21 684,42 

a TAME TO DE UE 	CO 	XEEM PVC 3? NlOm 33 fl 32 5,12  3 5LQQQjaSQA 	EMNQS MPIS 	K=1OHP1,,,, ..,.3j,., 9.14 612,31 8L22  
,QdL 24SÉLÍO1 CAIXA DE ÇQ58_ET0, ALTURA 	1.00 METRO, 0IAM5Q,&EGISTRO c ispjia  ._UE 	- 2,00 105.96 ,,.132,Q 

------ 

lia pp,  IXËIIflTÍIIIU''  _______ 121.70672 

7 .1 - 	7.1 	- wjiÉ8I*lU. _,... .....,..,,.., - ________ - 
flj 9C28  PVC DEFOFDj,39. 1 MPA, DM ÂÃQJ4M. PAREDEOL,3QÉ (MOR 76651  2.350 ,1 1  

_______ 
7.2 7.2 Q5pgIMENTODECONEXÔES  

.2,2..1. 1347.,, CURVA 45 FoFo BB 3UNtÃirÃTICA OS 100 2L,,,, 94 
fl 13330- 3'FoF0 09 JUNTA EL SSTICA  .7.00 -171.41 fl67 7,2.3 13363 RVA o Pc 0883 NTA E 	E 	O 	100 ,JÍt,,.  3,00 __j13,48 _12.E .._,.....Z2&,85  7,3 REGISTRO D9 DESÇA~~  
.,ZLL. 13577 'LE.fOfQ,BBFNlSO 	50 PM10. 	- 	- ,._SJL, WQQ_ 343,00  J4Q,14 7.3.2  15055  R EGIS  

7.3 . 3 _AS A , O1-SSCA. 	flGOM 
.2.1±'. 18Q89REDUCAOF DEFDHIO 	<5 	P 	O  UM 1,00 228SQ,,...._ 

_jj4__ 

_ 70.22 270.22  
_ 

....Li,,. 7.4 tORNECIMEN.TO DE CONEX 1E15AVNT  
7,4,1 13577 TLEPLQBBF DM -150 x 50 PNIQ_ .,JilL, S30.,,,. 2430 _ 382a4 R2M  .2.8,1, 15055 REGISTRO GAVETA P/ PVC ÇLÇ,6ECoTE DN SQ.fli19_ _ _..._... ...JÂL.. .._LQQ_.. L ,SÉLE. E4 	

77 
6 45,77 

_2..&L. .15222 V,ETJIQ$A TLFCE FUNCÃO(FLPR,En&S0 PMZS  .SÍ.. _185122,_,. 2J215.2  - 
.2,4.4,, ,_.AE._. A0AFI'AD.Qfi,LC PBABO LSALBQSC.A, JE, 0N 50/ DE 60 MM ....0&L.. 1,00 13,16 14.94  74.5 14050 RDN ODP 1.00 fl 27022 270.2, 

S%TL . 

 10 1 

UN 1.00 1.8 	186 2.267.88 2.267,85 
E. 	. C3502 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO 

:çJ 94; 1 
6:N g 

FIBRA 	TIS  N; V zoATsOJcnnn: EC 100 LL1SLI2L 10 6.413 06  
- 

C 	 E C MA 	DE CARIS - 
 - 

8.2.1 63534 LASTRO DE CONCRETO PREPARO ME 	RICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAMTE 
L81ÍSA14EEIO,tÀQENSSEJIISL  M3 0,12 430,43 531,57 53,80 - 8,2.2 FABRICAÇAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
Ç23EEUEh2&3SSiJ4AA,.5a_17J8I4..aFi2l3D3S Ml 2,00 92,38 114,13 228,22 - 

- ARMAÇAO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
8,22 92763 UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM' MONTAGEM. (5 7,39 6,05 - 7,47 55,20 

4E  MIEGANICO..COFI.BETOIIIRA 600 L, AF 07/291 6 	 - 3 1,00 283,67 326,59 325,69 

6 .2,5 - 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
181,59 081,69 

fl 9,1  
9.1.1 	' 17071 FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E 

82.071,36 93.159,20 93.159,20 
...S2.,... ,,,.LJ,2,,_,, Ti 	L.ÇQECQEXOES,ÇftEADA &O FILTRO 	- 
9.11 - - 14469 UE 	F E,, 	F 	N ES DM150 PM1O ' 	100 	 - UM 3.00 1.059,09 ,_,,_33j,17  ,2L2 ZZL 5' LVULA 605 BOLETA WA.FER DN ISL...,,,,,,,, 

,.... ,Jda,,, .,,.Aa,,, _,_iPLIL_,... ...-,....85113 31  _455 
S51 0FNGES DNL0 	N1O'LA 50 1.OD fl 808,34 808,34 ._JISÉ±,., - PL_. 6.00 22.&2, 377.78 2.256.60 

-_ 
SL M472 flOFGESfl PN1 	L-250 UM fl, j,58,5 1.753,2 1.753,26 2,2..L .,,,9528 II42QPY,P,EFOFD. lEI, IMPA, ON 150 MM, PARA REDEDEA22,j4B5J6S UM ,_Á,5Q,,, ._.,-.i15L......... ,,.,.ÊL55 7149 1h. ...222., 17166 IE,E9EQJ5EQ35DXI59PN1O 	 - 	- 	 . 	 - - .,..LQQ__ 45644 j2123 52723 1.-. 

B LÁ 	0 D DE NAGEM DOS 
- - 

n 14464 TUBO_FDFO C/ PLAMGES DM200 PNIO ' L3O0O 	 - ..J2ÉL_ ,__1QQ.... ...._LI52a2 2.449.43 Z,34L9 1 5 F flTRI0WflPN L -9.3.4 ..J5421,.. CURVA FIF90FFDN2pDpM09 	 _______________________ ...QbL... Á..99 262L.,. 54110 541,10 
11 6. 

10.1 	- 7 3 	o NUALDO TERRENO (Cl RASPAGEM SUPERFICIAL) ,,.J.ML,. ,,,. ...,....241'...,.,, 4 24 354j4 / Z 
o LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

Ti ,L 2i 705,16 
0 	ANUACA  5428 

9 71 

n:. lOA 222Q81PQ REATPRR0 DE VAIA C0F1 CDPAMMPAErAÇZD MANUAL _.4U.t. _.S.M 142L52 / 1 ,..1Q,j.. _,ÇD7,, CARGA MÇOANIZADA DE RQCHjçNH4QjAsCUSTE _Q3L .-.2
0
2,.. 42 _...24,41 7 	- 

ri 
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- 
'E75' 73677/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOE$ MEIA UCOS - AREA CRAVADA 	.L _JjL, 91,20 53.56 66,16 

CONCRETO FCK - 2SNPA, TRAÇO 112,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MIA/ BRITA 1) - PREPARO .94971 
MECÂMICQ,ÇMJETCNEIRA 600 L. AL O212016 	 . 	. 	. M3 39 16 263 '67 32569 - 12760 53 

928 _2_  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
.±t M3 39,18 147,09 161,69 7.115,61 

10.10 92263 FAERICAÇAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
,O1S rngN A 	NE 	M 	AF 1 	2 P12 356,51 92,38 11411 4410465 

_fl3,j., _Ç370_ ÇQCACAO MENS LDECII3MMENTO METALICO ,123,QP_  19,30 23,84 2. 80,00 
10,12 124 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS m 39,18 11,34 12,87 904,25 

ARMAÇAO-DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
10.13 92759 UM EDIFICIODE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 3.151,99 10,37 12,81 40.376,99 

10A4 0033 PREPARO DE SUPERF(C!E INTERNA EM RESERVATORIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 120,47 2,00 2,47 297,56 
IMPERMEAEIUZACAO DE SUPERF1CIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE 

10.15 737531001 ALUMIMIO GOPRADO (DE ESPESSURA E,BMM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, 
EE3NM  

P12 120,47 81,66 100,67 12.151,51 

1016 73445 CAIACAO INT OU EXTSOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADORCOM 	COM DUAS 
P12 210,30 7,57 925 1.956,31 

sa. 0899 PINTURA LOGOTJÇECE  UPL I,QL_, . _234 4j  
S18 7194101 ESCP,D 	 CD TIPO MARINHEIRO EM TUBO A 	GALVANIZADO 1112-- 5 DEGRAUS 

GUARDA.CQfQDM CORRIMAO EM FERB 	BARRA CHATA 3/16' 	 - 
M fl.,QQ JZL ___2&S _láZLiS 

.J13.L 7i9LPS1 _..JL_ 2L4_ 2222_. 7.912.37  
- 

fl, 0490 

'° 

, - 

2I03  
':: .0 4, , 1 -093,84  

1,922 7416210   CAIXA DE CONCRETO. ALTURA 	1.00 JMET,Q,D3A0,METRO3Q1IRQ c 150 MM UN 4,00 106,96 132,12 
10,23 74142/004 CERCA COM NOUROES DE CONCRETO, SECAO "1" PONTA INCLINADA, 1OXIOCM, 

- 
ESPACAMENTO OS 3M, GIAVADOS O, L'L5Qfj,I1 FIOS DE ARAME FARPADO MEIS M 33,0 0 38 D , 6 - 4701 , 1 551 33 

24 POR O EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 244D/NER SSEO, PAINEL UMICO, OIMENSOES 
'DXI 6M INC'LUSIVE.CADEADO ______ UM 1 00 517 94 , 

- 
63976 639 76 

- 
imo Elz1'1WtirnwR'I'8.IspInn1,rvn8I7inyttjj4I..I55t-'--- 	-'  

- - 149.858.47 
- 	-1 .JI363. C1JsM,o FOFO 	,21IÊ1IIAEL4STICADN1DO   UN IDO .2348, 2,32 242,32 

14665 TJ30Po C(PLAHGE E PONTA DN 150,E?3flzL-5500 UN 2,00 2.569 47 5,14334  
-  

-/--4'-' 
13426 CURVA FoFo 9Off,Q,jO PNIO 	- 	- 	- UN 1.00 335.13 iEDj1 38Q,3 
13993 IQÇ,O C/ FLANGES E ABA DE VEOACÂO.QPI_159YN1O 	_______ 	____________ _JJEL_ L2Q,,,_. 706.64 80233 _1QL33 - J422L. UM 1,00 _94O,41 ._,b26L4 1,067,46 

,LJ,L&,. 13011 EXTREMIDADE P,ÇL3&PE_VEDAÇAQQ15O PNIO 	 _______ ÊL,.. il..00, 496,71 561.84 84 _563 ljjfl B8a,,. 'CU,EO FoFo CLFLANGE E PONTA DN,Q,fl'LJEOO 	 - 	- ._,.UÊL,,. 2,00 2,263.65 ,22J_7 _ _i13L9 .11Ã,, 11426 C1/RVA FOFO 90 FF DN 150 PN1O 	 - UM 1.00 flI,,, JÊQAI ,,,..iBQ,41  

fl 55  1M1dQ0- . C 300 1.50E 1,867,33 5.601.99 
TE FoFo FF DN 100 X 100 PN1O 	- 	 - ,J/L LQGL 462A9 ±9Z 524,97 

_ 
_UJL 15164 BeQÃBTEO GAVETA OVAL VOLAMT.flM1GE DII 100 PN16 UM LQQ 1.527,5fl 

--- 
733 _--1 1,733,94  

113. TUBO FOF9,C/FLAMGE E PONTA DN 75 PN1D L=SOO ,JJLL_ 1.00 
_ 

359,17 __,_,4QZQ 407,69  
,Ã1,1,j _ili CURVA Ffã 90 FF ON_zjpÊJ 10 	 - UN 2,00 - _153, ZS2 -_LÉi S_ __.Bt__,, 3 	2X2NM 	 - 	- _11L_. 0,03 

____________ 

'W 
UB-TOTAL - 

31kI441llfSflI481l3/lítI:I*V.!/Ip'46tcj4ll8fl.- 	 - 
4,20 

 22.532 i91 

.12,1 12.1 LO 	CAODAOBRA 
__________ 

,12.1.1,  73610 LÇQ,DB REDES DE GUA OU DE,BQTO P4 LA9521. 34 13,966.23 12,2 1 2.2 MOVIMENTO DE TERRA - 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

12,2. 1 90105 JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM  RETROESCAVADÉIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÉNCIA: 88 MP), LARGURA MENOR QUE 0,8 P1, EM SOLO DE M 3 1 	O .16 	.07 1 2,41 15,33 17 .7 83 87  
IA CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0112015 

12,2,2 72915 €ACAO MECAMICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA ATE2MDE PROFUNDIDADE 
M3 1.491,52 10,46 12,92 -19.270,44 

-m 92,262,31 
12.2.4 94097 PREP RO DE 	DDDEVOGUEM flMMIVELSAIXO 139.l 

M2 3.296,55 4,29 5,30 17.471,72 

122 5 - 941 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 N, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AP 06/2016 P1 82,42 - 	127,17 157,08 1 	6  2.94 ,5 3 

MECANIZADO DE VAU 	M RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA - 
93370 

RETRO: 0,26 M 1  / POTÊNCIA: 88 MP), LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 12.2. 6 
- - 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE P CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 	- 
INTERFERÊNCIA AF 11 

, 	.  
P13 2 17S 88 17' 67 21,83 47 499 45 

- MBADA 
94338 RETRO: 0,26 M 3  / POTÊNCIA: SE HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, FROFUN010ADEATÉ 1,5 P1, COM MI 1,013,70 50,99 75,33 76,362.02 

12,, .8 - _C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMIHHAO BASCULANTE 	- 	- 	. - ,j43, ,LQ3,JJ0 ....___102 _ -3,62 ._2372j3  
12.2.9 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINE4AO BASCULANTES MI, RODOVIA EM LEITO NATURAL '00KM 0,842,45 0,95 	- 1.21 8,279,40 

022 10 88 	001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM' (OU RPVC, OU PVC OEFDFO, OU 
FREVO - PARA AIJA. M 3 20082 ' 1,49 1,84 558951 

12 2 11 738881002  ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DM71 MM - (OU RPVC. OU PVC OEFOFO, OU 
PRFV - PARA ACAIR, 	 ______ 	 - ______ P1 3721 00 -_' 1,99 246 9 153 66 

2 - 	2 - ASSENTAMENTO TUDO PVC COM JUNTA ELASTICA, DM100 MM '(OU  RPVC, OU PVC DEFOFO, 
LE3fflz,FARA AGUA. - 2 , 	,  2,48 - 3,06 7 17 	55 

12,2 . 13 CQ2fl,,, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CDNE<ÕES EM PVC, JE DN 1501Dm M _25J±, ,_324 SQQ 2J96 ,56 ,1L2.14 ZE16MO1 
- 

Ç83& 	QQ1Ç&ETAÇ 	=100MgflDMMRD REGISTRO < 150 MM .,Q9 JQQj 3a2 Éfl,LO 0911 , 
REDALOMPAVI AOEMAALT P1 S ,1L116 S291 MAL PRED8L COM PAVIMENÇQ,H PEDRJQ5Ç,OU PARALQ,,, -M--  2.301,79 ,,,,,,J8A.3_,,,, _,J&fi9 .20,4_E 

_ 
12.2.17 s2955_ 

,,,,, 
RECONPOSICAO DE CAPA EM M,EIA ASFÁLTICA (M!5.-Sc  .,J12,_, _IIQQL 34,83 .__41Q2 9.895,46 

- 
a?aa _QAQQ OECOMPOSICAD DE PUAIMEliIAQ 	PEOR5 OSC 	CREAPg( VEI AMENIQ, 	,_,, ,, M2 .22Qi,Z9 10,_,_ ,_Á15 31,16624 ,_,. 

- 

nia 
 

SUE-TOTAL 	
$4BI4IÍSM1 flI09L11LIi4 __________ - 422.184.52 

13.1 -13.1- QIMENIQ DE TU8ULACÃO (2.5% PERDA) 
~M pegam~ 

13.1.1 2325_ fl36,D PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DM100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBM 6,É5j _______ 2 .  403,57 23,I4 ZQJ? 6áZ97 13,1.2 9825 TUBQ,PVC DEFOPO, OLLMPA, DN 1QJ3&EARA REDEOE AGUA (N4E2) 	- M 45151 51,66 15.916,96 ,iita. J9Q5'_ TUBO PVC PBAJEI, CLASSE 12,0ffiM, PARA_REDA,DEAGUAJNSR S647)  LL ,2285,3Í 7.10 j,95 ,2L4_flS7  1 3 ,1.4 _1fl TUBO PVC PE_,A 3E1, CLASSE 12 DN 75 MMPSME DE AOUA (MER 86471,, ,_(L._ ,2A4&1 1441_,_ 1850 13.2 F.Q(NÇMTOD3JONEX E5 _ 
13.2.1  14040 flOPflx 100 2 13,1 

UN  

iot 
Lfln5 

i: 12 _QM BOLSAS DN 199  ]E 
- 

.112,6.. _J3B3,,_, TgEyç2oCo EOLSAS OH is UN 3 00 44 00 ..,_j&% JE5,JZ .IILL. 13099  C),P6&QL50, 	 - L,,, 11.00 _6E3 
... 

74 ,91 
377,78 377,78 

,13aa, ,J32.QL,_ 1/EVA 22 1Q,E5 COM PONTA ESOLSA 0N75. _______ 	 - UM 20.00 4D,11 ..,_.,,.&13 
- 

5J3,69  .132,15. 3109 CJ1B)LA 22 	' PEA COM PITA E BOLSA DM100 ________ ..J3N,. 9.00 61,29 ._1B7 3 ..626 ,ILLH. 3114 C,EYQA.,ÇDONTA E BOLSA D 	75 	- .,Jd(L,. QD_,, 42(L.._ _4,,Q7 48,07 .11112 ' 115 CURV 	O P 	COM 	TA E 	LSA O 	100 	- _,j)L_ 
- 
_I,QQ.... Z24 _L 8222  

,Â1Lt E 143 TEPU 	EA9 	COMO 	ASDN7S 	- - - UM ,I0Q,_._ 44,D5__J, 4994 149,02 1;z 13.2.1 3 49 TE Foro FF DN 1 Cx 15 PN1D 	- UM 3,OQ_,j,..,,,,634.65 720,39 13,2. 15 13139 REDUCAÕ 	C P5 P0 	BOLS DN 	x 50 UM 2,16L.17  

13,16 13140 
- 

REUAOPV P8 	ONTA 	OLS DM0 xSO 1 9,00 21.72 24,65 __...._221.&5 
13, 	.17 3141 

- 
REDU 	O PV PBA P MTA 	BOLS OH 100 o iS "UN 

UM 
20 27,95 __.J323...__._61&6 

13. 	.18 1 306 REGIST O F 	GE C 	OT DM 5 PM16 
SOl 32,S6 _1125 184,90 - 	- UM 1,00 1.572.6_ 1.7ES.13.j,1Ãj3 7' 



16;2.1 	90105 

16.2.2 72915 

COMP.1 

16.2.4 94097 

15.2.5 94102 

16.2.6 

o/\ 

._1L4,L, 
16.2.9 

93378 

94338 

C0709 

72841 

16.2.10 73888/001 

16,2.11 7388/0O2 

16.2,12 73688/003 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE /3 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO Ck6POS ESPERANÇA E 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 7 .. 
AGUA \•7 

212J2. 15305 - REGISTRO _F1ANGE/CABECOTEJ5I1,6 	 ________________________ UM 400 .ZQ&..... 2 ..23ÁQL 

. SUB-TOTAL 
?iTR.j4,'ijii 5.8V7&.2I*S.,A1N4IP1tai 

. - 

14.1 74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇAO E 
_______ 

- 4 6,732,00 21,8 1 26,94 181 .360, 
LIGACAD DA REDE 5DMISSLRAMAL PREDOAL 112" 	 _ ,L9Q._ LZj 52 15 39-D OS. 

14.3 95674 ,..JÍFL,,_ 241.OQ_, 87.28 .,J&Z,Éi .IQ,ÉM. 14.4 fl ALnOM -  REGISTRO 	 4: FORN ECI M ENTO  EINSTLACAO S M s 5209 S ST1L __________ ___  

- 	15 1 61 ADAPTADOR DE CONPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA "TUBO 	 PEAD, 20 MMX 3/4", 
PARA 1 IC2ACArI PIPI1TAI DE ACI A (N'TE 1701 N 748 3 1 95 2 860 

IECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 84 (MÉDIA ENTRE MONTANTE 
IA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRWSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 68 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 43 2.658,83 12,41 15,33 

A, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AFOI/2015 

IECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE 
QfltESCAVADEIRABiEailLICA  843 3.216,18 10,46 12,92 

PNBUNkTICO JÉ&. LQZLQÉ. .......11L2 ..........J.322 OM LARGURA MENOR QUE 1 5 M EM LOCAL COM NOVEL BAIXO 
M2 7.593,77 4,29 5,30 

LLA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,584, COM CAMADA DE 
MONTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2O16 MI 134,00 027,17 157,08  
CANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIR 	 DA CAÇAM A DA 
43 / POTÊNCIA: 88 MP), LARGURA ATÉ 0,8 4, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
JESTITLiIÇÃO) DEI' CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
1&.fi _I1Jrn1  

843 5,056,40 17,67 21,83 

NIZAOO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
1' / POTÈNCIA: 88 MP), LARGURA ATÉ 0,9 M, PROFUNDIDADEATÉ 1,5 M, COM M3 1,881,46 60,99 75,33 

Q&nQgQj)4HAQ,psCULANrE ,_.L_ 1.88 1.48 ._.,...,IQL _.Àfl 
COMERCIAL COM CAI'1(NMA0 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL TXKM 28.222,20 0,98 1,21 
TO TUBO PVC COM JiJ)ffflLASTIC.A, OM 50i''U RPVC, OU PVC DEFOFO, OU 
AGUA,  M 13,450,94 1,49 1,84 
'O TUBO PVC COM )UNTA ELASTICA, 0W 75 MM- - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU 

____ 
 - 

AGUA.  im 2.602,17 1,99 2,45 

RAA$UA,_ - 	- 5.025,89 2,48 - 	3.06 

.3flCL3!'!CflIU, 3lDltlLJÇ/*LJ, NILRVMÇAU E 	 1 	II 	1 2.E85,0I  1 	21,81 

084 	1 179,00 1 	1,96 397,38 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPIJAN PINHEIRO CE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA,CATOLE,VAR.JOTA,RAMALHETE, CN,7k)GALO, 
MARATOAN,DESCANSO,CAMPOS,ESPBRANÇA E GENIPAPEIRO 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 
PARA T~DOS 

1.1 	74209/001 
- 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
Comprimento 	x 	Largura 	x Quantidade 	= Área 

2,00 	x 	 3,00 	 x 2,00 12,00 M2 
Total 	= 12,00 M2 

1.2 	93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 
Comprimento 	x 	Largura 	x Quantidade 	= Área 

10,00 	x 	 3,00 	 x 1,00 30,00 M2 
Total 	= 30,00 M2 

1.3 	741421003 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,SX7,SCM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS O,SM, COM 8 FIOS DE ARAM 
- Comprimento = Área 

22,25 22,25 M2 
Total 22,25 M2 

1.4 	740381001 PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIC/ 
- Comprimento = Área 

3,50 3,50 m 
Total 3,50 m 

1,5 	C1794 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE 
Comprimento = Área 

419KM X 2 838,00 KM 
Total 	= 838,00 KM 

3.1 	3.1 LOCAÇÃO DA OBRA 
3.1.1 	73992/001 LOCÃCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5DM. SEM REAPROVEIT/ 

• Comprimento 	x 	Largura 	x Quantidade 	= Arca 
1,50 	x 	 1,40 	 x 1.00 	= 2,10 M2 

Total 2,10 M2 
3.2 MOVIMENTO DE TERRA 

3..1 	79480 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,0DM PROFUNDIDADE 
- 	 Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Volume 

1,50 	x 	0,40 	x 	 0,60 	 x 2,00 	= 0,72 M3 
1,40 	x 	0,40 	x 	 0,60 	 x 2,00 	= 0,67 M3 

Total 	= 1,39 1.13 
3.2.2 	73964/005 REATERRO DE VALA COM COMPÃCTAÇÃO MANUAL 

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Volume 
• 1,50 	X 	0,25 	x 	 0,30 	 x 2,00 	= 0,23 M3 

1,40 	x 	0,25 	x 	 0,30 	 x 2,00 	= 0,21 M3 
Total 	= 0,44 143 

3,3 	3,3 URBANIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES - SERVIÇOS 
3,3.1 	74142/004 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10XIDCM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS O,5M, COM 11 FIOS 

- Comprimento 	x Quantidade 	= Total 
5.00 	 x 4,00 	= 20,00 M 

Portão 	1,00 	 x -1,00 	= -1,00 M 
Total 	= 19,00 14 

3.3.2 	85188 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,61,1, INCLUSIVE CADEADO 
Quantidade Total 

1,00 	= 1,00 UN 
Total 1,00 UN 

3.4 	3.4 FUNDAÇÕES 
3.4.1 	95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

• 	 - Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x Quantidade Volume 
• 1,50 	x 	0,40 	x 	 0,30 	 x 2,00 0,36 M3 

• •' 	 1,40 	x 	0,40 	x 	 0,30 	 x 2,00 0,34 M3 
Total 0,70 143 

93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF03/2015 
• Comprimento 	x Quantidade 	= Total 

1,50 	 x 2,00 3,00 M 
1,40 	 x 2,00 2,80 M 

Total 5,80 M 
3.5 	3.5 ALVENARIA 

3.5,1 	87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XI9X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂRI 
- 

. 	 Comprimento 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Área 
Alvenaria - Abrigo 	1,50 	x 	 2,41 	 x 2,00. 	= 7,23 M2 
Alvenaria -Abrigo 	1,40 	x 	 2,41 	 x 2,00 	= 6,75 M2 
Alvenaria - Cerca 	5,00 	x 	 0,70 	 x 4,00 	= 14,00 M2 

Desconto - Portão 	-1,00 	x 	 0,70 	 x 1,00 -0,70 512 
Desconto - Porta 	-2.10 	x 	 0,60 	 x 1,00 -1,26 M2 

Desconto - Combogô 	-0,50 	x 	 0,78 	. 	 x 2,00 -0,78 M2 
Total 	= 25,24 142 

3.5.2 	739371001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOX5OCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
Comprimento 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Área 

0,50 . 	 0,78 	 x 2,00 0,78 M2 
Total 0,78 M2 

3.5.3 	C3411 CAIXA E,' REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200nirn 

Quantidade 	= Total 
1,00 	= 1,00 UN 

Total 	= 1,00 UN 
3.6 	3.6 COBERTURA 

3.5.1 	742021001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA I00KG/M2, VAOS ATE 3.SOM/E=BCM, C/LAJDTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER 
Comprimento 	x 	Largura 	x Quantidade 	= Área 

2,10 	 x 	1,90 	 x 1,00 /3,99 M2 
3 ,9 9 

 
Total 	= M2 

3.7 	3.7 PISO 
3.7.1 	95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICD, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AE_07_2O16 . 	

.. 	e 

Comprimento 	x 	Largura 	x Quantidade 
120 	x 140 	 x 100 

16 142 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA CATOLE VAR3OTA RAMALHETE CANTA GALO 
MARATOAN,DESCANSO,CÃMPOS,ESPERANÇA E GENIPAPEIRO 	 6( 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

IMW 
AdtÍa. 

 I PARA TODOS 

37.2 	73991/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 COMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INC 
Igual ao item 3.7.1 

Arca 
Item 3.7.1 	= 1,68 M2 

Total 1,68 tU 
3.7.3 	94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 114 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COTtv 

- Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x 	Quantidade Volume 
1,50 	x 	0,50 	x 	 0,07 	 x 	2,00 0,11 143 

• 1,40 	x 	0,50 	x 	 0,07 	 x 	2,00 0,10 143 
Total 0,21 143 

3.8 	3.8 REVESTIMENTO 
3.8.1 	87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

• Área 	 x 	Quantidade 	= Área 
Área de Alvenaria 	25,24 	 x 	2,00 	= 50,48 M2 

Total 50,48 142 
3.8.2 	87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO lÃ E EMULSÃO P0LIMRICA (ADESIVO) COl 

Igual ao item 3.6.1 
- Arca 

Rem 3.6.1 3.99 M2 
Total 	= 3,99 142 

3.8.3 	87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001-, APLICAD, 
Igual ao item 3.8.1 

Área 
Item 3.8.1 	= 50,48 M2 

Total 	= 50,48 142 
8,4 	90406 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICAD, 

Igual ao Item 3.8.2 
Área 

Item 3.8.2 3,99 Mi 
Total 	= 3,99 Mi 

3.9 	3.9 ESQUADRIAS 
3,9.1 	fl933/002 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES 

• Comprimento 	x 	Largura 	x 	Quantidade 	= Área 
0,60 	x 	 2,10 	 x 	1,00 1,26 M2 

Total 	= 1,26 142 
3.10 	3.10 PINTURA 

3.10.1 	88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA IÀTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÂOS. AF_06/2014 
Igual ao item 3.8.3 mais o Item 3.8.4 

Arca 
Item 3.8.3 50,48 M2 
Item 3.8.4 3,99 M2 

Total 54,47 142 
3.10.2 	95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRDTECAO COM ZARCAO (1 DEMAD) 

Igual ao item 3.9.1 
- Área 	- 

Item 3.9.1 1,26 Mi 
Total 	= M2 

 
1,26 

3.10.3 	C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE 

Quantidade Total 
1,00 1,00 UN 

Total 1,00 011 
3.11 	3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.11.1 	C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 
Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade 	= Total 
1,00 1,00 UM 

Total 1,00 UN 
• 	3. 	- .2 	83463 QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARE 

Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade 	a Total 
• QGBT 	1,00 1,00 UN 

Total 1,00 UN 
3.11.3 	84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P( 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 

Conforme Projeto Elétrico, 

Quantidade 	= Total 
• QOLE 	1,00 1,00 UM 

Total 	= 1,00 UN 
3,11.4 	741301001 DISJUNTOR TERMDMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade 	= Total 
5,00 5,00 UN 

Total 	= 5,00 tal 
3,11.5 	741301004 DISJUNTORTERMOMAGNETICO TRIPDLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade 	= Total 
• 7,00 7,00 UN 

• Total 	= 7,00 uN 
3.11.6 	91927 CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM 2 , ANTI-CHAMA 0,611,0 1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMEN 	IEINSTALAÇÂC 

• Conforme Projeto Elétrico. 	 1/ 
Comprimento 	x 	Quantidade 	= / Total 

0,50 	 x 	2,00 	 / 1,20' M 
• 0,66 	 2,00 	=1 152 M 

1,76 	 x 	3,00 	=j 	,'1/&2B 14 

311.7 	91929 
Total 47,7 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM 3 , ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMEÇ(gQI 
7,80 

INSTALAÇÃO. 
14 

Conforme Projeto Elétrico. 
Comprimento 	x 	Quantidade 	' Total 

M 
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iI111 c 1 7flW4'flOIL 
Total 0,60 P4 

3,11.8 92983 	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM 2 , ANTI-CHAMA 450/750V, PAPA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 	2/: 

Conforme Projeto Elétrico. 
Comprimento 	x Quantidade Total 

252 	 x 3,00 7,56 M 
0.40 	 x 3,00 	= 1,20 M 

Trecho casa de Comando 	Flutuante 	300,00 	x 3,00 	= 900,00 M 
Total 	= 908,76 P4 

3,11.9 93008 	ELETROCUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DM 50 MM (1 112") - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12f2015 
Conforme Projeto Elétrico. 

Comprimento 	x Quantidàde Total 
2,52 	 x 1,00 2,52 M 

Total 	a 2,52 14 

3.11.10 91865 	ELETRODUTO RGlOO ROSCAVEL, PVC, ON 40 MM (1 1)4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E II 

Cohfõrme Projeto Elétrico. 
Comprimento 	ii Quantidade 	= Total 

0,40 	 x 1,00 0,40 M 

Trecho Casa de Comando - Flutuante 	300,00 	x 1,00 	a 300,00 II 
Total 300,40 P4 

3.11.11 91864 	ELETRODIJTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC, ON 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTI 

Conforme Projeto Elétrico. 
Comprimento 	x Quantidade 	= Total 

0,20 	 x 1,00 	= 0,20 M 
Total 0,20 14 

.12 91863 	ELETROCUTO RIGIDO ROSCÂVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

Conforme Projeto Elétrico. 
Comprimento 	x Quantidade 	= Total 

0,60 	 x 1.00 	= 0,60 M 
0,66 	 x 1,00 0,66 M 

1,76 	 x 1,00 	= 1,76 M 
Total 3,02 . P4 

3.11.13 83447 	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 
Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade 	= Total 
2,00 2,00 UM 

Total 	= 2,00 . UN 

3.11.14 92022 	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-t'T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTAL 

Conforme Projeto Elétrico. 
Quantidade 	a Total 

1,00 1,00 UM 
Total 	= 1,00 UM 

3.11.15 739531006 ILUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA PAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIM 
Conforme Projeto Elétrico,  

Quantidade Total 
1,00 	a 1.00 UN 

Total 	a 1,00 UM 

3.11.16 C1669 	LUM)NARIA PAREOE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE 
Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade 	a Total 
1,00 1,00 UM 

Total 	a. 1,00 UM 

3.11.17. CO326 	. ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELO 314"X 2,40M 
Conforme Projeto Elétrico. 

Quantidade Total 
Entorno da Casa 400 	. 	a 4,00 UM 

Total 	a 4,00 UM 

3.11.18 72254 	CABO DE COBRE NU 501*12 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
Conforme Projeto Elétrico. 

Comprimento 	x Quantidade 	a Total 

Entorno da Casa 	4,20 	 x 4,00 . 	16,80 M 
Total 16 i 80  M 

4.1 C3497 	MONTAGEM DE TUBOS, CONEX( 
Conforme Projete de Captação 

Quantidade 	= Total 
1,00 	= 1,00 UM 

Total 	a 1,00 UM 

4.2 738361002 INSTALACAO DE CONI.I4OTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade Total 
1,00 1,00 UM 

00 0N 

5.1 17470 	FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATE 1.0001Kg 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade 	= Total 
1,00 1,00 UM 

Total 1,00 UM 

5.2 740 	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFASÍCO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, IAMETRO 	RO' 

Conforme Projeto de Captação 
Quantidade Total 

1 BOMBA CP + 1 RESERVA 2,00 2.00 UM 
Total 2,00 UM 

5,3 15981 	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 . 
Conforme Projeto de Captação 	. 	. / 

Total Quantidade 	= 
1,00 	,/ 1,00 UM 

Total 1,00 UM 
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5.4 	15621 	VALVIJLA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE tIN 150 P1416 

Conforme Projeto de Captação 
Quantidade total 

1,00 1,00 UM 
Total 1,00 UM 

5.5 	9858 	TUBO PVC, ROSCAVEL, 6'. ÁGUA FRIA PREDIAL 
Conforme Projeto de Cáptação 

Comprimento 	x Quantidade Total 
1,00 	 x 2,00 2,00 M 

Total 	= 2,00 ti 

5.6 	1802 	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" 
Conforme Projete de Captação 

Quantidade 	= Total 
3,00 3,00 UM 
Total 3,00 UM 

5.7 	4185 	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade Total 
5,00 5,00 UM 
Total 	= 5,00 UM 

5.8 	3917 	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade 	a Total 
1,00 1,00 UM 

Total 	= 1,00 UM 

6301 	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade 	= Total 
1,00 1.00 UN 

Total 1,00 UM 

5.10 	25878 	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-8O, DE 	160 MM X 14.6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUÍ 

Conforme Projeta de Captação 
Comprimento 	x Quantidade 	= Total 

Trecho entre flutuante e a Caixa de transição de PEAD P1 	300,00 	x 1,00 300,00 M  
PVC DEFOFO 

Total 	= 300,00 M 

5.11 	15750 	VALVULA REtENÃO DN 150 P1116 FECH. RÁPIDO (CLASAR) 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade total 
1,00 	= 1,00 UM 

Total 	= 1,00 UM 

5.12 	15058 	REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 150 PN1D 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade 	= Total 
1,00 	= 1,00 UM 

Total LCD UM 

5.13 	17333 	FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA CM 250 mm 
Conforme Projeto de Captação 

Quantidade 	a Total 

300M DIVIDIDO POR 5,00M 60,00 	= 60,00 UN 
Total 60,00 UN 

Comprimento Quantidade 	a Total 

Extensão Total 	2313,83 1,00 2313,83 M 
Total 2313,83 ti 

6.2 	90105 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRE 

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	 a = Volume 

809,84 	x 	0,60 	x 	 0,90 	 a 3511. 	= 437,31 M3 
Total 431,31 M3 

5,3. 	72915 	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE ZA. CATEGORIA ATE 	MOE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA NI 

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 
Percentual 

r Cat. 	
= Volume 

1.041,22 	x 	0,60 	x 	 0,90 	 = 45% 562,26 M3 
Total 562,26 M3 

6.4 	COMP.1 	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCO DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO - 
Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	 a 

Percentual 	
a Volume 

462,77 	x 	0,60 	x 	 0,90 	 = 20% 	= 249,90 M3 

Total 	= 249,90 M3 

6.5 	94397 	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 tI, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AFO6/2016 

Comprimento 	x 	Largura r' 	ÁREA 

1851,06 	x 	0,60 / 	1110,64 M2 
Total 	= f 	1110,64 M2 

94102 	LASTRO DE VALA COM PREPARO OÉ FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MA, UAL, EM LOCAL 6.6 - 	Comprimento / • 	 Trecho em 	x 	Largura 	x ESPE 	= / 	Volute 
- 	

rocha 
452,77 	 0,60 	 X 0,1 J 	/27,77 M3 

Total = /7 21,11 M3 

6.7 	*3378 	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROE5CAVADEIPA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 W / POT,9IA: 88 HP), LAR 
Mat. Ia Ca t.  

Comprimento 	x 	Largura 	x 	- 	Altura 	 = 4 7001e Mat 	/1 Volume 

21  CAT 	17 
'iol acima da geratriz superior 	1538,69 	x 	0.60 	x 	 0,00 

• 
	

comprimento 	x 	Área  

/1 830,89 M3 

z_?  - 
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Vai tubo 	1538,69 	x 	-0,0177 	k = -27,23 M3 

Total 803,66 M3 
6.8 94338 ATERRO MECANIZADO 08 VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M 3  / POTÊNCIA: 88 HP), LARG 

Mat. 2-  

- Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	 = (30%) e 3 	s Volume 
CM. 

Vai acima da geratriz supetior 	775,14 	x 	0,60 	x 	 0,90 418,58 M3 

Comprimento 	x 	Arca 

Vol tubo 	775,14 	x 	-0,0171 	x -13,72 M3 
LASTRO 	= -27,17 
Total 317,09 M3 

6.9 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 
Volume 
377,09 N3 

Total 377,09 M3 
6.10 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 

Volume 	x 	Densidade 	x 	Distância(km) 	x Quantidade Momento 
Bota-Fora 	377,09 	x 	1,50 	x 	 1,00 	 x 1 565,64 	TXKM 

Total 565,64 	TX}CM 

6.11 CO283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, IE DN lSOmrn 
Comprimento 	x Quantidade Total 

• - 	2313,83 	x 1.00 2.313,83 M 
Total 	= 2.313,83 M 

- 12 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=1OMPa 
Área 	x 	Altura 	x Quantidade Volume 	- 

C22 - 	0,030 	x 	 0.15 	 x 7,00 0.03 M3 
C45 	0,086 	x 	 0,15 	 x 1,00 0,01 M3 

• C90- 	0,10 	 x 	 0,15 	 x 3,00 	= 0,05 743 
Te 	0077 	x 	 0,15 	 x 4,00 0,05 M3 

Total 0,14 M3 

• 	6.13 741621001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM 
Quantidade 	= Total 

Registro de Descarga 1,00 1,00 UM 
Ventosas 1,00 1,00 UM 

-. Total 2,00 UN 

7.1 7.1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 
7.1.1 9828 TUBO PVC DEFOFO lEI 1 MPA 1DM 150 MM PAPA REDEDE ACUA (NBR 7665) 

• Igual ao item 6.1 - 	. 
Comprimento do 

Fator para 

Assentamento 
Perdas 

(2.00°/o) 

Total 

• 2.313,83 1,02 	= 2.360,11 M 
Total 	= 2360,11 M 

7.2 7.2 FORNECIMENTO DE CONEXÕES 
7.2.1 13347 CURVA 45 Foro 88 JUNTA ELÁSTICA 1DM 100 

Quantidade 	= Total 
1,00 1,00 UM 

Total 1,00 UN 

.2.2 13330 CURVA 22 30' FoFo 88 JUNTA ELÁSTICA 1DM 100 
Quantidade 	= Total 

7,00 	= 1,00 UM 
Total 700 OU 

13363 CURVA 90 FoFo 88 JUNTA ELASTICA ON 100 
Quantidade Total 

3,00 	= 3,00 UM 
Total 	= 3,00 IJN 

1.3 1.3. FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTRO DE DESCARGA 
7.31 13577 TE Foro 8BF DM 150 x 50 PNID 

Quantidade Total 
1,00 1,00 UM 

Total 1,00 OH 

1.3.2 15055 REGISTRO GAVETA P/ PVC V CABEÇOTE 1DM 50 PM10 
Quantidade Total 

1,00 	= 1,00 UM 
Total 100 UN 

7.33 . 	48- ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, 3M 50 / DE 60 MM 
Quantidade 	= Total 

1,00 	= 1,00 UM 
-total 	= 1,00 OU 

7.3.4 14080 REDUÇÃO Fofo FF 1DM 100 x 50 PNIO 
Quantidade 	= Total 

1,00 1,00 UM 
Total 	= 1,00 OH 

74 7.4 FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSA 
7.4.1 13577 TE Foro 88F rIM 150 x 50 PN1O / 

Quantidade 	= / 	
Total 

1,00 ç 	1,00 UM 
Total 	= / 	1,00.- liN 

7.4.2 15055 . 	. REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE OM 50 PN1O 
Quantidade At 

Total 	
,//»' U°o OH 

.4 .3 15729 VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/ELANGE DII 50 PM25 
Quantidade 	j Total 

1.00 - 	/fr - 	1,00 UM 
Total 100 11W 
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Quantidade 	= Total 
1,00 1,00 UN 

Total 1,00 UN 

7.45 14080 REDUÇÃO FOFO FF DM100 x 50 PtUO 
Quantidade 	= Total 

1,00 	= 1,00 UN 
Total 1,00 LJN 

1 I6OR0GEOMEc NICAS 
8.1.1 C3502 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO 

Quantidade 	= Quantidade 
1,00 1,00 unid 

Total 	= 1,00 unid 

8.1.2 C3471 MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 m31h 
Quantidade 	= Quantidade 

1 100 1,00 Unid 
Total 	= 1,00 unld 

8..2 9.2 BASE DE CONCRETO PARA FILTRO E CÂMARA DE CARGA 
8.2.1 83334 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Volume 
BASE DO FILTRO 	2,00 	x 	2,00 	 0,03 	 x 1,00 0.12 M3 

Total 0,12 M3 

92263 FABRICAÇÃO DE FÕRMA PAPA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 	17 MM. AF_1 

Comprimento 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Área 

RASE 00 FILTRO 	 2,00 	x 	 0.25 	 x 4,00 2,00 M2 
Total 2,00 Ml 

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENT 
Comprimento 	x 	Taxa 	 x Quantidade 	= Peso 

BASE DO FILTRO 	 2,00 	x 	0,134 	 x 24,00 . 7,39 KG 
Total 1,39 1(6 

8,2.4 94971 CONCRETO FCI( 	25MPA, TRAÇO 12,3I2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/ 
Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	. 	x Quantidade 	= Volume 

BASE DO FILTRO 	2,00 	x 	2,00 	x 	 0,25 	 x 1,00 1,00 143 
Total 	= 1,00 M3 

8.2.5 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Ar1212015 
Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x Quantidade Volume 

BASE DO FILTRO 	2,00 	x 	2,00 	x 	 0,25 	 x 1,00 1,00 143 
Total  M3 

9.1 9.1 EQUIPAMENTOS 
9.111 17071 FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 23,56 m 

Quantidade 	= Quantidade 
1,00 	= 1,00 und 

Total 1,00 unid 

9.2 9.2 TUBULAÇÃO E CONEXÕES CHEGADA AO FILTRO 
9.2.1 14465 TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PNIO - L=I000 

Quantidade Quantidade 
3,00 3,00 unld 

Total . 	3,00 unld 

9,2.2 18721 VÁLVULA BORBOLETA WAEER DII 150 
Quantidade Quantidade 

1,00 	= 1,00 unid 

Total 1,00 unld 

13963 . TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PN1Õ - L-=SDÚ 
Quantidade 	= Quantidade 

1,00 	a 1,00 uoid 
Total 	= 1,00 unid 

.9.2.4 13364 CURVA 90 FOFO 88 JUNTA ELASTICA ON 150 
Quantidade Quantidade 

6,00 	a 6,00 urild 

Total 6,00 unid 

9.2.5 14472 TUBO FOFO C/ ELANGES DN 150 PNÍO .L2500 
Quantidade Quantidade 

1,00 	a 1,00 unld 

Total 1,00 unld 

9,2.6 9828 TUBO PVC DEFOFO, lEI, 1 MPA, DN 150MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) 
Quantidade Quantidade 

1,50 	a 1,50 M 

Total 	= 1,50 M 

9.2.7 17166 TE FOFO BBF DN 150 ,c I50PN1O 
Quantidade Quantidade 

1,00 	a 1,00 unW 

Total 	= , 	1,00 uiild 

128 14473 TUBO FoFo C/ FLAMGES DN 150 PN1O 	L3000 / 
Quantidade / Quantidade 

1,00 í 	iDO.- unld, 

1.3 9.3 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 00$ FILTROS 

Total 	= 	106 unid 

.3.1 14484 TUBO FOFO Cf  FLANGE 	DN 200 PNID- La3000 
Quantidade Quantidade 
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93,2 	15094 	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN1O 
Quantidade Quantidade 

1,00 1,00 unld 

- 	 . Total 	= 1,00 unid 

9.3.3 	14070 	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/  FLANGES DN 200 x 100 PN10 
Quantidade Quantidade 

1,00 	= 1,00 unid 

Total 1,00 unid 

9.3.4 	13427 	CURVA FoFo 9D FF 01* 200 PN1O 
Quantidade Quantidade 

1,00 1,00 uoid 

- Total 1,00 unid 

1 .gj4441 
10.1 	. 739481016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) Comprimento 	

x Largura x 	Quantidade . Área 
8,50 	x 8,50 x 	1,00 72,25 142 

Total 72,25 M2 

102 	739921001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5011, SEM REAPROVEIT/ 
Área x 	Quantidade 	= Arca 
72,25 x 	1,00 	= 72,25 M2 

Total 12,25 42 

.10.3 	93358 	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF03J2016 
Comprimento 	x Largura Altura x 	Quantidade 	= Volume 

• 	 . 	1,90 	X 1,90 	x 3.00 x 	4.00 . 43,32 143 

.4 	739641005 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
Comprimento 	x Largura 	x Altura x 	Quantidade 	= Volume 

Escavação 	1,90 	x 1.90 	x 3,00 x 	4,00 4332 143 

Base da Fundação 	1,90 	x 1,90 	 X .  0,20 x 	-4,00 -2,89 143 

Tronco de Pirâmide (h/3} 	1,90 	x 1,90 	x 0,12 x 	-4,00 -1,73 M3 

Pilares 	0,30 	x 0,30 	x 2,68 x 	-4,00 	= -0,96 M3 

Vigas do Térreo 	3,84 	x 0,15 	x 0,35 x 	-4,00 -0,81 M3 
Total 	= 36,93 143 

10.5 	C0709 	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 
Volume x 	Quantidade 	= Volume 

Volume de Escavação 43,32 . 	x 	1,00 .43,32 143 
Volume de Reaterro 36,93 x 	-1,00 -36,93 M3 

Total . 	6,39 M3 

10.6 . 	C2529 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM 
Volume . x 	Quantidade 	= Volume 

6,39 X 	 1,00 	= 6,39 M3 
Total 6,39 . M3 

10.7 	73877/001 ESCORAMENTO DE VALASCÕM PRANCHOES METAUÇOS - MEÃ CRAVADA 
Perímetro 	x Altura x 	Quantidade 	= Área 

7,60 	x 3,00 x 	4,00 	= 91,20 M2 
Total 91,20 142 

10.8 	94971 	CONCRETO FCK 	25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AR 07/ 
Comprimento • 	x Largura 	x Altura x 	Quantidade Volume 

Base da Fundação 	1,90 	x 1,90 	x 0.20 x 	4,00 2,89 143 

Tronco de Pirâmide (h[3) 	1.90 	x 1,90 	x 0,12 x 	4,00 1,73 1*3 
Pilares 	0,30 	x 0,30 	x 14,68 x 	4,00 5,28 MB 

Vigas do Térreo 	3,84 	x 0,15 	x 0,35 x 	4,00 	. 0,81 143 

Vigas Lutem. 	3,84 	x 0,15 	x 0,35 x 	4,00 	= 0,81 M3 

Vigas do Fundo(Circular) 	17,98 	x 0,20 	x 0,65 X 	 1,00 	= 2,34 143 

Vigas do Fundo 	3,84 	x 0,15 	x 0,55 x 	4,00 1,50 143 

Vigas do Fundo 	5,45 	x 0,15 	x 0,65 x 	2,00 1,06 M3 

Pi (,t) 	 x Ralo 	x Ralo x 	Altura 

Paredes - Vol. Total 	3,14 	x 2,91 	x 2,91 x 	4,92 130.82 M3 

Paredes - Vazio Interno 	3,14 	x 2,73 	x 2,73 x 	4,92 -115,14 M3 

P1 (z) 	x Raio 	x Raio x 	Altura 

Fundo 	3,14 . 2,73 	X 2,73 x 	0,10 2,34 M3 

Tampa 	3,14 	x 2,73 	x 2,73 x 	0,10 2,34 1*3 

Lastro - Fundação 	3,14 	x 3,91 	x 3,91 x 	. 	0,05 2,40 M3 
Total 	= 39,18 143 

10.9 	92873 	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF.1212015 
Volume 

Igual ao item 10.8 39,18 143 
Total 39,18 Mi 

10.10 	92253 	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF.J 
Comprimento 	x Altura x 	Quantidade 	= Arca 

Base da Fundação 1,90 	 X 0,20 x 	16,00 	. 6,08 1*2 

Pilares 030 	X 1868 x 	1600 7046 M2 

Vigas Térreo - Laterais 3,84 	 X 0,35 x 	8,00 10,75 M2 

Vigas Interm. - Fundo 3,84 	x 0,15 . 	x 	4,00 2,30 142 

Vigas Inteem. - Laterais 3,84 	x 0,35 X 	8,00 10,75 142 

Vigas do Fundo(Circular) - Fundo 17,98 	x 	. 0,20 x 	1,00 3,60 	. M2 

Vigas do Fundo(Circu)ar) - Laterais 17,98 	x 0,65 x 	2,00 23,37 M2 

Vigas do Fundo - Fundo 3,84 	x 0,15 x 	4,00 	= fi 	2,30 M2 

Vigas do Fundo 	Laterais 384 	x 065 x 	800 	= / 	1997 M2 

Vigas do Fundo - Fundo 5,45 	x 0 1 15 x 	2,00 1,54 M2 

Vigas do Fundo - Laterais 5,45 	x 0,65 x 	4.00 14 ,1? M2 

Perímetro 	x Altura . ,c 	Quantidade / 
Paredes - Perímetro Externo 18,28 	- 	x 4,92 x 	1,00 - 9,94 M2 

Paredes - Perimetro Interno 17,15 	x 4,92 x 	- 	1,00 4,38 M2 

Pi(x) 	x Raio x 	Raio 
Fundo - 	3,14 	x 2,73 x 	2,73 f 3,40 142 

Tampa 3,14 	X 2,73 2,73 3,40 142 
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Total 	= 386,51 M2 

10.11 	C3470 	LOCAÇÃO MENSAL DE CÍMBRAMENTO METÁLICO 
= Volume 

Total 	= 125,00 M3 

10,12 	124 	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PAPA ARGAMASSAS E CONCRETOS 
Volume 

Igual ao item 10.8 39,18 MB 
Total 	= 39,18 M3 

10.13 	92759 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENT 
Peso 	 x Quantidade 	= Total 

Fundação 	173,54 	x 1,00 173,54 KG 

Pilares 	36,00 	 x 1,00 	= 36,00 KG 

Pilares 	435,45 	x 1,00 	= 435,45 KG 

Vigas Térreo 	17,00 	 x 1,00 	= 17,00 KG 

Vigas Térreo 	84,00 	 x 1,00 	= 84,00 KG 

Vigas Interm. 	17,00 	 x 1,00 17,00 KG 

Vigas Interm. 	84,00 	 x • 1,00 84,00 KG 

Vigas Fundo 	724,00 	x 1,00 724,00 KG 

Fundo 	292,00 	x 1,00 292,00 KG 
Paredes 	7,00 	 X 1,00 7,00 KG 

Paredes 	1019,00 	x 1,00 1019,00 KG 

Tampa 	263,00 	x 1.00 263,00 KG 
Total 	a 3151,99 1(6 

10.14 	C7033 	PREPARO DE SUPERFtCLE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS 
- 	Perímetro 	x - 	Altura 	x Quantidade 	= Arca 

Paredes 	19,73 	x 	 4,92 	 x 1,00 97,07 M2 

PU.) 	x 	 Raio 	 x Raio 

Fundo 	3,14 	x 	 2,73 	 x 2,73 23,40 P12 
Total 120,47 MI 

10.15 	73753/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8*414 
Arca 

Igual ao item 10.14 120,47 M2 
Total 120,47 Ml 

10.16 	73445 	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM 	COM DUAS DEMAOS 
Comprimento 	x 	Altura 	x Quantidade 	= Área 

Pilares 	0,30 	x 	12,00 	 x 16,00 57,60 *42 

Vigas Intérm. - Fundo e Topo 	3,84 	x 	 0.15 	 x 8,00 4,61 *42 

Vigas Interm. - Laterais 	3,84 	x 	 0.35 	 x 8,00 1075 *42 

Vigas do Fundo(Circular) 	Fundo 	17,98 	x 	 (3,20 	x 1,00 3,60 *42 

Vigas do Fundo(Circular) - Laterais 	17,98 	x 	 0,65 	 x 2,00 23,37 M2 

Vigas do FUndo - Fundo 	3,84 	x 	 0,15 	 x 4,00 	= 2,30 *42 

Vigas do Fundo - Laterais 	3,84 	x 	 0,65 	 x 8,00 	= 19.97 *42 

Vigas do Fundo - Fundo 	5,45 	x 	 0,15 	 x 2,00 1,84 *42 

Vigas do Fundo 	Laterais 	5,45 	x 	 0,65 	 x 4 DO 14,17 M2 
• 	- 	- 	 Perímetro 	x 	Altura 	x Quantidade 

Paredes 	1828 	x 	 250 	 X 

• 
	

Pi a) 	x 	Ralo 	 x 
100 4570 M2 
Raio 

Tampa - Externo 	3,14 	x 	 2,91 	 x 2,91 26,59 *42 
Total 	a 210,30 M2 

10,17 	C2899 	PINTURA LOGOTIPO CAGECE 
Quantidade 	= Quantidade 

1,00 	a 1,00 UNID 
Total 	= 1,00 UNIU 

• 	8 	74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 112' 5 DEGRAUS 
7-" 	. Quantidade 	. Quantidade 

11,00 	= 11,00 *4 
Total 	= 11,00 M 

10.19 	. 741951001 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" 
Comprim. 	a Quantidade 

5,37 	= 5,37 *4 
5,37 	a 5,37 M 
5,37 	a 5,37 M 
5,37 5,37 M 

Total 21,48 14 

.10.20 	C3490 	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3 
Quantidade 	= Quantidade 

1,00 1,00 UNID 
Total 1,00 UNIO 

10.21 	C2973 	TAMPA. DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Ea3116' P1 RESERVATÕRIO, PADRÃO CAGECE 
Quantidade 	a Quantidade 

2,00 	a 2,00 UNID 
Total 2,00 UNIU 

10.22 	74152/001 	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA a 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM 
Quantidade 	a Total 

4,00 	a 4,00 UM 

Total 	a  L 	4,00 UN 

10.23 	74142/004 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO T PONTA INCLINADA, 1OX1OCM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5 , COM 11 ff105 
Comprimento 	x Quantidade 	= Tota( 

8.50 	 x 4,00 7 	b0 N 

Portão de Pedestres 	1,0£) 	 x -1,00 , 	-1,00 M 
Total 	= -33,00 14 

0.24 	8188 	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NOR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE ADO 
Quantidade Total 

UM  
Total 	7 1,00 UN 



Quantidade 	a Total 

Chegada 100 1,00 

Total 	= 1,00 

Quantidade 	= Total 

Chapada 2,00 2,00 

Total 	a 2,00 

Quantidade 	a Total 

Chegada 1,00 1,00 

Total 1,00 

Quantidade Total 
Chegada 1,00 	= 1,00 

Total 	= 1,00 

Quantidade 	a Total 

Chegada 1,00 1,00 

Total 	a 1,00 

Quantidade 	a Total 

Saída 1,00 	= 1,00 

Total 	a 1,00 

Quantidade 	= Total 

Saída 2,00 	= 2,00 

Total 2,00 

Quantidade 	a Total 

Salda 1,00 	a 1,00 

Total 	= 1,00 

Quantidade Total 

Extravasar e Limpeza loa 1,00 

Total 	= 1,00 

Quantidade 	a Total 

Extravasar e Limpeza 3,00 	a 3,00 

Total 	a 3,00 

Quantidade 	a Total 

Extravasar 	Limpeza 1,00 	a 1,00 

Total 	a t,00 

Quantidade 	= Total 

Extravasoy e Limpeza - 1,00 	= 1,00 

Total 1,00 

Quantidade 	= Total 

Ventilação 1,00 1,00 

Total 	a 1,00 

Quantidade 	a Total 

Ventilação 2,00 	a 2,00 

Total 2,00 

x 	(Raio)' 	 x Quantidade 	= Área 

0,01 	 X 1,00 	= 0,03 

Total 	a 0.03 
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11.1 13363 CURVA 90 FOFO 55 JUNTA ELÁSTICA DN 100 

11,2 14665 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA OH 150 PNIO - La5800 

11.3 13426 CURVA Fofo 90 FF Dti 150 PH1O 

11.4 	13993 	TOCO C/ FLANGE5 E ABA DE VEDAÇÃO OH 150 PNIO 

11.5 18702 VALVULA BORBOLETA COM BOLA OH 100 

13813 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN1O 

11.7 14665 TUDO FOFO C/FLANGE E PONTA OH 150 PN1O - La 5800 

21.6 13426 CURVA FOFO 90 FF OH 150 P1110 

11.9 13795 EXTREMIDADE FLANCE E PONTA DN 100 PNIO 

11.10 14465 TUBO FOFO C/ FLANGES OH 100 PHiO 	La4500 

11.11 r1645 TE FOFO FFÓN 100 	100 P1110 

ç 15164 REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE OH 100 PNI5 

11.13 16665 TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA OH 75 P1110 L500 

11.14 13424 CURVA Foro 90 FF ON 75 P1110 

1115 18982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2frIM 

Pi(a) 

Ventilação 	3,14 
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- 	 PARA TODOS 

12.1 12.1 LOCAÇÃO DA OBRA 

12.1.1 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO 

Comprimento x Quantidade 	 f Total 

ExtensEo - 0150 	299,14 x 1,00 	a 	/ 299,14 

Extenaào0100 	234495 x 100 	a 	1 234495 

Extenao 	075 	3721,00 x 1,00 	a 	J 372100 

Extensãø - 050 	3200,82 x 1,00 	= 3200,82 

Total 	a 9565,9t 

12.2 12.2 MOVIMENTO DE TERRA 

12.2.1 96105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 li (MÉDIA ENTRE MONTANTE E )USANTE/UNA COM 	5 O PORTRE 

Comprimento 	x 	Largura = Percentual 	
/7/ Volume 

M 

N 

M 

9 

M 
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Extensão - 0150 104,70 x 	0 1 60 	x 	 0,90 35% 56,54 M3 
Extensão - 0100 820,73 x 	0,50 	x 	 0,80 35% 328,29 M3 

Extensão -015 1.302,35 x 	0,40 	x 	 0,80 35% 416,75 M3 
Extensão -050 1,120,29 x 	0,40 	x 	 0,80 35% 358,49 M3 

Total 1.160,07 143 
12.2.2 72919 	ESCAVACAÕ MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 24. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA MI 

Comprimento x 	Largura 	x 	Altura 	 = Percentual 
 a Volume  . 

Extensão.- 0I50 134,61 x 	0,60 	x 	 0,90 45% 72,69 M3 
Extensão -0100 1.055,23 x 	0,50 	x 	 0,80 45% 	= 422,09 M3 

Extensão -075 1.674,45 x 	0,40 	x 	 0,80 45% 535,82 MB 
Extensão - 050 1,440,37 x 	0,40 	x 	 0,80 	 = 45% 	= 460,92 MB 

• Total 1.491,52 143 
12.2,3 COMP.1 	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCO DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO 

Comprimento x 	Largura 	x 	Altura 	 a Percentuat,a; 
	= Volume 

Extensão - 0150 59,83 x 	0,60 	x 	 0,90 20% 32,31 M3 
Extensão - 0100 465,99 x 	0,50 	x 	 0,80 20% 187,60 MB 

Extensão - 075 . 	744,20 x 	0,40 	x 	 0,80 20% 	= 238,14 M3 
Extensão - 050 640,15 x 	0,40 	x 	 0,80 20% 204,85 M3 

• . Total 662,90 143 
12.2.4. 94097 	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 ti, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06(2015 

Comprimento x 	Largura = AREA 
239,31 x 	0,60 143,59 342 
1875,96 x 	0,50 a 932,98 M2 
2976,80 x 	0,40 1190,72 M2 
2560,66 x 	0,40 1024,26 M2 

Total 3296,55 142 
12.2.5 94102 	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL 

Comprimento 	x 	Largura 	x Espessura 	= Volume 
59,83 	x 	 0,60 	 x 0,10 3,59 M3 

468,99 	x 	 0,50 	 x 0,10 	- 23,45 MB 
744,20 	x 	 0,40 	 x 0,10 	= 29,77 MB 
640,16 	x 	 0,40 	 x 0,10 25,61 143 

Total 82,42 143 
12.2.6 93378 	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM REtROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 ti 1  / POTÊNCIA 88 HP), LAR 

Comprimento x 	Largura 	. 	x 	Altura . Mat. •1 	Cat. 
Volume 

2CAT7O/o 
Vol 0150 198,93 x 	0,60 	x 	 0,90 	 = 107,42 MB 

Vai 	0100 155939 x 	050 	 X 	 090 	 = 62376 MB 
Vai 075 2474,47 x 	0,40 	x 	 0,80 791,83 MB 
Vai 050 2128,55 x 	0,40 	 K 	 0,80 681,14 M3 

comprimento x 	Arca 

Vai tubo 0150 198,93 x 	-0,0177 	x . 	- -352 M3 
Vai tubo 0100 1550,39 x 	-0,0079 	x 	. 	 = . -12,32 M3 

Vol tubo 015 247447 x 	00033 	x 	 = a 817 143 
Vai tubo 050 2128,55 x 	-0,0020 	x 	 = ' "4,26 M3 

Total 	a 2175,88 143 
12.2.7 94338 	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 143 ( POTÊNCIA: 88 HP), LARGL 

Mat. 2 

,-.., . Comprimento x 	Largura 	x 	Altura 	 a 
e = 

100
30%

% 3 
Volume 

Cat. 
Vol 0150 100,21 x 	0,60 	x 	 0,90 	 a a 54,11 M3 

Vol .0100 785,56 Ii 	 0,50 	x 	 0,80 	 a = 314,22 M3 
Vai 075 1246,54 x 	0,40 	x 	 0,80 	 . a 398,89 MB 
Vol 030 1072,27 x 	0,40 	x 	 0,80 3433 MB 

Comprimento x 	Arca 

Vol tubo 0150 100,21 x 	-0,0177 	x 	 = = -1,77 MB 
Vai tubo 0100 785,56 x 	-0,0079 	x 	 = = -6,21 MB 

Vol tubo 075 1246,54 x 	-0,0033 	x 	 = -4,11. M3 
Vol tubo 050 1072,27 x 	-0,0020 	x 	 . a -2,14 M3 

LASTRO 82 42 
Total 1013,70 143 

12.2.8 C0709 	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 
a Volume 

1,013,70 M3 
Total 	. 1.013,70 143 

.12.2.9 72841 	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINFIAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 
Volume x 	Densidade 	x • 	Distãr,cla(km) 	x Quantidade 	= Momento 

sõ-Fora 101370 x 	150 	x 	 4,50 	 x 1 5,84,45 TXKM 

Total 	a 6.842,48 TXKM 

12 2.10 73986/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA DM 50 MM 	(OU RPVC OU PVC DEFOFO OU PRFV) 	PARA AGUA 
Comprimento 	x Quantidade 	= / 	Total 

320082 	x 100 	= 320082 M 
Total 32002 M 

12,2,11 738881002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICÃ, ÕM 75 MM -(OU RVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA, ,L-n ," 
Comprimento 	x Quantidade Total 

3721,00 1,00 	rt 3.721,00 M 
Total 3 721 00 14 

12212 73888(003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA ON 100 MM 	(OU RPVC OU PVC DEFOFO OU RF PV) 	PARA 

2.
SssmPnmento 	x 

/  
Quantidade ,/= Total 



- 	una MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE RETANIØI CATOLE VAR3OTA RAMALHETE CANTA 
MARATOAN DESCANSO CAMPOS ESPERANÇA E GENIPAPEIRO 	 b 4 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 	 AGUA 
1) (Sd4:4T4 (tk 

2344,95 	 1,00 	 2.344,95 	M 

Total 	 2.344,95 	M 

12.2.13 	CO283 	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE OH l5ornrn 

- 	 Comprimento 	x 	Quantidade 	a 	Total 

299,14 	 x 	1,00 	 299,14 	M 

Total 	 299,14 	M 

12.2.14 741621001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMEtRO REGISTRO c 150 MM 

Quantidade 	 Total 

Registro de Manobra 	5,00 	 5,00 	UM 

Total 	a 	5,00 	UM 
122.15 	C2911 	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO 

	

Comprimento 	x 	Largura 	 Quantidade 	 Área 

	

383,16 	x 	 0,60 	 x 	1,00 	 230,02 	M2 

Total 	 230,02 	P42 
12.2.16 	C2912 	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO 

	

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Quantidade 	= 	Arca 

	

3836,32 	x 	 0,60 	 X 	 1,00 	 2301,79 	M2 

Total 	= 	230179 	M2 
12.2.17 	C2925 	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAÜQ), ESP.a 5cri 

	

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Quantidade 	a 	Área 

	

383,36 	x 	 0,60 	 X 	 1,00 	 230,02 	M2 
- 	 - 	 Total 	a 	230,02 	M2 

1t"8 	C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMEMTO 

	

Comprimento 	x 	Largura 	x 	Quantidade 	a 	Área 

	

3836,32 	x 	 0,60 	 ir 	2,00 	= 	2301,79 	M2 

Total 	= 	2301,79 	142 

13.1 	13.1 	FORNECIMENTO DE TU8ULAÇAO (2,5% PERDA) 

111.1 	9$25 	TUBO PVC DEFOFO, lEI, 1 MPA, OH 100 MM, PARA REDE DE AGUA (MaR 7665) 

Comprimento 	x 	Quantidade 	a 	Total 

2344,95 	 X 	 1,025 	a 	2403,57 	M 

Total 	 2403,57 	14 
13.1.2 	9828 	TUBO PVC DEFÕFO, lEI, 1 MPA, UM 150 MM, PARA REDEDE AGUA (MOR 7665) 

Comprimento 	x 	Quantidade 	= 	Total 

299,14 	 x 	- 	1,030 	= 	308,11 	M 

Total 	a 	308,11 	M 
13.13 	36084 	TUBO PC P6A lEI, CLASSE 12, OH 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 

Comprimento 	x 	Quantidade 	= 	Total 

320082 	x 	1,025 	= 	328084 	M 

Total 	 3280,84 	P4 
• 13.1.4 	35373 	TUBO PVC PBA lEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (MDR 5647) 

Comprimento 	x 	Quantidade 	= 	Total 

3721,00 	 ir 	1,025 	 3814,03 	M 
- 	 - 	

- 	 Total 	= 	3814,03 	14 
• 	 13.2 	FORNECIMENTO DE CONEXÕES 

1, 	 14040 	REDUÇÃO PONTA/BOLSA )E FoFo UM 150 ir IDO 

• 	 Quantidade 	= 	Total 

3,00 	= 	3,00 	UM 

Total 	 3,00 	UM 
13.2,2 	13107 	CURVA 22.30' PBA COM PONTA E BOLSA OM 50 

Quantidade 	 Total 

1100 	a 	 1100 	UM 

Total 	 11,00 	UN 
13.2.3 	13112 	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DM 100 

Quantidade 	= 	Total 

5,00 	a 	 5,00 	UN 

Total 	a 	 5,00 	UN 

13.2:4 	14039 	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DII 150 xis 	. 	 . 

Quantidade 	= 	Total 

100 	= 	100 	UM 

Total 	= 	1,00 	LJN 

13.2.5 	13144 	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS OM 100 

Quantidade 	= 	Total 

400 	 / 400 	UM 

Total 	= 	4,00 	UN 

13.2.6 	13143 	TE PC PBA 90 COM BOLSAS DM 75 	 / 

Quantidade 	= 	Total 

	

Tê - Rede 	3,00 	a é 	 UM 

UM 
'1 	 /1 

13,2.7 	13099 	CAP PBA OH 50 	 - 	 1-   

	

/ 	 ..• 	 Quantidade 	'f./ 	Total 

11,00
/, jV 	1100 	UM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ACUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA,CATOLE,VAR)OTÁ,ILAMALI-IETE, CANTAàALO, 5' 1 

MARATOAN,DESCANSO,CAMPOS,ESPÉRANÇA E GENIPAPEIRO 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 
DOS 

UM 

UM 

UN 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UN 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UM 

UN 

UM 

UM 

Total 	= 	11,00 
13.2.8 	13364 	CURVA 90 FoFo 88 JUNTA ELÁSTICA Dli 130 

Quantidade 	a Total 

1,00- 	= 1,00 

Total 	= 1,00 
13.2.9 f3108 CURVA 22 	O' PBA COM PONTA E BOLSA ON 75 

Quantidade 	= Total 

20,00 20,00 

Total 	e 20,00 
13.210 13109 CURVA 22 30' PRA COM PONTA E BOLSA UM 100 

Quantidade 	= Total 

9,00 9,00 

- Total 	a 900 
13.2.11 - 3114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA UM 75 	 - 

Quantidade Total 
- - 1,00 1,00 - 

Total 1,00 
13.2.12 É3115 CURVA 90 PUA COM PONTA E BOLSA Dli 100 	- 

Quantidade 	a Total 

- 	1,00 	= 1,00 

- 
- 

Total 	= 1,00 
1 1  2,13 13143 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 

- Quantidade Total 3,00 
3,00 

Total 3,00 
13.2.14 13649 TE FoFo FF 014 150 	130 P1410 

Quantidade 	a - 	Total 
- 	 - 	- 3,00 - 	3,00 

- Total 3,00 
13.2.15 13139 	- REDUÇÃO PVC PRA PONTA! BOLSA ON 75 X 50 - - - 

- - Quantidade 	a Total 
- - 	9,00 	- 	a - 	9,00 

- Total 	a 9,00 
13.2.16 13140 REDUÇÃO PVC PUA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 

- - 	Quantidade 	- Total 

- - 2,00 	a 2,00 

- - Total 	= 2,00 
13.2.17 13141 - - REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA ON 100 xiS 	- - 

- - Quantidade 	= total 

5,00 5,00 

Total 	= 5,00 
13.2.16 - 15306 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE Dli 10 P1116 	- - 	 - 

- - Quantidade 	e Total 
- - 	 - 1,00 1,00 

- 	- 	 - 	 - Total 	= 1,00 
- 13.2.19 15305 REGISTRO FLANGE/CABECOTE UM 50 P1116 

- - - Quantidade 	a Total 

4,00 	a 4,00 

- 
r,fflRgnstel4,.-tzJao&t-I 

- 	- 	 - 	- 
't1.amJnIgs 

Total 	a 4,00 

14.1 742531001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD ZOMM 	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 
- Comprimento x 	Quantidade 	a Total 

9,00 x 	748,00 	a 6732,00 

- Total 	a 6732,00 

14;2 83878 LIGACAO DA REDE 5OMM AO RAMAL PREDIAL 112" 

- Quantidade 	a Total 
- - 	 - 748,00 748,00 

Total 	= 746,00 

14.3 95674 HIDRÔMETRO 011 20 (½), 3,0 M1l1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,.111201 6 

Quantidade 	a Total 

748,00 	= 748,00 

- - 	- Total 	= 748,00 

14.4 742181001 1<11 CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" . FORNECIMENTO E IMSTALACAO 

- 	- - - 	Quantidade Total 
- 	- - - 	748,00 - 	748,00 

Total p 74800 

14 
14 

UM 

UM 

UM 

UN 

UM 

(PP), PARA TUBO EM PEÃO, 20 MM X 314", PARA LIGACAO PRE0I 

- 	 Quantidade 	a 

- 	 748,00 

Total 	- 	a 

UA (N'ES 1 

Total 	- - 

748,00,/ 	UM 
14a6i 	UM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA,CATOLE,VARJOTA,RAMALHETE, CANTA GALO, 	6')) 
!4ARATOAN,DESCANSO,CAMP0S,ESPERANÇA E GENIPAPEIRO 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 

 Comprimento 	x Quantidade = 	Total 

Extensão -0150 x 100 P,PO P4 

Extensão - 0100 5025,89 	x 1,00 5025,89 P4 

Extensão -075 2502,17 	x 1,00 = 	2602,17 M 

Extensão -050 13450,04 	x 1,00 13450,04 P4 

Total = 	21078,10 M 

16.2 	162 	MOVIMENTO DE TERRA 

16.2.1 	90105 	ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 P4 (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRE 

Comprimento x 	Largura 	x Altura 
Percentual 
Mal. 1 	Cat. 

Vo)ume  

Extensão - 0150 0.00 x 	0,60 	x 0,90 400/o  0,00 M3 

Extensão - ØIQO 2.010,35 x 	0,50 	x 0,80 40% 804,14 P43 

Extensão - 075 1,040,87 x 	0,40 	 X 0,80 40% 333,08 P43 

Extensão -050 5.380,02 x 	0,40 0,80 40% 1.721,61 113 

Total = 	2.858,83 143 

16.2.2 	72915 	ESAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 P4 DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA III 

Comprimento x 	Largura 	x Altura : t:: .  Volume 

Extensão - 0150 0,00 x 	0,60 	x 0,90 	 e 45% e 	 0,00 P43 

Extensão - 0100 2.26165 x 	0,50 	x 0,80 	 e 45% e 	904,66 P43 

Extensão -075 1.170,98 x 	0,40 	x 0,80 	 e 45% e 	374,71 P43 

Extensão -050 6.052,52 x 	0,40 	x 0,80 	 e 45% e 	1.936,81 MB 
Total a 	3.216,28 P13 

'3 	COMP.1 	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCO DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO 

Comprimento x 	Largura 	x Altura a 	Volume 

Extensão - 0150 DDD x 	0,60 	x 0,90 	 e 15% e 	 0,00 P43 

Extensão - 0100 753,88 x 	0,50 	x 0,80 	 e 15% = 	301,55 P43 

Extensão - 075 390,33 x 	0,40 	x 0,80 	 e 15% e 	 124,91 P43 

Extensão - 050 2.017,51 x 	0,40 	x 0,80 	 e 15% e 	 645,60 P43 
To tal = 	1.072,05 143 

16,2.4 	-94097 	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 ti, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF0612016 

Comprimento x 	Largura = 	ÁREA 

0,00 x 	0.60 = 	0,00 P42 

4272,01 x 	0.50 e 	 2136,01 P42 

2211,85 x 	0,40 e 	 884,74 P42 
11432,54 x 	0,40 = 	4573,02 P42 

Total = 	7593,77 142 

16.2.5 	94102 	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 P4, COM CANADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 

- 	Comprimento 	x Largura 	x Espessura = 	Volume 

0,00 	 x 0,60 	 x 0,10 e 	 0,00 P43 

75388 	x 050 	 x 010 e 	 3769 143 

390,33 	x 0,40 	 x 0,10 e 	 15,61 N3 

2017,51 	x 0,40 	 x 0,10 e 	 80,70 P43 

Total = 	134,00 143 

15,2,6 	93378 	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 P4 	/ POTÊNCIA: 88 HP), LAR 

Comprimento x 	Largura 	x Altura 	 e 
Mal 1 Cal 
2 CAT 10% 

- 	Volume 

Vol 0150 0,00 x 	0,60 	x 0,90 	 e e 	 0,00 P43 

Vol . 0100 3593,52 x 	0,50 	x 0,80 	 e e 	 1437,41 P43 

Vol 075 1860,56 x 	0,40 	x 0,80 	 e e 	 595,38 P43 

Vai 050 9616,78 x 	0,40 	x 0,80 	 e e 	 3077,37 MB 

- Comprimento x 	Ares - 
Vol tubo 0150 0,00 x 	-0,0177 	x e 0.00 P43 

Vol tubo 0100 3593,52 x 	-0,0079 e e 	 -28,39 P43 

• 	 Vol tubo 075 1860,56 x 	-0,0033 	x -6,14 P43 

Vol tubo 050 9616,78 x 	-0,0020 	x e e 	 -19,23 P43 
Total = 	5056,40 143 

16,2.7 	94338 	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 P4 2  / POTÊNCIA: 88 HP), LARGI 
Mat. ia 

Comprimento x 	Largura 	x Altura 	 e 
30%e 

100 %3- 
= 	Volume 

Cat.  

Vol 0150 0,00 x 	0,60 	x 0,90 	 e e 	 0,00 P43 

Vol . 0100 1432,38 x 	0,50 	x 0,80 	 e e 	 572,95 P43 

Vol 075 741,62 x 	0,40 	x 0.80 	 e e 	 237.32 P43 

Vai 050 3833,27 x 	0,40 	x 
• 

0,80 	 e e 	 1226,65 P43 

Comprimento ,ç 	Área 

ol tubo 0150 0.00 x 	-0,0177 	x e e 	 0.00 P43 

Vai tubo 0100 1432,38 x 	-0,0079 	x e e 	/f 	-11,32 P43 

Vol tubo 015 741,62 x 	-0,0033 	x e e / 	-2,45 P43 

Vol tubo 050 3833,27 x 	-0,0020 	x e e ( 	-7,67 P43 
LASTRO / 	-134,00 
Total e/ 	1851,48 143 

16.2.9 	COlOS 	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 
- 

1.881,48 M3 __..... 
Tot 1,48 

r=28.222,20 

143 

16.2.9 	72841 	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAM1NHAO BASCULANTE 6 P43, RODOVIA EM LEITO NATURAL 

Volume • 	Densidade 	x Distância(km) Quaiitldad ento 

Bota Fora 188148 x 	150 	x IODO 	 x 1 TXKM 



x 	Quantidade 	= 	Total 

X 	 1,025 	= 
	

5151,54 
	

M 
Total 	= 	5151,54 

	
14 

x 
	

Quantidade 
	

Total 

1( 
	

1,025 
	

13786,29 

Total 
	

13786,29 

ii 
	

Quantidade 
	

Total 

1,025 
	

2667,22 
	

M 

Total 
	

2667,22 
	

14 

Quantidade 

5,00 	- 

Total 
	

a 

Quantidade 

52,00 

Total 
	

a 

Quantidade 

27,00 

Total 

-Quantidade 

- 	4,00 

Total 

- 	 Quantidade 	= 

5,00 

Total 	a 

Quantidade 

Tê - Rede 	600 	A 

Total 

5,00 

5,00 

Total 

	

52,00 
	

UM 

	

52,00 
	

UN 

Total 

	

27,00 
	

UM 

	

27,00 
	

UN 

Total 

	

4,00 
	

UM 

	

4,00 
	

UN 

Total 

UM 

UM 

Total 

	

6,00 
	

UM 

	

6,00 
	

UM 
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MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS  
PARA TODOS 

Total 	a 	28.222,20 	TXKM 
16.210 739831001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOF'O, OU PRFV) - PARA ACUA. 

Comprimento 	x 	Quantidade 	 Total 

	

13450,04 	x 	1,00 	 13.450,04 	M 
Total 	a 	13.450,04 	M 

16.2.11 73888(002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, ON 75 MM - (OU RPVC, OU P'JC OEEOFO, OU PRFV) - PARA ACUA. 

Comprimento 	x 	Quantidade 	= 	Total 

	

2602,17 	x 	1,00 	 2.602,17 	M 

Total 	= 	2.602,17 	14 
162.12 73888/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, OM 100 MM' (OU RPVC, OU PvC bEFOFO, OU PRFV) 'PARA ACUA. 

Comprimento 	x 	Quantidade 	= 	Total 

	

5025,89 	 x 	1,00 	= 	5.025,89 	M 
Total 	= 	5.025,89 	M 

15.2.13 741621001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA 1,00 METRO, DIANETRO REGISTRO < 150 MM 

Quantidade 	= 	Total 

5,00 

Total 

Quantidade 

1,00 

- Total 

Quantidade 

1,00 

Total 

x 	Quantidade 

x 	1,00 

Total 

x 	Quantidade 

x 	1,00 

• 	 - 	 Registro de Manobra 

	

1 6 .2.14 
	

C2911 	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO 

-Comprimento 	x 	Largura 
	

x 
- 	 157,63 	X 	 0,60 

	

rs 	C2912 RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO 

Comprimento 	x 	Largura 	 1C 

879,58 	À 	 0,60 
	

x 

	

16. 2. 16 
	

C2925 	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAÜQ), ESP.= 5cm 

Comprimento 	x 	Largura 
- 	 11763 	 - flgn 

	

16;2.I7 	£3100 	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPR0VEITAMENTO 

- 	- 
 

Comprimento 	x 	- Largura 

$79,58 	x 	- 	0,60  

	

5,00 	UM 

	

5,00 	UM 

- Ares 

= 	94,58 M2 

94,58 - 	142 

Área 

527,75 M2 
a 	527,75 142 

= 	Área 

94,56 Ml 

94,58 142 

a 	Área 
a 	 -527,75 '12 

a 	527.75 142 

	

17.1 	17.1 	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO (2,5% PERDA) 

	

17.1.1 	9$25 	TUBO PVC DEFÕFO, JEI, 1 MPA, ON 100 MM, PARA REDE 08 ACUA (NOR 7665) 

Comprimento 

- 	 5025,89 

	

17.1.2 	35084 	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DM50 MM, PARA REDE DE ACUA (NOR 5647) 

Comprimento 

- 	 13450,04 

	

- .3 	35373 	TUBO PVC PRA JEI, CLASSE 12, bM 75 MM, PARA REDE DE ACUA (NOR 5647) 

Comprimento 

2602,17 

17.2 11.2 FORNECIMENTO DE CONEX6ES - 	- 
17.2.1 13112 CURVA 45 OBA COM PONTA E BOLSA DM 100 

17.2.2 - 13107 CURVA 22 30' PRA COM PONTA E BOLSA DM50 

1723 13110 CURVA 45 PRA COM PONTA E BOLSA ON 50 

- 	17.2.4 13113 CURVA 90 PRA COM PONTA EOLSA DN 50 

17.2.5 	- - 	13144 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 - 

17.2.5• 	13142 	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DM50 

17.2.7 	13099 	CAP PBA DM 50 
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MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA CATOLE VAR)OTA RAMALHETE CANTA GALO g' 1% 
MARATOAN,DESCANSO,CAMPOS,ESPERANÇA E GENIPAPEIRO 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 	 tL 

Quantidade 	= 	Total 

1600 	= 	16,00 

Total 	 10,00 
17.2.8 	13111 	CURVA 43 PRA COM PONTA E BOLSA DM 75 

Quantidade 	 Total 

5,00 	= 	5,00 

Total 	= 	5,00 
17.2.9 	13108 	CURVA 1230 PRA COM PONTA E BOLSA DM 75 

Quantidade 	= 	Total 

12,00 	 12,00 

Total 	 12,00 
17.2.10 	13109 	CURVA 22 30 PRA COM PONTA E BOLSA DII 100 

Quantidade 	 Total 

18,00 	= 	18,00 

Total 	 18,00 
17.2.11 	13114 	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA CM 75 

Quantldde 	 Total 

1,00 	 1,00 

Total 	 1,00 
17.2,12 	L3115 	CURVA 90 PIA COM PONTA E BOLSA CM 100 

Quantidade 	 Total 

6,00 	= 	6,00 

Total 	 6,00 
13 	13143 	TE PVC PRA 90 COM BOLSAS ON 75 

Quantidade 	 total 

3,00 	 3,00 

Total 	= 	3,00 
17.2,14 	15307 	REGISTRO FL,4NGE/CABEÇOTE DN 100 PN16 

Quantidade 	= 	Total 

1,00 	= 	1,00 

Total 	= 	1,00 
17.2.15 	13139 	REDUÇÃO PVC PRA PONTA! BOLSA DM 75 x 50 

Quantidade 	 Total 

4,00 	 4,00 

Total 	 4,00 
17.2.16 	13140 	REDUÇÃO PVC PRA PONTA / BOLSA 014 100 x 50 

• 	 Quantidade 	 Total 

6,00 	 6,00 

Total 	 6,00 
17.2.17 	13141 	REDUÇÁO PVC PRA PONTA / BOLSA DN 100 xis 

Quantidade 	a 	Total 

1,00 	= 	1,00 

• 	 - 	 Total 	 1,00 
17.2.18 	15305 	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE 014 50 P1416 

Quantidade 	 Total 

4,00 	= 	4,00 

Total 	 4,00 

	

,_j' 	
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' 	
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74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAO 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 

Comprimento 	x 	Quantldadé 	= 	Total 

15,00 	 x 	179,00 	 2665,00 
• 	 Total 	 2685,00 

18.2 	83878 	LIGACAO 04 REDE 501414 AO RAMAL PREDIAL 1/2" 

Quantidade 	a 	Total 

179,00 	 179,00 

Total 	 179,00 

18.3 	95674 	HIDRÔMETRO 014 20 (½), 3,0 M 3111 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_111201 6 

• 	 Quantidade 	a 	Total 

179,00 	 179,00 
• 	-. 	 Total 	 179,00 

18,4 	742181001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 314" - FORNECIMENTO E INSTÃLACAO 

• 	 . 	 Quantidade 	 Total 

179,00 	= 	179,00 

Total 	= 	179,00 

19.1 	61 	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM  314", PARA LIGACAO PREDIAL DE/AGUA (NTS 1 

Quantidade 	= 	Total 

179,00 	= 	179,00 

Total o 





) 	
) 

. 	 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE BflNXA,CATOLE,VARJOTA,RAP4ALHETÇ CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO,CAMPOS,ESPERANÇA E GENXPAPQRO 

- 	
AGUA . 	 - 	 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 	 PARA TODOS 

Jzi (tT.KI 	Sfl4N 	iiTi)?! 	t.ti3i 	ffl71.,. .•I) ç'-SLt1iJ?t 	L!Nt'S 	 ... 	í.t. i 
1 	INSTALAÇÃO DAOBRA 	 24.852,29 	 000/ 	000% 	000% 	1 	000%9O% 	O9 	000% 	000% 	000% 	000% 	000% 	! 	10000% 

24 852,29 	0,00 	0,00 	000 	i 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	000 	0,00 	0,00 	24 552 29 
2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 	145.736,91 	- 	__________________ ________ .. 	..   	100,00% 

12154,46 	12.154,46 	12.154,46 	12.154,46 	12139,88 	12.139,88 	12.139,88 	12.139,88 	12.139,88 	12.139,88 	12.139,88 	12.139,83 	145.736,90 
30 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO 	30 	

L
0,00%0,00%0,00%   	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	100,00% DA CAPTAÇÃO -SERVIÇOS 	 30.391,91 	0,00 	0,00 	0,00 	,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	30.391,91 

CAPTAÇÃO EM AÇUDE COM 	3 318,63 	 __________ 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	100,00°!, FLUTUANTE- SERVIÇOS 	 1.659,32 	1.659,32 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,06 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	3.318,63 
CAPTAÇÃO EM AÇUDE COM 	150.725 59 	IJ,j5J,( ,.,'. 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	0,00% 	100,00% - FLUTUANTE 	MATERIAIS 	 7536230 	75362,80 	000 	000 	000 	000 	000 	000 	0,00 	Oco 	000 	000 	15072559 

6 	ADUTORA DE ACUA BRUTA-121,706 72 	 i&:. 	_________ 	 O 00% 	O 00% 	O 00% 	000W 	000% 	000% 	000% 	10000% SERVIÇOS 	. 	 24.341,34 	24.341,34 	24.341,34 	24.341,34 	24.341,34 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	121.706,72 
70 ADIJTORADE ÁGUA BI1UTA- 	12879611 	 000% 	000% 	000% 	000% 	000W 	000% 	000°/ 	10000% MATERIAIS 	 25.759,22 	25.759,22 	25.759,22 	25.759,22 	25.759,22 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	126.796,11 

ETA (AMPLIAÇÃO DE ETA EXISTENTE) 	9.535 ,31 	000% 	000% 	0,00% 	 /, 000% 	000 	000% 	000/, 	000k 	 10000% - SERVIÇOS 	
Ig 	

0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	2.383,83 	2.383,83 	2.383,83 	2.383,83 	9.535,30 
90 ETA (AMPLIAÇÃO DEETAEXISTETE) 	11639611 	000% 	0,00% 	0,00% 	000°! 	000% 	000% 	0,00% 	000°/ 	 10000% - MATERIAL 	 ' 	o,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00. 	0,00 	0,00 	0,00 	29.099,03 	29.099,03 	29.099,03 	29.099,03 	116.396,11 
10.0 SERVIÇOS 100,00M3 FUSTER DE 	149 358,47 	000/, 	000% 	 000/o 	O 00/, 	000°/o 	000W 	O 00% 	100 00% 

12,OM 	 . 	 0,00 	0,00 	29.971,69 	29.971,69 	29.971,69 	29.971,69 	29.971,69 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	149.858,44 
110 MATERIAIS 	100M3 FUSTER DE 	22.532,79 	_2 00W 	000/o 	 000% 	000% 	0,00% 	00010 	0,00% 	10000k 

12,OM 	0,00 	0,00 	4.506,56 	4.506,56 	4.506,56 	4.506,56 	4.506,56 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	22.532,79 
REDE DE ABASTECIMENTO 	4fl j34 52 	000/o 	_____%J, 	_____ t.:- 	 J ioo 00 BrAMIA - ZPI- SERVIÇOS 	 0,00 	12.665,54 	42.218,45 	42,218,45 	42.218,45 	42.218,45 	42.218,45 	42.218,45 	42.218,45 	42.218,45 	42.218,45 	29.552,92 	422.184,55 
REDE DE ABASTECIMENTO BETANIA 	179 581 20 	 ______ 	10000% MATERIAIS 	 0,00 	5.387,44 	17.958,12 	17.958,12 	17.g5L12 	17.958,12 	17.958,12 	17.958,12 	17.958,12 	17.958,12 	17.958,12 	12.570,68 	179.581,24 
LIGACOES PREDIAIS BETANIA- 	 000% 	000% 	II(ij$J} °14 	________ -... 	_-..o 	________   Em SERVIÇOS 	 0,00 	0,00 	. 	27.197,88 	127.197,88 	37.397,08 	37.397,08 	37.397,08 	37.397,08 	1 	33.997,35 	33.997,35 	33.997,35 	33.997,35 	339.973,46 
LICAÇOES PREDIAIS BETANIA1 66056 	O 00 	O 00%  	fl 	. 	e  	100 00°/o MATERIAIS 	 0,00 	0,00 	132,84 	•13284 	182,65 	132,66 	182,66 	182,66 	1 	166,06 	166,06 	166,06 	166,06 	1.660,56 REDE DE ABASTECIMENTO 

160 VAR3OTA/CATOLE/RAMALHETE/CAN 	69017163 	000% 	 R  	100,00% 
- TA ______________ 	0,00. 	34.508,58 	69.017,16 	69.017,16 	41.410,30 	69,017,16 	69.017,16 	96.624,03 	69.017,16 	69.017,16 	69.017,16 	34.508,58 	690.171,62 REDE DE 
17.0 VARJOTA/CATOLE/RAMALHETE/CAN 	300325,12 	 S 	a 	 °MÍWt 	____  

TA 	0,00 	15.016,26 	30.032,51 	30.032,51 	18.019,51 	30.032,51 	30.032,51 	42.045,52 	30.032,51 	30.032,51 	30.032,51 	15.016,26 (ÇOES PREDIAIS 
fl 	18.0VAR3)TA/CATOLE/RAMALHErE/CAN 	110 290 	000% 	000% 	 __ 	_____  

TA 	0,00 	0,00 	8.82 	27 	8.823,27 	11 .029,09 	11029 09 	12.131,99 	13.234,90 	12,131,99 	11.029,09 	11.029,09 	11.029,09 	110.290,86 UGAÇOES 	
IS iao. 	 AMALHE1E/CAN 	397,38 	0,00%  

% 	,TA 	 0,00 	0,00 	01,79 	31,79 	39,74 	39,74 	43,71 	47,69 	43,71 	39,74 	39,74 	 , 	39738. 

________________ 294843 	i 	2134 	96 29Z:29j29:29 26:3°j: 9981 26134833 iiO9 24808122 2408i22 ____ 	___ 
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COMPOSIÇÃO DE BD - SERVIÇOS 5/ DESONERAÇÃO 



COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

A4 INCRA 	 . 0,20% 0,20%. 0,20% 020% 
AS. SE8RAE 	. 	. 0,60% O,GO°/o . 	0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação Qg_ 2,5.0% 2,50°/o 2,50°/o 

A7 . 	. Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% ,  3,00% 3,00% 3,00% 

AR 	. FGTS 	 . 	. 8,000/o $,OO°/o. _9_ 8,00% 

A9 SECONCI 	. 	 . . 	0,00°/o 0,00% 0,00% 0,00% 

A . __TotaI 1680%  36,80% 36,80% 

81 RepousoSemanalRemunerado 17,87/o Não Incide 17,$7°/o N ão Incide 
82 Feriados 3,72% N ã o Incide 3,72% N ão Incide 

63 Auxflio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69% 

84 13°Salário .lO,92°/o 8,33°/o 8,33% 

65 LicençaPaternidade. 0,08% 0,06°k 0106% 
86 Faltas Justificadas 
87 	. DiasdeChuvas 1,65°/o No Incide 

0

~-1. 7,

08°Jo 

68 AuxílioAcidentedeTrabalho Qfl_ 
69 FériasGozadas 1042% 7,96%  

810 SalanoMaternidade 0,03°/a -  O_02°/o 0,03°/o 0_02% 
8. Total. 46 45°/o 17,7l°/o . 46,45% 17,71°/o 

_- 
Aviso Prévio indenizado 

- 
6,35% 4,85% 

n . 4,85% Cl 
C2 AvisoPrévio Trabalhado. 

- 

QLj_. Q 0,15% 
C3 FériasIndenizadas 3,56°k 2,72% 3,56% 2,72% 
C4 Depósito ResclsêoSem JustaCausa 4,84% 3,69% 4,84% 
C5 IndenizaçãoAdicional 0,53% 0,410/o  0,53% _Q__ 
C . Total -15_43% 11,78°/o 15,43% 11,18% 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo6 7,80% 2,98% 17,09% 6,52% 01 

02 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência de 
FGTSsobreAvisoPrévioIndenizado - 

- 	0,53% 0,41% 0,56% 0,43% 

1) 
__ 

Total  3,39% 17_65% 6,95% 

$Q 	/ 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS 1 )CALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO 
GENIPAPEIRO 

EM 
CICIO 	 DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS 	 -. 
88262 	 CARPIM EIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
8831 	 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

94962 	
CONCRETO MAGRO PARA LASTRI, TRAÇO 1 :4,5:4, (CIMENTO/ AREJA MDW BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF 0712016 

INSUMOS 

4417 	SARRAFO DE MADEIRA NAO APA ELHADA *2 5 X 7* CM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

4491 	 PECA DE MADEIRA Nt ifIVA / REGIONAL 7,5 X 7 5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA) 
4813 	 PLACA DE OBRA (PARA CO ISTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'ti 22*  DE  *2  O X 1,125. M 
5075 	 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 12314 X 10) 

1,00 H 	16.55 16.55 
2,00 H 	12,65 25,29 

0,01 M3 	204,57 2,05 

TOTAL SERVIÇOS. 43,88 

1,00 M 	4,91 4,91 

4.00 M 	6.70 26.79 
1,00 M2 	203,30 203,30 
0,11 (E 	11,37 1.25 

TOTAL INSUMOS 236.26 

TOTAL SIMPLES 280,14 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 

coo . 	 DESCRIÇAO 	 . 	. 	. 	. CONSUMO UNID. CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

73933/3 PORTA DE FERR( TIPO VENEZIANA DE ABRIR SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 0,15 M2 71041 10869 

39 LUMIMARIA TIPO CALHA DE 501 REPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X401l 
COMPLETA FORNECIMENTO E IMSTALACAO 07 M 2 6 24 

,r'.,64/6 R ,ATERRO DE VALA COM COMPACTACÃO MANUAL 001 M3 3847 041 
,IS ALVI MARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO 0,04 M3 26547 11,07 

-,,4487 APLICACÃO MANUAL DE P7 'JTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÂOS AF 0612014 506 M2 8,07 4088 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZON AIS DE PVC CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

91270 ELETROCAL}4AS ATÉ ISOMM Ç E LARGURA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 01/2 FIXADA EM 0,13 M 1,67 0,22 
PERFILADO EM LAJE AP 0512015 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTIC IS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 9 173 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 112 	FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA AF 0512015 17 M O 85 O 15 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRI GADO PVC DM20 MM (1/2) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM 91 52 
PAR :DE 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  1212015 0,07 M 5,25 O 3 

91862 18 
ELETROCUTO RÍGIDO ROSCAVEI PVC DN 20 MM (112 ) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1212015 013 M 5,77 0,76 7 

ELETRO0UTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DM 20 MM (112) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE 91870 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1212015 0,17 M 678 7 1,17  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1 OLAOO 1,5 MM 2  ANTI CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS 919 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 58 M 41  0,95 

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÕD li COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P4-T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1212015 O 07 UM 32 78 2 17 

925 
TRAMA DE MADEIRA COMPOS 1 	POR TERÇAS  PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO METÁLICA P 	STICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 1,72 72 M2 14,96 25,71  

93181 PECHAMENTO TEMPORÁRIO EI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E12MM COM REAPROVEITAMENTO 1 SX 2,53 M2 Si 98 131,65 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 0312016 004 M3 5073 2,05 

94210 2 
TELHAMENTO COM TELHA ONDLÍ ADA DE FIBROCIMENTO E 	6 MM COM RECOBRIMEMTO LATERAL DE 1 114 DE 
ONDA PARA TELHADO COM IMO NAÇÃO MÁXIMA DE 10 	COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF_O6/2O16 1,72 2 M2 41 37  71,12 

94559 JANELA DE AÇO BASCULAM t FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SEM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016 007 M2 589,17 3900 

95240 LASTRO DE CONCRETO E = 3 Cl 	PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_O72016 001 M2 10,33 0,10 

,c'-.241 LASTRO DE CONCRETO E = 5 CIÍ  PREPARO MECÂNICO INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AFO7_2016 1,51 M2 17,22 26.03 

05 CONDULETE DE PVC TIPI 8 PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DM25 MM (314 ) APARENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1112015 0,13 UN 14 66  1,94 

TOTAL SERVIÇOS 470.66 
... INSUMOS 

4491 PECA DE MADEIRA N kTIVA / REGIONAL 7,5 X 7 5CM (3X3) MAO APARELHADA (P/FORMA) 1,33 M 6,79 9,02 
11455 FECHO / TRINCO / FERROL HO FIO REDONDO DE SOBREPOR 8 	EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO 007 UM 6,71 044 

TOTAL INSUMOS 945 

TOTAL SIMPLES 480 12 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 48012 

C D DESCRIÇÃO CONSUMO UNID CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88262 CARPIF'l TEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 040 H 17,14 6,85 
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,60 H 1309 7,86 

TOTAL SERVIÇOS 1471 
INSUMOS 

339 AR' ME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG CLASSE 250 800 N 045 3,62 
PECA DE MADEIRA NAO APAREI 'lADA *7  5 X 7 5* CM (3 X 3 ) NACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 1  11 

5076 GRAMPO DEACO POLIDO 1 	X9 005 KG 1189 071 
TOTAL INSUMOS 1604 

TbTAL SIMPLES 30,75 
ENC4(RGOS SOCIAIS 0.00 

/ BOI 000 

/ TOTALGERAL 3075 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 673 
ssrrMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 045 f )CMIDADE$ DE SETANIA CATOLEVARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO,CkMy? ,ER,Ç4 

GENIPAPEIRO 

1& '  CONSUMO uNIDCUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

4 7 039/1  CERCA COM MOUROES DE MAL,:IRA ROUCA DIAMETRO 11CM ESPACAMENTO DE ZM ALTURA LIVRE DE tM 
CRAVADOS ) SM,  COM E FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 1,00 ti 	24,56 24,56 

TOTAL SERVIÇOS 2456 

TOTAL SIMPLES 2456 
ENCARGOS SOCAIS 0,00 

BOI DOO 

wawwrr...1 2456 

côo DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

10705 CAMINHÂO COIIERC EOUIP CJGUINDASTE (CHP) 0,04 II 	101,20 374 
TOTALINSUMOS fl4 

TOTAL SIMPLES 374 
ENCARGOS SOCIAIS 0,27 

BOI 000 

wlewq3ns TOTAL GERAL 4,01 

cão DESCRIÇAÕ cONSuMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

40013 Er SENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) £ 00 MES 	ti 492 Ei 17 492 Si 
TOTAL INSUrIOS 1749281  

- 
TOTAL SIMPLES  17,492,81 

ENCARGOS SOCIAIS O 00 
aD! 000 

: 	 .TPLGEMLflA921• 

t D DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
.. 	-. 1SUMOS 	• 	 . 	: 	 .. 	•• 	. 	 - 

40518 1 MCARREADO GERAL DE CERAS (MESMiSTA) 1,00 tIES 	9 051 01 9,051,01  
TOTAL INStJMOS 9 OSt 01 

TOTAL SIMPLES 9 051 01 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

801 000 
TOTALOERAL 905101 

c   DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

41095 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 1,00,  MES 	1 800 55 1 800 56 
TOTAL INSaNOS 1 800 56 

TOTAL SIMPLES 1600 56 
ENCARGOS SOCIAIS 0 1 00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 1 800 56 

C D DESCRIÇÃO CONSUMO UNIa 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88252 CARPIM TIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.13 H 	17,17 2,23 
'8315 3ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.13 FI 	13,12 1,71 

TOTAL SERVIÇOS 3,94 
INSU MOE 

337 A AME RECOZIDO 18 BWG 125 MM (0.01 (GIM) 002 KG 	1044 G,21 
4401 PECA DE MADEIRA M CrIVA / REGIONAL 7,5 X 7 5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/PORMA) 0,25 M 	6,95 1 74 
5061 PREGU DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,01 (0 	11,60 0,12 
6169 TASUA NADEI tA 2A QUALIDADE 2,5 X 300CM (2 X 12") MAO APARELHADA 032 M 	5,99 1, 90 

TOTAL INSUMOS 396 

TOTAL SIMPLES 7,90 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

aatr 
TOTAL GERAL 790 

TOTAL 
SERVIÇOS 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTA IA 100 HP PESO OPERACIONAL 9,4 T COM LÂMINA 2,19 Na 	CHP DIURNO, 89032 
AP 06/2014 0,02 CHP 	151,70 2,67 

TOTAL SERVIÇOS 267 

TOTAL SIMPLES z,67 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 267 

CóD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

SSllé SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,09 14 	1372 41 
1 

116 
TOT4L SERVIÇOS 4116 

TOTAL SIMPLES 4216 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

z 89f1115 



CÓMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS tl)CALIDADES DE BETANIA,CATQLE,VANIOTA,RAMAL}IETE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANS 
GENIPAPEIRO 

Ir 

1 	- 

« LI 

CAMPOS4Z1NÇA E 

LO!) DESCRICAO cONSUMO ÜNIb 	EUiYÕ TOTAL 
SERVIÇO S 

18309 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.30 Ti 	17,06 5,12 
88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,60 Ti 	12,96 7,78 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5.4,5 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 1. AF 0712016 0,03 MB 	209,69 6,04 

TOTAL SERVIÇOS 18,03 
INSUMOS 

340 ARAt TE FARPADO 16 PWG 4 X 4", 23,50 (6/ROLO 500 Ti 12,10 Ti 	0.61 7.44 
345 AR/ME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24NM (0,009 1(6/ri) 0.11 1(13 	11,70 1129 
4111 ESCORA 1 RE-MOLDADA EM CONCRETO. *10 X 10*  CM, Ti 	2,30M 0.08 UM 	17,80 1,42 
4114 M0UO CONCRETO CUIW), SECAO "1". Ti 	2.80 Ti -1-  CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS 0,40 UN 	22.44 8.98 

TOTAL INSUMOS 19,13 

TOTAL SIMPLES 38 1 06 
ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

BOI 0.00 
TOTAL GERAL 38,06 

DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88316 IERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,20 Ti 	13.01 80.63 
88317 'OLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 . 6.20 Ti 	20,31 12594 

TOTAL SERVIÇOS 206,61 
INSUT4OS 

19 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO 0.56 KG 	3,18 1,78 
555 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1' 1< 114" (LX E). 1.2265 KG/M 1,60 M 	5,45 8,72 
7691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 1/2", E 	2,65 MM, PESO 1,22 1KG/Ti (NBR 

$580) 9 ,00  6,45 
10998 ELETRODO REVESTIDO AWS- 5-6010, DIAMETRO IGUALA 4.00 MM 0,30 KG 	18,11 4,83 
ZIDIO TUBO ACO GALVANIZADO COI' COSTURA, CLASSE LEVE, DM 25 MM (1'). E 	2,65 MM, *2,21* 1KG/Ti (MBR 

5580) 8, 00 P4 	13,91 111,29 

41756 CADEADO EM ACO INOX, LAF  GURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA- CHAVES 
INCLUIDAS 1,00 UM 	108,55 108,65 

TOTAL INSUflaS 311,33 

TOTAL SIMPLES $17,94 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

901 0,00 
TOTAL GERAL 517,94 

COT) DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO  1:4 (CIMEF TO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 97316  
COM BETONEIRA 400 L. AF 0612014 030 

, M3 	26928 80, 79 

88309 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6.00 Ti 	17,48 104,91 
88316 ;ERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5.00 Ti 	13.29 79,72 

TOTAL SERVIÇOS 265.41 
1 NSUMOS 

4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RAC 140 PARA ARRIMO/FUNOACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 1,10 MB 	58,67 64,54 

TOTAL INSUMOS 64,54 

TOTALSIMPLES 329.95 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 329.95 

rrwafl .... i mo 
CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS 
86309 'EREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,36 Ti 	17,33 5,24 
88316 ERVEWTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.18 Ti 	13,17 2.37 
92270 FABRICAÇÃO DE FUMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 1212015 0,20 M2 	37.69 7,54 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, )IAMETRO DE 6.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
92793 

AF 12/2015 
079 1(6 	7,40 5,84 

CONCRETO FCK 	20MPA, TRI CO  1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉOW BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 690 L. AF 0712016 

0,02 MB 	25557 3,94 

TOTAL SERVIÇOS 25,92 
1NSUMOS 

2692 
1 1 	DESMOLDANTE PRO= PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,00 L 	6,63 002 

ESPACADOR f DISTANCIADOR CI LCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2  A 12,5* 
39017 

MM, COBRIMENTO 20 MM 6 OQ UM 	0,13 0 , 76 

TOTAL INSUMOS 0,79 

TOTAL SIMPLES 26.71 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0.00 
TOTAL GERAL 26.71 

*@PESCRIC MO 	 ~MONIUMO NUM MUSTO FOTAL CW I D. 
SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIN 1MTO, CALE AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/P'IASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
87292 

ALVENARIA DE VE 'AÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF0E/2014 
M3' 	35773 3,51 

/7 



675 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LflCALIDADES PE SETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CMI NÇA E 
GENIRAPEIRO 

68309 EDREIRII COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,37 11 	17,64 24,17 68316 EPUENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,69 H 	1341 9 18 

~LIMOS 
TOTAL SERVIÇOS 36,86 

7265 BLOCO Ci RAMICO (ALVENARIA DE VEDACAD) DE 9 X 19 X 19CM 003 MIL 	42031 11,74 
TELA DE ACO SOLDADA GALVAN ZADWZII4CADA PARA  ALVENARIA FIO O = ti 20 A 1 70' MM MALHA 15% 15 

MM (CXL)*50X75*CM 0,42 M 	107 045 
37398 PINO )E ACO COM FURO HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,01 CENTO 	4265 0,21 

TOTAL INSUMOS 1240 

TOTAL SIMPLES 49,26 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

nN 	ri 

DE SCRICÃO NSUMOUNIO  CUSTO :: 
SERVIÇOS 

88309 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 085 11 	1688 1435 88316 ERVEMIE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 85 H 	12 83 10 91 88631 ARGAMASSA TRACE 1 4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), MANUAL AR 0612014 0 00 113 	308 09 1 48 

INSUMOS 
TOTAL SERVIÇOS 25 74 

665 ELEMENTO VAZAI ODE CONCRETO QUADRICULADO 16 FUROS '50 X 50 X 7* CM 400 UM 	15 94 63 74 
TOTAL INSUMOS 6374 

TOTALSIMPLES 9048 
'-' ENCARGOS SOCIAIS O 00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 90,48 

CôD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

COO7S ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C RGAMASSA MISTA DE CAL HIORATADA 1 2 8 ESP=IOcm 3 30 M2 	52 59 173 54 
C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C RGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=20 cm 1 33 M2 	96 09 127 79 
CO215 ARMADURA CA SOA MDIA D 	6 	AIO Orna, 720 1KG 	6 25 4502 
C0838 CONCRETO PNIBR FCK 10 MPa 1 OM AGREGADO ADQUIRIDO O 13 113 	282 80 35 97 
CO840 CO*LCRETB PA/IBR ECK 15 MPa OM AGREGADO ADQUIRIDO O 15 MI 	302 83 44 58 
C2I23 REBOCO C/ARGAMASSA OE CAL li ORATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1 3 ESP=5 mm P/PAREDE 473 142 	861 4073 

TOTAL SERVIÇOS 467 63 

TOTAL SIMPLES 46763 
ENCARGOS SOCIAIS 151 17 

801 000 

SERVIÇOS 
68239 AJUDAN1 DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 16 4 13 77 2 20 
88262 CARPIM EEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 15 4 1684 270 
88309 EOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 35 1 16 94 5 93 
88316 EÉ1VENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 36 14 1287 463 

2 	4 LANÇAMENTO COM USO DI BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
AR 12/2015 

03 M3 2248 0 	4 

tO&CRETO FCK= 2OMPA, TR/ÇOI,2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDWBRITA 1) 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L AR 07/2016 003 N3 249 85 824 

TOTAL SERVIÇOS 2445 
INSUMOS 

39 ACOCA 50 SOMN VERGALHAO 047 1KG 350 155 
LAJE PRE MOLDADA COMVENCIE NAL (LAJOTÁS + VIGOTAS) PARA FORRO UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 

DO KG/NZ VAO ATE 4 00 11 (SEM COIOCACAD) 
1 00 14 7 27 4 

4491 PECA DE MADEIRA Mr 3IVA / REGIONAL? 51(7 5CM (31(3) NAO APARELHADA (P)ÉORMA) O 29 N 6 82 1 98 
5061 PREG 'DE ACO POLIDO COM CARECA 18112? (a 1/2 X 10) O 03 1KG 11 36 O 34 
6189 TABUA rIADE! IA 2A QUALIDADE 2 511300CM (111 12 1  MAO APARELHADA O 17 11 5 88 1 00 

TOTAL INSUMOS 3238 

TOTAL SIMPLES 5583 
ENCARGOS SOCIAIS O 00 

601 000 
TOTALGERAL 56,83 

coo DESCRIÇAO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

28 3 
LANÇAMENTO COM USO DE 8ALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS o 

AR 12/2015 1 

CÓNCREtO MAGRO PPAALASTRELTRAÇO 1:4,64,5 (CIMEMTOI AREIA MÊDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 94962 
COM BETONEIRA 400 L AR 07/2016 005 143 	2128 

TOTAL SERVIÇOS 1768 

TOTA}SIMPLES 17 58 
ENCARGQtISOCIAIS O 00 

/ 	80! 000 
TOTAL GERAL liRA 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS - 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS 6' )CALIDADES DE BETANIA,CATOLE,VARJOTA,RAMALHrE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO ÇCA PERANÇA E 
GENIPAPEIRO - - 

86309 EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 El 	1794 17,94 
88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 	1363 1363 
88631 ARGAMASSA TRAC( '14 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF  0812014 0,02 M3 	32748 4,91 

TOTAL SERVIÇOS 36,49 
1H SUMOS 

7325 AOITIVO IMPERMEABILIZA IVE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACRO 0.30 1(0 	5,74 1.72 
TOTAL INSUMOS 1,12 

TOTAL SIMPLES 38.21 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTALGERAL 38,21 

DESCRIÇÃO C43NEUil UMID, 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88282 CARPINTEIRO DE FORMAS COM E! CARGOS COMPLEMENTARES 2,26 H 	17,06 38.48 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COt4' MENTARES 1,98 14 	17.15 34,01 
81316 SERVENTE COM ENCARGOS COMI .EMENTARES 4,24 El 	13,03 55,25 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRJ'ÇO 1:2,7,3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA? BRITA 1) 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 0712016 • 	1 2 

TOTAL SERVIÇOS 454.67 
INSUMOS 

4460 SARRAFO DE MADEIRA MAO APAR :LHADP.'2,5 % 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RErnAO 2,50 M 	8,81 22,03 
4517 PECA DE MADEIRA NA3TEAÍREGIC. NAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) 2,00 M 	1,10 2,20 

TOTAL INSUMOS 24.23 

TOTAL SIMPLES 478,90 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 478,90 

le i 
DeSCRICÃO consumo UNID. 	CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS 

87377 
ARGAMASSA TRAÇO  1:3 (CIMENTOE AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL 
AF 0612014 0,00 M3 	318,60 1,59 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMI .EMEEITARES 0,07 El 	17,52 1,23 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMI ,EMENTARES 0,01 II 	13,32 0,09 

TOTAL SERVIÇOS 2.91 

TOTAL SIMPLES 2.91 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 

'. 
TOTAL GERAL 2.91 

MIME ffiffiá E 
CtD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS 

87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENT) E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE  EMULSÃO POLIMÉR1CA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MECÂNICO CC M BETONEIRA 400 L. AP 0612018 0,00 N3 	2 030 11 3,05 

88309 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 H 	16,75 0,64 
88316 ;EAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00 El 	12,73 0.05 

TOTAL SERVIÇOS 3,73 

TOTAL SIMPLES 3,73 
ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 3.73 

CÓD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CINE! TO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA UMIC,A/ASSEMTAMEMTO DE 87292 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO,  PREPA! O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF,0612014 0,04 M3 	352,15 13,24 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMI' EMEMTARES 0,47 El 	17,37 8,16 
$8316 SERVENTE COM ENCARGOS CoMr EMENTARÉS 0.17 

TOTAL SERVIÇOS 23.56 

TOTAL SIMPLES 23.66 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0.00 
TOTAL GERAL 23,ee 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8 (CII'! ENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
87292 

ALVENARIA DE VE! 'AÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_0612014 
0,04 M3 	355,21 13,39 

88309 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,79 El 	17,57 , 13,88 
88316 ,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29 M 	13,35 3,86 

TOTA SERVIÇOS 31.13 

T TAL SIMPLES }1,13 

a ENCA 005 	MIS 0,00 

- Uffiudt José 	- SIM- 

- w-8Ç5,,.-'  



n .  
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ACUA DAS E' )CALIDADES DE 13ETArIIA,cATOLE,VAR3OTA,pAMALHETE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO,CAMPOSSRÁNA É 
GENIPAPEIRO 

BDI 000 

• 
TOTAL GERAL 31,13 

COD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88309 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 H 	16,65 1332 
65315 Sr, RRALNEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,60 El 	15,89 25,42 
88316 IERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,80 H 	12.65 35,43 
68627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAI. E AREIA MÉDIA) PA 	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AR  0812014 0,01 M3 	344,66 2,07 

TOTAL SERVIÇOS 76.24 
INSLJt4OS 

4929 EM PROCESSO DE DESATIVAGI O! PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO  CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E 
C, JARNICAO, SEM B*,SCULA, DE 0.87 X 2,10* M. 1, ' M2 	400 56 , 4Qfl 56 

TOTAL INSUMOS 400,56 

TOTAL SIMPLES 476,80 
ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

801 0.00 
- TOTAL GERAL 4789fl 

. 	CQD - 	: 	
: 	• 	

DESCRIÇÃO 	• 	.. CONSUMO jÏ6E&Íi6MÃ' 
SERVIÇOS 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13 El 	16,95 2,20 
88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05 H 	12,93 0,62 

TOTAL SERVIÇOS 282 
-, INSUMOS 

45 TINTA LATEX PVA PREMIUM COR BRANCA 0,33 L 	16,11 5,32 
TOTALINSUMOS 532 

TOTAL SIMPLES 8,14 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 814 

(50 DESCRI~ CONSUMO UNI: 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 El 	17,77 14,22 
85316 ,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 F4 	13,56 10,84 

TOTAL SERVIÇOS 25,06 
INSUMOS 

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO NUMERO 150 0,30 !JN 	1.47 0,44 
5318 SOLVENTE DILUEMTE A BASE DE AGUARMS 0,03 L 	11.93 0;36 
7292 T NTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 0,14 L 	18,72 2,70 
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) D.12 1 	19,44 2,33 

TOTAL INSUMOS 583 

TOTAL SIMPLES 3089 
ENCARGOS SOCIAIS D,00 

BOI DOO 
TOTAL GERAL .10.891  

CÓCI DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

10037 AJUDANTE mo H 	6,21 31,07 
2395 PINTOR 500 tI 	799 3995 

r»47 LIXA PARA MADEIRWPSASSA 1,67 UM 	0,61 1,02 
00 TINTAÕLEO 342 L 	1475 5044 

12425 SOLVENTE 0,50 L 	11,10 5,55 
TOTAL INSUMOS 12802 

TOTAL SIMPLES 128,02 
ENCARGOS SOCIAIS 61,80 

BOI 000 
TOTAL GERAL 18982 

%nwfl 
CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS » 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 4,80 El 	5,69 27,31 
12312 ELETRICISTA 4,N El 	7 3i 35,11 
10126 ARRUELA DE FERRO GALVAN1ZAL D 1 112 3,00 UM 	0,83 2,50 
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 112" 3,00 UM 	0,98 2 93 
10338 CABO COBRE NU 25MN2 200 M 	8,18 16 .36 
10355 CABO ISOLADO PVC 750V I0MMÀ 100 II 	440 440 
10436 CAIXA TIPO 3 50X60X27CM 1,00 UM 	75,50 75,50 
10551 CHAVE GERAL 3X200A BASE DE E ARNORE 1,00 UN 	320,75 320,75 
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA 1,00 UN 	2,39 2,39 
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 11' 1,50 ti 	2,24 3,35 
11243 HASTE DE ATERFL4P4ENTO COPPE! WELD 314 x 3M 1,00 UM 	49,14 49,14 
11720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG 1,00 UM 	551,57 551,57 

TOTAL INSUS 1 091 31 

TOTAL SI$I'LES 109131 
ENCARGOS SC1AI5 54,31 

/ 	BOI 000 
TOTAL GERAL 1 145 82 



CONPO4IÇÃO DE PREÇOS  UNITARIOS - - 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADAS E' )CAUDADES DE BETANIA,CATOLE,VARJOTA,RAMALNETE, CANTA CALO, MARATOAN,DESCANSO,CAMP 	,$jRANÇA E 
GENIPAPEIRO 

O DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88247 AUXILIA' IDE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 200 H 	13,74 27,48 
88264 O ETRJCISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 H 	16,84 33,68 

TOTAL SERVIÇOS 61,16 
INS UNOS 

13393 QUADRO DE DISTRJBUICAO CC 4 BARRANENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
- 	 PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A 1,00 UM 	293,78 293,78 

TOTAL INSUMOS 293,7$ 

TOTAL, SIMPLES 354,94 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

ØDI 0,00 
TOTAL GERAL 35494 

lá  

CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID, 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88247 AUXILIA" DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 II 	14,52 14,52 
58264 EI ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 EI 	17.79 17,79 

'TOTAL SERVIÇOS 32,31 
INSUMOS 

13400 'EM PROCESSO DE DESA1I 'ACAOI QUADRO DE DISTRIØUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/E 
DJSJUN'D' RES UNIPOLARES. SI PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV. 1,00 UM 	15,01 15,01 

TOTAL INSUMOS 15,01 

TOTAL SIMPLES 47.32 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BDI 0,00 
TOTAL GERAL 47,32 

côo DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88264 El ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13 M 	16,87 2,11 
TOTAL SERVIÇOS 2,11 

INSUMOS 
2370 O1SJUMTORTIF-) MEMA, MOMOPOLAR 10 ATE 30A TENSAO M(IMA DE 240V 1,00 UN 	9,19 9,19 

TOTAL INSUMOS 9.19 

TOTAL SIMPLES 11,30 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

801 0,00 
- TOTAL GERAL 11,30 

CID DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 1 'ICARGOS COMPLEMENTARES 0.40 14 	13,73 5,49 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CO 'WLEMENTARES 0.40 14 	16.83 6,73 

TOTAL SERVIÇOS 12,22 
INSUMOS 

2392 DISJUNTOR TI! O NEMA, TRIPOLAR 10 ATE SOA, TENSAO MAXIMA DE 415V 1,00 UN 	61,54 61,54 
TOTAL IMBUÍMOS 61,54 

TOTAL SIMPLES 73,76 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 73,75 

W. 

C D DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COMI NCARGOS COMPLEMENTARES 0,03 14 	13,98 0,42 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CO 'IPLEMENTARES 0.03 14 	17,14 0.51 

TOTAL SERVIÇOS 0,93 
INSU NOS 

1022 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CL) SSE 4 OU 9, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICEJAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF'B, 1 CONDUTOR, 0,611 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ,1 M 	1,33 1,58 

21127 FITA ISOLANTE A )ESIVA AN'IICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM 	3M 0,01 UN 	4,04 0,04 
TOTAL INSUMOS 1,52 

TOTAL SIMPLES 2,35 
ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 2.55 

DESCRIÇA CONSUMO UNIU, 	e TOTAL 
SERVIÇOS 

88247 AUXILIA R DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 14 	41 02 0,55 
88264 E ,ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 EI 	17,18 0,69 

TOTAL ERVIÇOS 1,25 
INSUMOS 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL CLAI SE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, AMTICHAMA BWE-8, COBERTURA PVC-ST1, 

M 	1 90 1 1 021 
ANITCHAMA 3 1 11111111 1 CONDUTO!:, 0.5/1 ICi, SEC,AO NOMINAL 4 MM2 

1 , 

2i127 PITA ISOLANTE ADESIVA ANTICF!8MA, USO ATE 750V. EM ROLO DE 19 MM 1< 3M 0,01 UM 	05 0,04 



679 
coMPosiçÃo DE PREÇOS UNZTARIOS 

	

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS Li CALIDADES DE BE 
1 

TANfACATOLEVARJOTÂRAMALl CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CAMP 	EMNÇA E 
GENIPAPEIRO 

TOTALINS 	 o 

	

TOTAL SIMPLES 	3,55 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	mo 

	

BOI 	000 

~ME 	 TOTALGELSSS 

CÓD  
SERVIÇOS 	

DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 

	

8e247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E JCARGOS COMPLEMENTARES 	 o o 	 is is 	o as 

	

88254 	ELETRICISTA COM ENCARGOS CO( IPLEMENTARES 	 0,06 	EI 	16,83 	í108 

INSUMOS 	
TOTAL SERVIÇOS 	1,96 

	

986 	CABO DE COBRE RIGIDO CLASSE 2 TSOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWE 0 1 CONDUTOR 450/750 V 
SECAO NOMINAL 25 MM2 	 l,D2 	M 	9,51 	955 

	

21127 	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHI MA, USO ATE 150 V EM ROLO DE 19 1114 X 5 M 	 0,01 	UM 	3,96 	0,04 
TOTALINSUMOS 	965 

	

TOTAL SIMPLES 	1164 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 
TOTALGERAL 1 	 11,64 

	

CÔO 	 DESCRIÇ O  
SERVIÇOS 	

CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 

AUXIUA! DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,11 	Éi 	14,02 	1,57 
64 

 
E1 ITRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,11 	A 	17,18 	1,92 

IMBUÍMOS 	
TOTAL SERVIÇOS 	3,49 

	

2680 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RO CAVEL DE 1 112 SEM LUVA 	 1,10 	M 	5,89 	648 
TOTALINSUMOS 	648 

	

TOTAL SIMPLES 	9,97 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 
	

997 

	

CÕD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

	

66247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E ICARGOS COMPLEMENTARES 	 0,13 	H 	14,23 	1,91 

	

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COIPLEMENTARES 	 0.13 	M 	17,43 	2.34 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAl DE INC CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

	

91170 	ELETROCALHAS ATÉ 1501l114 DE Li' 3GURA COM ABRAÇADEIRA NETAUCA RIGIDA TIPO O 112 FIXADA EM 	 1,00 	M 	1,71 	1,71 
PERFILADO EM LAJE AF 0512015 

TOTAL SERVIÇOS 	5.95 
INSUMOS 

	

2684 	ELETRODTJTO DE Pi RIGIDO RO CAVEL DE  114 SEM LUVA 	 1,02 	TI 	944 	5,53 
TOTAL INSIJMOS 	51519 

	

TOTAL SIMPLES 	11,48 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

CR W 	 Cili 	à 	
TOTAL GERAL 	11,48 

UNID. CUSTO 	TOTAL 
 

SERVIÇOS 

	

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E WCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,11 	TI 	1426 	1,51 

	

88254 	ELETRICISTA COM ENCARGOS CCTIPLEMENTARES 	 0111 	TI 	1747 	1185 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAJ DE PVC CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

	

91170 	ELETROCALMAS ATÉ 1501414 DE LARGURA COM ABRAÇADEIRA METAUCA RÍGIDA TIPO D 112 FIXADA EM 	 1,00 	M 	1,71 	171 
PERFILADO EM LAJE AF 0512015 

INSUMOS 
TOTAL SERVIÇOS 	508 

-. 	 . 	. 	.. 

	

26A5 	 ELETR )DUTO DE Pi RIGIDO ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA 	 1,02 	M 	4,09 	4.16 
TOTAL IMBUÍMOS 	416 

	

TOTALSIMPLES 	924 
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	924 

	

COO 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS:  

	

85247 	 AUXILIA i DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 	TI 	14,38 	118 
88264 El.ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,08 	TI 	1.7162 	1,44 

FIXAÇÃO DE TUBOS TIDRIZOW AIS DE PVC CPVC OU COBRE DIÂMETROS MEMORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

	

91170 	 ILETROCALFIAS ATÉ I5OMN 1. E LARGURA COM ABRAÇADEIRA METALICA RtGIDA TIPO D 112 FIXADA EM 	1,00 	M 	1,73 	1,73 
PERFILADO EM LAJE AP 0512015 	 A 

1HSOH05 
TOTAL SERVIÇ9S' 	4,35 

/ 

	

2674 	 ELETR( DOTO 0E Pi RIGIDO ROSCAVEL DE 314 15514 LUVA 	 1,02 	TI 	2.s3 	2,55 
TOTAL INSyMOS 	268 

	

TOTALSITIPLES 	7 il 
ENCAR OSAS 	5 	00 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS Lr CALIDADES DE DETAFUA CATOLE V4R3OTA RAMALHETE, CANTA GALO NARATOAN DESCANSO CAF4 / PERANA E 
GENIPAPEIRO 

	

TOTAL GERA!. 	7,03 
7w-e 

	

COD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

	

08309 	 r EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 2.42 	H 	17,70 	42,64 

	

&5316 	 1 ERVEWrE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 4,10 	FI 	13.45 	55,15 
TOTAL SERVIÇOS 	07,98 

	

. 	. 	INSIIMOS , 	• 	 .- 	 . 	 . 

	

aI, 	 ACOCA6O5a MM, VERGAIHAO 	 056 	I<3 	365 	2 , os 

	

367 	AREIA GROSSA POSTO IAZIOM DPJIECEDOR (RETIRADO NA 3AZIDA SEM TRANSPORTE) 	 19.01 	M3 	59,47 	0,30 

	

370 	AREIA MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) 	 0,07 	M3 	43l79 	3,07 

	

1206 	CAL HIDRATADA CM-1 PARA ARGA lASSAS 	 5,78 	1<6 	0.80 	462 

	

1359 	CHAPA DE  MADEIRA COTIPENSAOP RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE -2,2 X 1,1 k  M. E - 17 MM 	 0.08 	142 	25,70 	2,06 

	

1379 	 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP  11-3Z 	 16 41 	<6 	0,43 	7,12 

	

4718 	 PEDRA BRITADA lL 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 	 0,01 	Na 	56,81 	0,33 

	

4722 	 PEDRA BRITADA 1 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIWFORNECEDOR, SEM FRETE 	 0,01 	M3 	56,91 	0,34 

	

7258 	 tIJOLO CERAMICO MPCtCO n X 10 X Z01  CM 	 B9 00 	UM 	0,26 	23,10 
TOTALINS(JMOS 	42.99 

	

TOTAL SIMPLES 	140,97 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0100 

	

BOI 	000 

Ml 	 1 
TOTAL GERAL 	14097 

	

,-.' 	SERVIÇOS 	
o cONSuMo UNID. CUSTO 	TOTAL

47 	 AUXILIA; DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,47 	H 	14,31 	5,75 

	

..264 	 E1•RICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,47 	El 	17,53 	8,27 

mil 	
TOTAL 	1503 

	

•- 	 . 	 . 	. 	 . 

	

38101 	 ÍOMADA 2P+T lOA 250V (APENAS MODULO) 	 1,00 	UM 	6,76 	5,76 

	

aBita 	 2NflRRUPTOR SIMPLES lOA 250V (APENAS MODULO) 	 1,91) 	UM 	5,94 	594 
TOTAL INSUMOS 	1270 

	

TOTAL SIMPLES 	27,73 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BDI 	000 

	

TOTAL GERAL 	27,73 

	

C& 	
SERVIÇOS 	

DESCRIÇÃO 	 CONSUMO 1)1110 CUSTO 	TOTAL 

	

88264 	 EI ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 1,00 	4 	17.10 	17,10 

	

88316 	 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 1,00 	II 	12,88 	12,88 

INSUMOS 	
TOTAL SERVIÇOS 	2998 

3799 LUMIMARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPAOAS FLUORESCENTES DE *36 W ALETADA 	
10 	U 	64 	 64,66 MI4PLETA ~PADAS E REATOR INCLUSOS)  

TOTAL INSUMOS 	6466 

	

TOTAL SIMPLES 	9464 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	000 

	

BD1 	000 

	

TOTAL GERAL 	9454 

DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNI: CUSTO 	TOTAL 
INSU NOS 

	

42 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 0,80 	14 	5,95 	4,76 

	

12312 	ELETRICISTA 	 0,60 	H 	7,65 	6,12 

	

11374 	LUMINARIA PAREDE TIPO MANO LA 	 1,00 	UM 	2837 	29,37 

	

11471 	LÂMPADA INCANDESCENTE 25 ffil 100)W 	 100 	UM 	2,13 	2,13 
TOTAL INSUMOS 	4í.38 

	

TOTAL SIMPLES 	4135 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	9,47 

	

BOI 	000 

flitflIfl fl rnTYWnCnVIVtLYn,flIeWa 	
TOTAL GERAL 50 85 

	

cá: 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIP CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

	

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 3,50 	14 	5,88 	20,58 

	

12312 	ELETRICISTA 	 1,50 	H 	7,56 	11.24 

	

10338 	CABO COBRE Mli 25MM2 	 3,00 	M 	845 	2535 

	

10421 	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA 	 1,00 	UM 	49,38 	49,38 

	

10841 	CONECTOR PARA HASTE TERRA 	 100 	UM 	247 	247 

	

11244 	HASTE DE ATERRAMENTO COPPEII NELO DE 3/4 x 2.40M 	 1,00 	UM 	50,60 	5060 
TOTAL INSUMOS 	15972 

	

TOTAL SIMPLES 	159,72 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	27,77 

	

/1 BOI 	000 
TOTA GERAL 187,49 

	

CÓlD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID /CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

	

88247 	 AUXILI4 DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,31 	H 	14,09 	4,37 

	

88264 	 EI ETRIC1STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,31 	ii 	17,26 	5,35 
TOT 	RV1ÇS 	972 

é? 



693 
coMPosiçÃo DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS L/ CALIDADES DE 13ETANIA,CATOLE,VAR3OTA.RAMALHETE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO,CAMPOS ERANÇ E 
GENIP4PEIRO 

INSUMOS 
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 	 102 M 	14,32 

TOTAL INSUMOS 14,60 

TOTAL SIMPLES 2432 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOr 0.00 

CÓD DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CII P) 	 8,00 14 	60,71 485,56 10737 ESMERILHA0EIR,A INDUSTRIAL (CI IP) 	 24,00 14 	1,23 29,49 10771 TALHA MANUAL (CHP) 	 24,00 H 	0,19 4,60 10037 AJUDANTE 	 32,00 EI 	6,29 201,30 
11530 MONTADOR 	 32,00 14 	8.09 258,81 
12543 SERVENTE 	 54,00 1-1 	5,48 350.84 

TOTAL INSUMOS 1330.71 

TOTAL SIMPLES 1.330.71 
ENCARGOS SOCIAIS 768,16 

BOI 0.00 

Tr TOTAL GERAL 2.098,87 

CÕD DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

8267 	
1 

1 	 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 6.50 14 	18,23 118.48 
MONTADOR (TU O AtO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 13.00 EI 	22,15 288,02 

15 !,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 13.00 14 	13,88 180,41 
95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, APACIOADE DE 2 TON. COM  ELEVAÇÃO DE 3M - CHP DIURNO. AF_O7/2016 	6,50 CHP 	0,15 0,94 

TOTAL SERVIÇOS 587M5 

TOTAL SIMPLES 587,85 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 587,55 

CÓD DESCRIÇÃO 	CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

17470 LUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1 0001<q 	 1,00 UM 	5.607,45 6.607,45 
TOTAL INSUMOS 6.607,45 

TOTAL SIMPLES 6,507,45 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 6.507.45 

CÓD DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELI TRICO TRIFAS[CC) 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO )( ELEVACAO Ob.: dimensões 
740 entre asteriscos (5)  indicam ii aceitação de medidas aproximadas. 1' X 1', 4 ESTÁGIOS, DIAMETRO DOS 	1,00 UM 	3.552,72 3.552,72 

ROTORES" X 146 MM, HMÍO: 85 M / 14.9 M3/H A 14014 / 4.2 M3/H 
TOTAL INSUMOS 3.552,72 

TOTAL SIMPLES 3.552.72 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0.00 
TOTAL GERAL 3.552,72 

aa. o' 
CÓD DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
15981 CENTRAL DE COMANDO DÊ MOTO' ES TIPO CPD2005 	 1.00 UM 	5.400,00 5,400.00 

TOTAL INSUMOS 5.400,00 

TOTAL SIMPLES 5.400 00 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 5.400,00 

CÕD DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

15521 VAI. /ULA DE PC C/ CRIVO COM FLANGE oN 150 PNL6 	 1.00 UM 	788,35 788.35 
TOTAL INSUMOS 788,35 

TOTAL SIMPLES 788,35 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 788.35 ran m 

CÓD DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID.AUST0 TOTAL 
INSUMOS / 

°858 IPJBO PVC, ROSCAVEL 6", AGUA FRIA PREDIAL 	 1,00 14 	/ 	110,62 110.62 
TOT7L INSUMOS 110,62 

- 	110.62 

EN%RGOSSOcT 
BDI 0.00 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARJOS 

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADE DE BflNIA,CATOLE,VARJQTA,RfiMALIJETE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO,CAMPQ P RANÇA E 
GENIPAPEIRO 

/ 

TOTALG 1062 

CÓD DESCRIÇÃO CONSUMO UNTO. 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

1502 CURVA 90 GW 5 DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA DSP MACHO, DE 5" 1,00 UM 	674,91 67491 
TOTAL INSUMOS 674,91 

TOTAL SIMPLES 57491 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

901 0,00 

côo DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO. 	CUSTO TOTAL 
Insuflas 

4165 MIPLI. DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA DSP DE 6" 1.00 UM 	196.26 196,26 
TOTAL INSUMOS 196,26 

TOTAL SIMPLES 196,25 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0.00 

-r TOTAL GERAL 196,26 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

3917 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA DSP, DE 6" 1,00 UM 	173.95 173,95 
TOTAL INSUMOS 173.95 

TOTAL SIMPLES 173,95 
ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

601 0,00 
TOTAL GERAL 173,9 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO. 	CUSTO TOTAL 
INSU NOS 

6301 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6' 1.00 UM 	395.49 395,49 
TOTAL INSUMOS 395.491 

TOTAL SIMPLES 395,49 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BUS 
'rfltAl 

0,00 

UUu • . 	 . 	. 	 UESCRIÇAO CONSUMO - UNtO. 	• CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

25678 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA Ei NSIDADE PEAD PE 80 DE 	160 MM X 14,6 MM PAREDE (SOEZ 11 	PM 12,5 ) 

1 ARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) 
1 00 £4 	173 18 173 18 

TOTAL INSUfleS 173118. 

TOTAL SIMPLES 173,18 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 173,18 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSU NOS 

15750 VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH RÁPIDO (CLASAR) 1.00 UM 	95445 95445 
TOTAL INSUMOS 95445 

TOTAL SIMPLES 954,45 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

DO! 000 
TOTALGERAL 95445 

CÕD DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

15058 REGI TRO GAVETA Cf BOLSA E CABEÇOTE ON 150 PNIO 1,00 UM 	1 54935 1 540  36 
TOTAL Insuflas 194935 

TOTAL SIMPLES 1 549 36 
ENCARGOS SOCIAIS 000 

BOI 000 
TOTAL GERAL 154936 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO IJN1D 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

17333 FL( FIADOR PARATIJBO PEÃO EM FIBRA DM 150 mm 1,00 UM 	910,49 91049 
TOTAL INSUMOS 910,49 

TOTAL SIMPLES 91049 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

601 000 
TOTAI1ØERAL 910,49 

cÕo DESCRIÇÃO CONSUMO TOTAL UNIU./CUSTO 

88253 AUXILIA 1 DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01 14 	20.03 0,24 

92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV CABINE DUPLA 4)14 	0W DIURNO AP_I112025 002 
/ 

CHP' 	101,21 	- 1,52 

T 	E 176 

ria 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOTARAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CAMPOS SP 	ÇA E 
GENSPAPEIRO 

TOTAL SIMPLES 1 
ENCARGOS SOCIAIS 000 

BOI 000 

SERVIÇOS 
RETROESCAVADEIRA SOBRE E COAS COM CARREGADOR 

5678 	CARREG CAP. MN 1 M3 CAÇAI BA RETRO CAP. 0,26 M3,1 
ESI WACÃO MAX 4,37 M CH 

RETROESCAVADEIRA SOBRE EODAS COM CARREGADOR 
5679 	CARREG CAP. MIN. 113 CAÇAI' BA kETRO CAP. 0,26 M3,1 

ESC AVACÃOMÃX 437M Cl- 
88316 	 ERVENTE COM ENCARGOS 

CIA iiq. 88 hp, CAÇAMBA 
.6.674 KG, PROFUNDIDADE 	008- 0W 	104,41 	804- 

CIA UQ 88 HP CAÇAMBA 
V. 6. 674 KG PROFUNDIDADE 	0,06 CRI 	40 , 19 	229 

016 EI 	1300 	208 
-- 	 - 	 -- 	 - WIML-CflVi.!a 14,41 

TOTAL SIMPLES 1241 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTALGERAL 12,41 

CôD 
SERVIÇOS 

316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 13 H 	1282 1'60 
90991 ESCAVADEIRÃ HIORAULICA 5 )BRE ESTEIRAS CAÇAMBA 080 M3 PESO OPERACIONAL 178 T POTÊNCIA 

LIQUIDA 110 HP 	CHP DIURNO AP 10/2014 O 05 CI-IP 	141 72 8 86 

TOTAL SERVIÇOS 118,46 

TOTAL SIMPLES 10;46 
ENCARGOS SOCIAIS 0A0 

BOI OVO 

r TOTAL GERAL 10,46 

côo DESCRIÇÃO CONSUMO IJNID 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

DESMONTE CUI 'ADOSO DE BLOCO DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO 1,00 M3 	11270 112,70 
TOTAL SERVIÇOS 11270 

TOTAL SIMPLES 11270 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

PR, 
TOTAL GERAL 112,70 

lúi mã 
COD DESCRI 	O CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS 
88309 EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 010 EI 	1811 188 
88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,17 EI 	13,76 234 

COMPACTADOR DE SOLOS DE P1 rRCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 
0W DIURNO A? 0812015 O 01 0W 	7 48 O OS 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE P1 RCUSSAO (SOQUEM COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 
CRI DIURNO. A? 08/2015 O 0,01 1 	1 001 

 SERVIÇOS 49 

TOTAL SIMPLES 429 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI DOO 
TOTAl GERAL d ,o 

ÇOQ - 	 -- 	 -- 	 - 	 - 	 DESCRIÇÃO 	 --- - 	 - 	 - 	 - -CONSUMO UNID. 	CUSTO 	- TOTAL 
SERVIÇOS 

88309 EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 207 EI 	1748 36,09 
88315 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,23 H 	13,28 42,99 

COMPACTAOOR DE SOLOS DE P ACUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 9 1533 
CI-IP DIURNO A? 0812015 0,07 HP C 	 22 O 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DEr' RCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 
CRI DIURNO A? 0812015 

0,06 CRI 	1,92 0 ,12 

TOTAL SERVIÇOS 79,60 
INSUMOS 

370 AREIA MEDIA 	POST'l JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA )AZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,10 M3 	43,24 47;57 
TOTAL INSUMOS 4757 

TOTAL SIMPLES 127,17 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

ftsI 
TOTAl tt~PAI 

0 00 
1'lt7 

COD - - - - -- - 	 - 	 - - - - - - 	 -- 	 DESCRIÇÃO - - - 	 -- 	 - 	 - 	 - CONSUMO UNID. 	CUSTO 	- -TqTAL 
SERVIÇOS 



69 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARXOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS 1 )CALIDADES DE BETANJA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CAMPOSjflhNÇA E 
GENZPAPEIRO 

RETROESCAVADEIM SOBRE PEODAS COM CARREGADOR A, TMÇAO 4X4 POTÊNCIA LÍQ aS HP CAÇAMBA 
5678 CARREG CAP. MIN. 1 M3 CAÇAi IBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MIM 6.674 KG PROFUNDIDADE 0,04 CHP 	105,90 4,34 

ES AVACÃO MAX.4,37 M CHP DIURNO AF 0512014 
RETROrECAVADEIRA SOBRE 1 COAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 41(4 POTÊNCIA 1lq es HP CAÇAMBA 

5579 CARROS. CAP MfN 1 MB CAÇAI IBA RETRO CAP 0,26 £13 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE 0,05 CHI 	40.77 
ESC AVACAO MAX.4,37 M 	CM! DIURNO AF 0612014 

2,20 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L T UCADO PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CARGA UTIL MÁXIMA is 	KG 
5901 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PAPA TRANSPORTE DE ÁGUA 0,01 CHP 	151,29 0,91 

CHP DIURNO AF 012014 
CAMINHÃO PIPA 10 DOO L TI UCADO PESO BRUTO TOTAL 23.000 1KG CARGA UTIL MÁXIMA IS 935 KG,  

5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 II POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- O GO CMI 	41 01 
CHI DIURNO AF 0612014 

01,12 

86316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,58 EI 	13 19 765 
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE F RCUSSÂO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 

CHP DIURNO A? 0812015 o 27 CH 	7 17 1 96 

91534 COMPACSAOOR DE SOLOS DE T RCUSSÁO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 
CHI DIURNO AF 0812015 0,25 CHI 	1,91 6,48 

TOTAL SERVIÇOS 1767 

TOTAL SIMPLES 176 
ENCARGOS SOCIAIS c 00 

BOI 000 
TOTALGERAL 176.7 

D1ES11101 
CONSUMO  UNID. 	CUSTO  /-%" SERVIÇOS TOTAL  

RETROESCAVADEIRA SOBRE 1 DOAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA Uq BB HP CAÇAMBA 
3618 CARREG CAP. MIN 1 M3 CAÇAMBA kETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MIM 6.674 KG PROFUNDIDADE 0,04 CHP 	101 ,59 4,17 

ES AVACÃO MAX 4.37 M 	CHP DIURNO AF 0612014 
RETROESCAVADEIM SOBRE OPAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA LIQ 88 HP CAÇAMBA 

5679 CARREG CAP. MIM 1 Ml CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 P73 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG, PROFUNDIDADE 0,05 CIII 	39,11 2,11 
551 AVACÃO MAX.4,37 M 	CHI DIURNO AF 0612014 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TrucADo PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG CARGA Dia MÁXIMA 15.935 KG 
3901 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 0,01 CHP 	145,12 0,87 

CHP DIURNO AP 0612014 
CAMINHÃO PIPA 10.000 1 T JJCADO PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CARGA UTIL MAiaNA 15.935 KG 

5903 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 0.00 CHI 	39,34 0,12 
CHI DIURNO AF 0612014 

85316 ,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,58 H 	12,65 7,34 
gi 5 33 COMPACTADOR DE SOLOS DE P RCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 

CMP DIURNO AF 0812015 0,27 1,58  CHP 	6,87 

91534 COMPAaADOR DE SOLOS DE P RCUSSÂO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV 
CHI DIURNO AF 0812015 0,25 0,46  CHI 	1,83 

TOTAL SERVIÇOS 1695 
1HSOH08 

368 AREIA PARA ATERRO 	P1 STO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) 1,05 143 	41.94 44,04 
TOTAL INSUMOS 4404 

TOTAL SIMPLES 6099 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

'p MM-- W2 59 
TOTAL GERAL 6099 

C6D DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

,_i(69O CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (Ci IP) 0,01 -1 	102,87 1,14 
08 CARREGADEIRA DE PNEUS HP lii (CHP) 0,01 H 	14034 1,56 

343 SERVENTE 002 H 	503 011 
TOTAL INSUMOS 281 

TOTAL SIMPLES 281 
ENCARGOS SOCIAIS 0,28 

BOI 000 
TOTALGERAL 309 

039 DESCRIÇÃO CONSUMO 0H10 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

CAMINHÃO BASCULANTES M3 PESO BRUTO TOTAL 16,000 KG, CARGA I,JTIL MÁXIMA 13.071 KG DISTÂNCIA 8 
ENTRE EIXOS 45014 POTÉ. 4CIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA CF4P DIURNO AP 0612014 

0,01 CHP 	146,27 098 

TOTAL SERVIÇOS 0,98 

TOTALSIMPLES 098 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BD1 DOO 
TOTAL GERAL 098 

CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

I230 ENCANADOR 	.: 0,10 H 	8/" 082 
12543 SERVENTE 0,10 

TOTAL IIJMOS 1,37 
SERVIÇOS 

/ 
±0219 CARGA; TRANSPORTE E DESCARC 'iDE TUBOS E PEÇAS EM PVC DM 1 50m ATÉ 15km 1,00 

TOTAl/SERVIÇOS -61 

EIN 	 AIS 126 

j. 



6S 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADAS 1 CALIDADES DE SETANIA CArOLE,VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO P4ARATØAN DESCANSO C#MP ESPERANÇA E 
GENIPAPEIRO 

	

Brn 	000 

	

TOTALGERAL 	324 

c 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
. 	 . . 	SERVIÇOS 	. 	 . 	 . 	. 

C0838 	CONCRETO PNIBR FCK 10 ripa OFI AGREGADO ADQUIRIDO 	 1,00 	M3 	277,88 	277,88 
C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A'/FUNDAÇÕES Uni 5 X 	 4,00 	£42 	31,10 	124,29 

TOTAL SERVIÇOS 402,27 

	

TOTAL SIMPLES 	402 27 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	93,45 

	

BOI 	000 
TOTAL GERAL 495,72 LçT 

ÇÕD 	 DESCRICÃO 	 CONSUMO UNXD CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 'E FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
92419 	 NÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR VE 0,25 Wl PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 	0,59 	M2 	45,23 	2624 

RESINADA 4 UTiUZACÕES PF 1212015 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 1 E CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES (DE 

92916 	EDIFÍCIOS DE MÜLTIPLOS PAVI! lENTOS EDIFICAÇÃO TÉRREA DL) SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6.3 	5,00 	KG 	10,24 	51;22 
MM MONTAGEM AF 1212015 

94105 	LASTRO DE VALA COM PREPARO E FUNDO LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CAMADA DE ERETA LANÇAMENTO 
MANUAL Ei' LOCAL COM NÍVELALTO DE INTERFERÊNCIA, AF 0612016 	 0 ,07 	M3 	178,02 	1246 

94962 	CONCRETO MAGRO PARA LAStRJ 1MÇ0 1:4,5:4,5  (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 	o 08 	M3 	212 99 	17 04 COM BETONEIRA 400 1 AF 0712016 
TOTAL SERVIÇOS 10696 

	

TOTAL SIMPLES 	10696 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,0D 

	

BDI 	000 
TOTAL GERAL 10696 

«* 
CÓD 	

IN$tJMOS 	
DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNtO CUSTO 	TOTAL 

9$28 	 TUBO PVC DER FO DEI 1 PIPA OM 150 MM PARA REDEDE AGUA (MaR 7665) 	 1,00 	M 	45,51 	45,51 

	

TOTAL INSUMOS 	4551 

	

TOTAL SIMPLES 	4551 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

EDI 	000 

	

TOTAL GERAL 	4551 'ç?3nrnygrffn1wJny 
CD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIa CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 
13347 	 CURVA 45 FoFo ES JUNTA ELÁSTICA DN 100 	 1,00 	UM 	17679 	178,79 

TOTAL INSUMOS 17879 

	

TOTAL SIMPLES 	178,79 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

501 	100 
TOTAL GERAL 17879 

iraawww 
CÓD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNI» CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 
13330 	 ' URVA 2230 FoFo ES JUNTA ELÁSTICA DN 100 	 1,00 	UM 	151,01 	151,01 

TOTAL INSUMOS 15101 

	

TOTAL SIMPLES 	15101 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTALGERAL 	15101 

a S RIÇOSn t IDW Õ Tr 
INS UMOS 

13363 	 CURVA 90 Ê0F0 ES JUNTA ELÁSTICA DN 100 	 1,00 	UM 	21348 	21348 
TOTAL XNSUMOS 213,46 

	

TOTAL SIMPLES 	21348 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

51)1 	000 
TOTAL GERAL 213.48 

CÓD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
INSUflaS 

13577 	 TE FoFo 6SF DM 150 x 50 PNID 	 1.00 	UM 	343.00 	343,00 

	

TOTAL INSUMOS 	-143,00 

	

TOTAL SIMPLES 	343,00 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0.00 
TOTAL GERAL 34300 

W UHOUNIDcUSTOTOTAL 
INSUMOS 	

SE' ISTRO GPtVEÇA 9/ PVC CI CABEÇOTE DM 50 9M1 	 1,00 	
0/ INSUMOS 	568,91 

	

/.TIMPUS 	565,91 

/ 	OS SOCIAIS 	0.00 



coMposiçÃo DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DAS 1 DCALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CAMP 
GENIPAPEIRO 

z 

PANÇA E 

•Brnppy 

W4tWflW!fl?1 GERAL 56891 

COD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL .INSUMOS. .. 
48 AOAPT( DOR PVC PBA BOLSA/ROSCA JE DII 50 / DE 60 MM 1,09 UM 	13,16 13.16 

TOTAL INSUMOS 1316 

TOTAL SIMPLES 13,16 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

8D1 000 

INSUMOS 
14080 REDUÇÂO FoFo FF ON 100 ,c 50 PN1O 1,00 UM 	23806 238,06 

TOTAL INSUMOS 238,06 

TOTAL SIMPLES 228,05 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BDI 000 
TOTAL GERAL 238,06 

C D DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL ...... INSUMOS 
15729 VENTOSA TRIPLICE FUNCÃO/FLAr GE DPI 50 P1125 100 UM 	1 852 28 1852 28 

TOTAL INSUMOS 1 £52 2$ 

TOTAL SIMPLES 1 852 28 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

801 OOO 
TOTAL GERAL 185229 

CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

10037 AJUDANTE 48,00 II 	548 310,94 
11530 MONTADOR 48,00 II 	8,33 399,78 
1243.:sERvÊNi-g . 	 .. 	 . 	. 48M0 1 	5,65 27096 

TOTAL INSUMOS 921,69 

TOTAL SIMPLES 981,69 
ENCARGOS SOCIAIS 854,17 

801 000 

rnWJWuZ. 	CWW!tW'JX 
TOTAL GERAL 1.835.86 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

10037 AJUDANTE 120,00 EI 	6,48 777,36 
11530 MONTADOR 120,00 EI 	8 33 999,46 
12312 ELETRICISTA 4000 EI 	833 333,15 
12320 ENCANADOR 80,00 II 	8,33 666,31 

TOTAL INSUMOS 277628 

TOTAL SIMPLES 2 776 28 
ENCARGOS SOCIAIS 2 41564 

BOI 
Tn'TAI rcoaÍ nn-, 

Ouo 

.OD. .  . DESCRIÇAO 	. 	 . CONSUME) UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88309 bEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 EI 	17.04 34,09 
88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00 H 	12,95 77,71 

6 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRI TRAÇO  1 4,54 8 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) 	PREPARO MECÂNICO 

M3 	20m3 20V' 53 COM BETONEIRA 400 L AF 0712016 1,00 

TOTAL SERVIÇOS 32132 
INSUMOS 

7325 ADITIVO IMPERMEABILIZAVITE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO 2000 KG 	546 109 11 
TOTAL INSUMOS 10911 

TOTAL SIMPLES 420,43 
ENCARGOS SOCIAIS O 00 

BDI 000 

COO 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	DESCRIÇÃO 	 . 	. 	. . CONSUMO UNID. CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88239 AJUIJAN 	DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29 EI 13,84 3,82 
88262 CARPIM EIRÓ DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,66 EI 16,93 28,04 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA OM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SFIP COM COIFA PARA DISCO 10 	0W 1 
DIURNO AF 08/2015 06 CII 13 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POflNCIÃ DE SFIP;COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI 9i693 
DIURNO AF 0812015 

021 CHI EI 006 

TOTALSERVI 5 3200 
INSUMOS 

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPETI ,ADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2  lx 1 1*11 E = 17 MM 1,34 M2 24 Al 
4491 PECA DE MADEIRA 11 tTI'JA / REGIONAL 7 53(7 9CM (33(3) MAO APARELHADA PP/FORMA) 2,31 M 6 	5 481 
4517 PECA DE MAU EIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO P/FORMA) 8,29 M /9 OS 
5068 PRE eO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2)1 II) 0,22 CC 64 / 2,50 

. 
•.., 	 .. .. 	 .... 	 .. 	 . 	.... 	 . 	. 	 . 

- ' 



'3 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS  

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADAS!. DCAUDADES DE BETANIA,CATOLE,VARJOTA,RAMALHETE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO,CANPO$44ANÇA E 
GENIPAPEIRO 

TOTAL 

TOTAL SIMPLES SIMPLES 92,38 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0.00 
TOTAL GERAL 9238 

0  ¥-0 E--  W~~ 11offilEtRiaO I  em MUNE  co~esummouniD, =CIO 
SERVIÇOS 

88238 AJUDA! ITE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01 H 	13,81 0,09 
88245 IRNADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 11 	16.91 0,65 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, 1 lIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AP 1212015 1,00 KG 	5,01 5,01 

TOTAL SERVIÇOS 5,75 
IMBUÍMOS 

37 MAME RECOZIDO 18 BWG 1,25 MM (0,01 (GIM) 0,03 KG 	10,28 0,26 
ESPACADOR / DISTMIUADOR CftCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGAU-!PïO *4,2 A 12,5- 

MM, COBRIMENTO 20 MM 0,37 UN 	0,12 0 , 05  

TOTAL INSUMOS 0,30 

TOTAL SIMPLES 6,05 
ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

BDI 0,00 

DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIDOS 

88316 ,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3$ 14 	12,69 30;20 
88317 OPERADOR DE BETOME RA ESTACI0NÁRIAJMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 E! 	í2 ' 65 19.28 

8922 BETONEIRA CAPACIDADE NOM' IAL DE 600 1 CAPACIDADE DE MISTURA 360 1 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
PDflNCLI 064 CV SEM CARREGADOR 	CHP OIURJ'J0 AP 11/2014 

0,71 0W3 , 28 z,53  

8922 BETONEIRA CAPACIDADE NOMI 4A1 DE 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÃSICO 
PO1ÉNCl/ DE 4 CV SEM CARREGADOR 	CHI DIURNO Ar 1112014 3 C 	 0 O, 

TOTAL SERVIÇOS 5277 
INSUMOS 

370 AREIA MEDIA POSP) JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JflIDA SEM TRANSPORTE) 0,75 113 	41,31 31,D2 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 362.87 1<8 	041 14804 
4721 PEDRA BRITADA J. 1 (95 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE 0,59 M3 	53,59 31.83 

TOTAL INSUMOS 21090 

TOTAL SIMPLES 263,67 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 
TnT&I raaI'rn,c', 

000 

COO - 	 DESCRIÇAO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88252 CARPIW fiRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.85 14 	18,01 33,24 
88209 'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,85 H 	18,11 33.43 
88316 tERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,54 El 	13,76 7620 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMEI O DE PONTEIRA 458414 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE a Cv CM? 
O 86 

DIURNO AP 0612015 
0 E! 	9 1 

VIBRADOR DE IMERSÃO DIÃME'I LO DE PONTEIRA 45MM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV CHI 
go 87 

DIURNO AF 06/2015 1 1 1,92 25 

TOTAL SERVIÇOS 14709 

TOTAL SIMPLES 14709 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BDI 000 
TOTAL GERAL 1470Q 

CONSUIJJQUNID. 	CUSTO 	- TOTAl. 
INSUMOS 

170 1 
FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE 1 M FIBRA COMPLETO COM TAMPA 8ARRILETE ESCADA E MATERIAL FILTRANTE 

00 	 8207 	35 	82 71 36 
CAPACIDADE 2356 rn'/h A 36,83 rn'/I, 

TOTAL INSUMOS 	32 071 36 

TOTAL SIMPLES 	82 071 36 
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

801 	DOO 
TOTALGERAL 	8201136 

COO DESCRIÇAO cONSUMO UNtO 	CUSTO 	TOTAL 
INSUr4OS 

14459 liSO FoFo C/  FLANGES 081 150 PMIO 	L1900 100 	UM 	105909 	1059 09 
TOTAL INSUMOS 	1 059 09 

TOTAL SIMPLES 	1 059 09 
ENCARGOS SOCIA 	0.00 

-- 

-- -- - -::. - - 
-- TOTAL 	 1.059,09 091M z -- - 

INSUMOS 
18721 VÁLVULA BORBOLETA wAFER ON 150 1,00 	UM 	401,12 	401,12 .-  



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 

;ESTE14A DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS i OCALIDADES DE 13ETANIA,CATOLE,VAR3OTA,RAMALHtTE, CANTA GALO, MARATOAN,DESCANSO,CAMPOS,ES E ÇA 'E 

GENIPAPEXRO 

TOTAL INSUMOS 

	

TOTAL SIMPLES 	4b1.12 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	000 

	

BOI 	0,00 
TOTAL GERAL ~42 

CÔO 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 
13963 	 11)60 FOFo Cf FLANGES ON 150 flUO - 1=500 	 1,00 	UM 	712,13 	713,13 

- 	 - 	 TOTAL INSUMOS 	712,13 

	

TOTAL SIMPLES 	712,13 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	000 

	

601 	0,00 

CÓD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 
13364 	 CURVA 90 FOFo 85 JUNTA ELÁSTICA ON 150 	 1,00 	UM 	332 132 	332.62 

TOTAL ~UNOS 332,82 

	

TOTAL SIMPLES 	333,83 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	O 00 

	

BOI 	0,00 
TOTAL GERAL 33282 

gnv 	 CONSUMO UNIO. CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 
4471 	 11)00 FoFo Cf FL/4NGES ON 150 PM1O - L-2500 	 1,00 	UM 	1.544,59 	1.544,59 

TOTAL INSUMOS 1.544,59 

	

TOTAL SIMPLES 	1.54459 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 
TOTAL GERAL 1.544,59 

C6D 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIO, CUSTO 	TOTAL 

INSU NOS 
17166 	 TE FF, BOF DPI 150 x 150 FIliO 	 1.00 	UM 	464,48 	464.48 

TOTAL INSUMOS 464,48 

	

TOTAL SIMPLES 	464,48 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 
TOTAL GERAL 464.48 

t $nnaas. 
CtD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNtO. CUSTO 	TOTAL 

ÏNSUMOS 
14473 	 1.100 FoFo C/ FLANGES DII 150 P1110 - L-'3000 	 1,00 	UM 	1.691.45 	1.691,46 

TOTAL INSUMOS 1.691.46 

	

TOTAL SIMPLES 	1 691,46 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

601 	0,00 

EM 
DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNJO. CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 
464 	 1.160 FoFo C( Ft,AMGES DM 200 PM10 - 1=3000 	 1,00 	UM 	2,157,90 	2.157,90 

TOTAL INSUMOS 2,157,90 

	

TOTAL SIMPLES 	2,157,90 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 
TOTAL GERAL 2,15790 

cóø 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. CUSTO 	TOTAL 

INS UNOS 
15094 	 EGISTRO Cf VOLANTE E FLANGE ON 200 P11113 	 1,00 	UM 	2.713,49 	2.713.49 

TOTAL INSUMOS 2.713,49 

	

TOTAL SIMPLES 	2.713,49 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 

m 
côo 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. CUSTO 	TOTAL 

INSU NOS 
14070 	 REO! çÃo EXCÊNTRICA C/ FLANGES DII 200x 100 PIlhO 	 1.00 	UM 	751,16 	751,16 

TOTAL INSUMOS 75146 

	

TOTAL SIIPLES 	781,16 
ARGOS SI ENC A!S 	0,00 

	

/ BOI 	0,00 

o 	 DESCRIC O 	 CONSUMO UNIO. /CUSTO 	TOTAL 

1850140$ 	 ( 	 - 
13427 	 CURVA FoFo 90FF DM 200 P1110 	 1,00 	UM 	476,70 	476,70 

-- 	

, 



6SS 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARXOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ri OCALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CANP f RANÇA E 
OENIPAPEZRO 

TOTALINSLJ 	47670 

	

TOTAL SIMPLES 	47670 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0.00 

	

601 	000 
TOTAL GERAL 47GERAL 476 (O 

	

COD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

	

68316 	 5EVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,25 	H 	13,72 	343 

	

TOTAL SERVIÇOS 	343 

	

TOTAL SIMPLES 	3,43 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

gW 

	

côo 	 DESCRI O 	 CONSUMO UNXD CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

	

68316 	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 3,96 	II 	13,72 	54,28 

	

TOTAL SERVIÇOS 	54,28 

	

TOTAL SIMPLES 	54,28 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

r 
r&ÓD  

1 NSUMOS 	
DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNI D. CUSTO 	TOTAL 

	

l600 	CAMINHÃO BASCULANTE 6 MB (C IP) 	 0,03 	II 	101,95 	3,39 

	

TOTAL INSUMOS 	339 

	

TOTAL SIMPLES 	3,39 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,24 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	3.C3 

	

CÔO 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIO CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

	

ROLO COMPACTADOR WERA1 )RIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO POTENCIA 80 HP PESO OPERACIONAL 5792 	
MÁXIMO 8,5 T LAR ORA TRABALHO 1,656 ti MATERIAIS NA OPEÇAO AF 0512014 	 II 	41 94 	2 9 

	

5795 	 MARTELETE OU ROMPEDOR PF EUMÁTICO MANUAL 26 1(0 COM SILENCIADOR CHP DIURNO AP 0712016 	0,03 	CFJP 	18,18 	0,61 
RETROESCAVAOEIRA SOBRE 1 OOAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA Uq 72 HP CAÇAMBA 

	

5875 	 CARREG CAP. MIM 0,79 113, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3 PESO OPERACIONAL MIN. 7 140 KG, 	 0 , 03 	CHP 	98,97 	3,30 
PR0EUNDIE' WE ESCAVAÇÃO MAX.4,50 M CFJP DIURNO AF 0612014 

REnOESCAVADEIM SOBRE í DOAS COM CAEGAOEIL4 TRAÇÃO 41(4 POTÊNCIA LÍQ 72 HP CAÇAMBA 

	

5877 	 CARREG CAP.  MIM  0,79113, CAÇAMBA RETRO CAP 0,18 M3 PESO OPERACIONAL MIM 7.140 KG, 	 0,07 	CHI 	40,73 	2,71 
PROFUNDIE] kDE ESCAVACÃO MAX.450M CHI DIURNO AP 0612014 

COMPRESSOR DE AR REBOcÃVE VAZÃO 189 PCM PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 P51 MOTOR DIESEL 

	

5953 	
POTÊNCIA 63 CV CHP DIURNO AF 0612015 	

003 	CHP 	40 60 	1 35 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE VAZÃO 189 PCM PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI MOTOR DIESEL 
 POTÊNCIA 	v CHI DIURNO. AF  06/2015 	 7 	CM 	5 	 OF / 

	

88262 	 CARPIM EIRO DEFORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,79 	EI 	17,54 	12,28 

	

88316 	 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 1,74 	EI 	13,40 	23,32 

	

TOTAL SERVIÇOS 	46,53 
INSUMOS 

	

4425 	 VIGA DE MADEIRA MAO APARILHADA 6 X 12 CM, MACAPANOUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 	0.19 	M 	19,18 	364 

	

_4T33 	PECA DE MADEIRA MAO APARELI kADA -7,5 X 75* CM(3X3 ) MACARANDUBA ANGEUM OU EQUIVALENTE DA 	
008 	M 	11,98 	0 , 96 REGIAO 

	

f61 	 PREGI DE ACO POLIDO COM CARECA 18 1< 27(21/2 X 10) 	 0,12 	KG 	11,85 	1,42 

	

i3340 	 PERFIL U CHAPA A( 000BRADÀ E 3,04 MM  EI 20 CM, ABAS= 5 C (4.47 (GIM) 	 004 	M 	2559 	102 

	

TOTAL II'ISUMOS 	7,05 

	

TOTAL SIMPLES 	5358 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	O Ou 

	

. 	 . 	•. 	 BOI 	0,00 

	

TOTAL GERAL 	5358 
wcrrIaw4aatI!I c 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO IJNID CUSTO 	TOTAL 

INSUMOS 	. 	 . 	. 	 . 

	

10037 	AJUDANTE 	 0,18 	EI 	6,13 	 1,10 

	

11530 	MONTADOR 	 0,65 	H 	7,88 	5,12 

	

11014 	ESCORAMENTO METÁLICO RI CIMIIMMENTO C/ CONTRAVEMTANENTO 	 1,00 	M3xMS 	7,66 	766 

	

TOTAL INSUMOS 	13,88 

	

TOTAL SIMPLES 	13,88 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	5,42 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	1930 

	

OD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

	

124 	 ADITIVO ACELERADI R DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 	 1,00 	L 	1134 	11 34 
TOTAL INSUMO7 1134 

	

TOTALSIMP,LS 	1134 

	

ENCARGOS SOQIAIS 	0.00 

	

BOI 	OOO- 

	

TOTAL íERAL 	11-54 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS i OCALIDADES DE BETANIA,CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCAN 
GENIPAPEIRO 

LUU OESCRIÇAO CONSUMO DM11) 	CUSTO 	- TOTAL 
SERVIÇOS 

88238 AJUDAI ITE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.02 14 	14,21 0,29 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,12 14 	1740 2,16 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA 60 OIÁMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 
AFI2/2015 1,00 KG 	70 70 

TOTAL SERVIÇOS 995 
INSLIMOS 

337 li A4ME RECOZIDO 18 EWG 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,03 KG 	10 58 0,26 
3 9017 

E5PACADOR / OISTANCIADOR CI 1CULR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALI4A0 * 4, 2 A 12,5* 
MM COBRIMENTO 20 MM 1,19 UM 	0,13 0,15 

TOTAL INSUMQS 042 

TOTAL SIMPLES 1037 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
--,'- 

+ ei aanwatztaituun TOTAL GERAL 1037 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNtO 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

12391 PEDREIRO 005 14 	762 038 
1D109 AREIA MEDIA 0,00 M3 	48,67 0,02 
10805 CIMENTO PORTLAND 0,60 KG 	0.53 0,32 
11069 EMULSÃO ADESIVA 0,10 KG 	9,54 095 

TOTAL INSUMOS 161 

TOTAL SIMPLES 167 
ENCARGOS SOCIAIS 0,33 

BOI 000 
TOTAL GERAL a 

CÓD DESCRIÇAO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88270 IMPEP MEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 14 	17,75 17,7e 
88316 ,EF1VEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,18 14 	1300 1534 

TOTAL SERVIÇOS 33,10 -- INSUMOS 	- 	 - 
7331 EM PROCESSC DE DESATIVACAOI EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO 0,11 1KG 	13 65 1,51 

11621 MANTA ASFAL1ICA ELASTON ERICA EM POIIESTER ALUMINIZADA 3 MM TIPO III CLASSE E (NBR 9952) 1,10 M2 	4277 47,05 
TOTAL INSUMOS 4256 

TOTAL SIMPLES 8166 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

EDI 000 
TOTAl ('PRA? rn 

-- 	:COD 	-- 	--- - 	- 	- 	- 	DESCRICAD 	- 	--- - 	CONSUMO UNtO 	CUSTO - TOTAL 	- 
- - -SERVIÇOS 	- - 	- 	- 	- - 	 - - 	- - 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,32 14 	18 05 5,60 
88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,11 4 	13,76 145 

TOTAL SERVIÇOS 7,13 
INSUMOS 

CAI VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453 0,44 KG 	0,94 0141 
162 FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) 0,02 011 	174 003 

TOTAL 1NSUMOS 044 

TOTALSIMPLES 757 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

801 000 

- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	 PESCRICAO 	- 	- 	- 	- 	- CONSUMO UNID. - - CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

66315 SE kMLHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,40 14 	16,48 56,04 
68316 Ç  tRVENIE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 10 11 	13,13 4069 
88631 ARGAMASSA TRACI 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL AF 08/2014 002 143 	315.17 630 

TOTAL SERVIÇOS 103,03 
INSUMOS 
TUBO ACD GALVANIZADO COM OSTURL CLASSE MEDIA 0W 1 1/2 	E= -3,25- MM PESO 3 61*  KG/M (MBR 

ssso 4,00 M 	23,43 

TOTALIFISUMOS 9374 

TOTAL SIMPLES 196,77 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

601 
TOTAl ('ERA? 

DOO 
Õnr 

- 	COD 	-- - 	- 	-- 	- 	- 	-- 	- 	- 	-- 	OESCRIÇAO. 	 - - - - CONSUMO 	UNtO. 	CUS 
SERVIÇOS 

66315 SI 1RALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,60 	H 	IS 
66316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160 	11 	12) 
88631 0,00 	M3 	Boi 

1) 
 

TOTAL SE 
INSUltOS 

ARGAMASSA TRACI 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL AF 08f201 

	

25,41 	 - 

	

- 20,24 	- 	- 

E 	 - 



ioL 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 4 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS 1 DCALIDADES DE BETANZA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA CALO MARATOAN DESCANSO CAtW4ESPERANÇA E 
GENIPAPEZRO 7 

546 BARRA DE E RRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) 55,00 KG 	4Ç8 251,66 
TOTAL INSUMQ 251,65 

TOTAL SIMPLES 298,22 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

Bot 000 

Ç& TOTAL GERAL 29822 

CÔO DESCRIC4O CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
: . . - INSIJNOS- 	•-. . 	 .- 	. 

10737 ESMERILI-IAOEIRA INDUSTRIAL fi HP) 4,00 H 	1.25 498 
10771 TALHA MANUAL (CHP) 4,00 EI 	0,19 0,78 
1007 AIUDANTE 16 00 14 	6,30 IO2 03 
11530 MONTADOR 16,00 1-! 	5120 131,18 
12543 SERVENTE 32,00 F1 	5,56 177,83 

TOTAL INSLJMOS 41680 
SERVIÇOS 

C0833 CONCRETO GROUTQ'AlI 50% DI PEDRISCO VI PESO LANCAÇ4EWTO E CURA 0.02 M3 	4 918,74 9837 
TOTAL SERVIÇOS 98,37 

TOTAL SIMPLES 51517 
ENCARGOS SOCIAIS 360,53 

BDI DOO 

So i  TOTALGERAL 87570 

côo DESCRIÇÃO CONSUMO UNZD 	CUSTO TOTAL 

,-N 
INSUMOS 

037 AJUDANTE 500 El 	607 3035 
1122 ARNADORJFERREIRO io oo H 	7,80 7804 

11979 SOLDADOR 0,50 H 	7,80 3,90 
1239j. PEDREIRO 

CANTONEIRA DE FERRO t 1/4 x /8 (L X E) 
O 60 14 	7 90 4 69 

10466 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2.1. x IAM, ESP=1/16 

5,32 KG 	5.91 31. 4? 
r0533 0,74 UM 	182,01 133,98 
11061 ELETRODOS 

FERRO CHATO 2 x 1/8 
0,30 KG 	17,88 5,36 

u334 
FERRO CHATO 314 x 3116 

0,81 ice 	5,42 4,31) 
12337 

FERRO CHATO DE 2 x 3/16 
0,42 KG 	6,54 2,74 

12339 
PARAFUSO EM AÇO C/PORCA CAI, EÇA SEXTAVADA 112 x 2 

2,03 (6 	6,86 13,95 
12388 2,00 UM 	1,48 2,97 

TOTALINSU?40S 31178 
SERVIÇOS 

C2039 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO C NRBONO 25 MICRA C/TRINCHA 1,30 M2 	5,36 6,97 
C2464 TINTA A ÓLEO EM PAREDES INTEl NAS DUAS DENÃOS 5/MASSA 1,30 M2 	10,66 13,86 

TOTAL SERVIÇOS 20,84 

TOTAL SIMPLES 332,62 
ENCARGOS SOCIAIS 110,16 

BOI 000 
TOTAL GERAL 44278 

DESCRIÇÃO CONSUMO DM10 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

14665 TI/E 1 FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PM10 	L=5800 1,00 UM 	226355 226365 
TOTAL INSUMOS 2 263 65 

TOTAL SIMPLES 2 263 65 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

901 000 

. 	 twa í 
TOTAL GERAL 226385 

C6D DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

13426 CURVA FoFo 90 FF ON 150 P1410 100 UM 	335,13 335,13 
TOTAL INSUMOS 335,13 

TOTAL SIMPLES 335,13 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

CÕD DECRICÃO CONSUMO UNtO 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

13993 TOr O C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 1,00 UM 	706 84 706,84 
TOTAL INSUMOS 70586 

TOTAL SIMPLES 706,84 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

901 000 
TOTAL GERAL 70684 

%waaTdNwsf 
COO DESCRIÇÃO CONSUMO DM10 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
18702 VÁLVULA BORBOLETA COM BOlA DN 100 1,00 UM 	94041 	A 94041 

TOTAL INSUMOSJ 94041 

TOTAL SIMPLES 94041 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTALG RAI. 041 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS IJNflARIOS 

/ 

	

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS i OCALIDADES DE srrANrA,CAroLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MAPATOM4,ØESCMISQ CAMS 	tçÃ 	E 

	

GENIPAPEJRQ 	
( 

	

cóv 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNtO 
INSUMOS 

	

13813 	 E) ffiENIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PNIO 	 1,00 	UN 	496,73 	496,73 

	

TOTAL INSLJMOS 	496,73 

	

TOTAL SIMPLES 	496,73 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

80Í 	000 

	

CÕD 	 DESCRIÇ O 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL INSUMOS 

	

13795 	 EXTREMIDADE FIANGE E PONTA DN 100 flUO 	 1,00 	UPJ 	188,15 	388 15 

	

TOTAL INSUMOS 	188 ,15 

	

TOTAL SIMPLES 	1C8,15 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

901 	000 
ias iS 

	

tOD 	 DESCRIÇAO 	 cONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL INSUMOS 

	

1445 	 LISO FoFo C/ FLANGES DPI 100 PlUO 1=4500 	 1,00 	uw 	1 €45 OS 	164306 
TOTAL INSUMOS i,645 OS 

	

TOTAL SIMPLES 	1 645 08 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

4: 	 1645 OS 

	

côo 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIO CUSTO 	TOTAL 
iNSUMOS 

	

13645 	 TE FoFo FF 0N Loa x 100 PiflO 	 t 00 	%JN 	462,49 	46249 
TOTAL INSUMOS 46249 

	

TOTAL SIMPLES 	462,49 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

801 	000 

raççrg 

	

CÓD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

	

15164 	 REGIS RO GAVETA OVAS, VOLANTE E FLANGE DM 100 PNI6 	 1,00 	UM 	1.527.57 		1 527 57 
TOTAL INSUMOS 1 527 57 

	

TOTAL SIMPLES 	1 527 57 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 
TOTAL GERAL 152157 

'7T nrn anir 

	

Côl) 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

	

36665 	 1% 80 F.F. C/FI,ANGE E PONTA Oh! 75 PN1O L=500 	 1,00 	UM 	359.17 	359,17 
TOTAL INSUMOS 35917 

	

TOTAL SIMPLES 	35917 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 
' 

TOTAL GERAL 35917 
.f,  

	

óo 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNtO CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

	

13424 	 CURVA FOFO 90 FF DN 75 PN1Q 	 1,00 	UM 	14793 	147,93 
TOTAL INSUMOS 147,93 

	

TOTAL SIMPLES 	147,93 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

801 	000 

	

TOTAL GERAL 	147,93 

	

COO 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNtO CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

	

18982 	 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2M!4 	 1,00 	M2 	4,20 	4,20 

	

TOTAL INSUMOS 	4,206  

	

TOTALSIMPLES 	420 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	420 

DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNI» CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 	 -. 	 . 

	

88253 	 AUXILIA, 1 DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 O 04 	H 	20,98 	0,76 

	

92136 	CAMINHONETE COM MOTOR A )IESEL POTÊNCIA 180 CV CABINE DUPLA, 43(4 0W DIURNO 41112015 	0,90 	CHP 	1(36,14 	0,42 

TOTAL SERVIÇOS / '1 18 

	

TOTAL SIMPLES 	118 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

801 	000_-" 



ôo3COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS - 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADAS 1 OCALIDADES DE SETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CAMPOS E4ANÇA E 
GENIPAPEIRO 

CÓD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL SERVIÇOS 
88315 SERVENTE COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13 H 	12,82 1,60 
90991 ESCAVADEIRA HIDRAULICAE OBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA  0,80  M3 PESO OPERACIONAL 178 r POTÊNCIA 

UQUIDA 110 HP 	CI-IP DIURNO AP 1012014 0,06 CI-IP 	141,72 8,86 

TOTAL SERVIÇOS 10 ,46 

TOTAL SIMPLES 10,46 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

--. 	.•: -. 	 •- 	 . 	 : 	 • 	 . 	 . 	 . BOI 0,00 
TL GERAL IDAS 

t : . 	 t 	. 	 . 	 . 

s 	o• 	. 

c6o DESCRIÇ O CONSUMO UNID 	CUSTO TOtAL 
SERVIÇOS 

88246 ASSEN ADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.03 EI 	22,05 o 66 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06 EI 	13,81 0,83 
TOTAL SERVIÇOS 149 

TOTAL SIMPLES 149 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 1,49 0~   DESCEI 	O CONSUMO UNXD 	CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS 
88246 ASSEU ADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 14 	22,08 0,88 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 08 II 	13.83 1,11 

TOTAL SERVIÇOS 1,99 

TOTAL SIMPLES 1,99 

.H-. -- 	 • 	 : 	 • 	 .- 	 .. 

ENCARGOS SOCIAIS 0,09 
. .. BOI 0,00 

filii 	1, 
TOTALGERAL 199 

CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO (MIlO 	CUSTO TOTAL 
SERVIÇOS 

88246 ASSEN ADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05 11 	22,02 1,10 
88316 ERVEN1E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.10 II 	13.79 1,38 

TOTAL SERVIÇOS 248 

TOTAL SIMPLES 248 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 24$ 

CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

12320 ENCANADOR 0,04 1 	8.12 O 32 
12543 SERVENTE 0,04 H 	5,50 0,22 

TOTAL INSUMOS 054 
. SERVIÇOS 	 .. .. . 

'2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE j/E  CAT PROF ATÉ 1.50m 0,18 M3 	14,58 2,62 
920 REATERRO C/CDMPACTAÇÃO NEC NICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA 0,18 M3 	10,48 1,89 
938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO As ÁLTICA COM BASE EM PEDRA 0,30 M2 	14,50 4,35 

TOTAL SERVIÇOS 658 

TOTAL SIMPLES 941 
ENCARGOS SOCIAIS 5,70 

BOI DOO 
TOTAL GERAL 15,11 

CÕD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

12320 ENCANADOR 0,04 H 	8,23 0,32 
12543 SERVENTE 0A4 EI 	5,58 0;22 

TOTAL INSUMOS 058 
SERVIÇOS 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 14 CAT. PROF. ATÉ 1.50m 0,18 M3 	14,79 2,66 
C2921 REATERRO C/CONPACTAÇÃO MAN ML 5/CONTROLE MATERIAL DA VALA 0.18 M3 	9,49 1,71 
C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇI O EM PEDRA TOSCA S/REJUNrnIENTO 030 N2 	9,18 2,75 
C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA 0,30 M2 	3,35 	1 1,00 

TOTAL SERVIÇOS 613 

TOTAL SIMPLES 8.68 
ENCARGOS SOCIAIS 6,45 

BOI 000 
TOTAL GERAL 15 13 

CõD CONSUMO UNIO. 	CUSTO TOTAL 
INSUMos 

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 C'P) 1,07 H 	102,39 7,37 

12543 SERVENTE 0,40 II 	5,011; 2,0  
10106 AREIA ASFÁLTICA USINADA A  QUI S4TE MOO 	 - 0,11 T 	195,05 

.. 	
:• 



COMPO9IÇ4O DE PREÇOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ACUA 
1
DAS 11OCALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOtA RAMALHETE CANTA GALO I4ARATOAN DESCANSO CAMP 	,E P RAFIÇA 

GENXPAPEIRO 

TOTALINSUMOS 3206 

TOTAL SIMPLES 3206 
ENCARGOS SOCIAIS 2,77 

BOI Doo 
aF( TOTALGERAI. 3483 

côo DESCRÇÂO CONSUMO UNID 	CUSTÕ TOTAL 
INSU NOS 

10725 COMPACrADOR DE PLACA VIBILA ÓRLA HP 7 (CHP) 0,05 4 	31,61 1,58 
10726 COMPACTADOR USO TANDEM AI TOPROPELIDO (CHP) 0,01 EI 	71,30 0,71 
10445 CALCETEIRO 0,20 H 	8,15 1,63 
12543 SERVENTE 0,50 El 	5,52 á'76 

TOTALINSLJMOS 668 

TOTAL SIMPLES 668 
ENCARGOS SOCIAIS 428 

DDE Doo 

Pflnw_wsfl 
COO DESCRIÇÃO CONSUMO UN!D CUSTO TOTAL 

XNSUMOS 
9825 TUBO PVC DEFOFO. JEI, 3 MPA DN 100 FIM PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) 1,00 M 	23,34 23,34 

TOTALINSUMOS 2334 

TOTAL SIMPLES 2334 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

7-' BOI 0,00 

r 34 
 

TOTAL GERAL 23 

côo DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

36084 11180 PVC PWI JEI CLASSE 12 DN 50 FIM PARA REDE DE AGUA (NBR 56471 1,00 M 	7,10 7,10 
TOTAL INSUMOS 710 

TOTAL SIMPLES 7,10 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 . 	.. . 	. 	. 	. 	 . 	. 	 . . 	

: 	• • 	. 	BOI 0,00 
GEML71Q 

mnwan 
côo DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
36373 11)80 PVC PBJL 301 CLASSE 12 DN 75 MM PARA REDE DE AGUA (NER 5647) 1,00 M 	14,41 14,41 

TOTAL INSUMOS 1441 

TOTAL SIMPLES 1441 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI DOO 
TOTAL GERAL 1441 

cySg DESCRIÇÃO CONSUMO UNTO 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

14040 REDUÇÃO PONTA/BOLSA )E FOFO DN 150 x 100 1,00 UM 	18781 18781 
TOTAL INSUF4OS 187,81 

TOTAL SIMPLES 18781 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 
TOTAL GERAL 187 	1 

J'WtSW) ' 
CÕD DESCRIÇÃO  CONSUMO UNTO. 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
13107 CURVA 2230 PBA COM PONTA E BOLSA DM 50 1,00 UM 	13,70 1370 

TOTALINSUMOS 1370 

TOTAL SIMPLES 1370 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

801 000 
TOTAL GERAL 1370 

- WtTU&i%W8 
côo DESCRICAO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
13112 CURVA 45 PDA COM PONTA E BOLSA DN 100 100 UM 	61,29 61,29 

TOTAL INSUMOS 61,29 

TOTAL SIMPLES 61,29 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

801 000 
TOTAL GERAL 61,29 

WVfML 
COD DESCRICAO CONSUMO UNTO 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
14039 REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 xis 1,00 UN 	17023 /7023 

TOTAL INSUMOS /17023 

TOTAL SIMPLES ' 	170,23 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

603/ 000 
TOTAL GERAk 170,2 

fl flCSWflYS 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ACUA DAS 1 )CALIDADES DE BETANIA CATOLE VATUOTA RAMALHETE CANTA GALO MARÂTOAN DESCANSO CAMPO$ 	NÇE 
GENIPAPEIRO 

CÓD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	e 	O TOTAl. 
INSUMOS 

£3144 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 t 1,00 UN 	78,00 78,00 
TOTALINSUMOS 7800 

. 
TOTAL SIMPLES 7800 

ENCARGOS SOCIAIS 0,00 
BOI 000 

TOTAL GERAL 7800 çA  
COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 

INSUMOS 
13143 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 1,00 UM 	44,00 44,00 

TOTAL INSUMOS 4400 

TOTAL SIMPLES 44,00 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

rn TOTAL GERAL 44,00 

coo DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTA 
INSUMOS 

L 
 

13099 CAP PBADN 50 1,00 UM 	6,00 6,00 
TOTAL INSUMOS 600 

TOTAL SIMPLES 6,00 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 

t!* TL GERALOTAL GERAL 600 

CÔO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

1310$ URVA 2230 PB.A COM PONTA E BOLSA ON 75 1,00 UM 	40,11 40,11 
TOTALINSUMOS 4011 

TOTAL SIMPLES 4011 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BDI 000 

CÓD DESCRrÇÃ0 CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

13109 URVA 22 30 PBA COM PONTA E BOLSA DN IDO 1,00 UM 	61,29 61,29 
TOTAL INSUMOS 61,29 

TOTAL SIMPLES 6129 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

nnraany TOTAl. GERAL 61.29 

CóD DESCRIÇÃO CONSUMO UNID. 	CUSTO TOTAL 
INSUNOS 

13114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DM 75 1,00 UM 	42,35 42.35 
TOTAL INSUMOS 4235 

TOTAL SIMPLES 4235 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI DOO 
TOTAL GERAL 42 35 

CÔo DESCRIÇ O CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

13115 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA OM 100 100 UM 	7243 7243 
TOTAL INSUMOS 72.43 

TOTAL SIMPLES 7243 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 0,00 
TOTAL GERAL 72,43 

COO DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INSUMOS 

13649 TE FoFo FF OM 150 x 150 PM1O 1,00 UM 	63465 63465 
TOTAL INSUMOS 63465 

TOTAL SIMPLES 63445 
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

BOI 000 

asnnawaww TOTAL GERAL 63465 

C  DESCRIÇÃO CONSUMO UNID 	CUSTO TOTAL 
INS UNOS 

13139 kEDUÇÃO PVC ERA PONTA! BOLSA UM 75 x 50 1,00 UM 	21,72 21,72 
TOTAL INSUMOSJ  2172 

TOTAL SIMPL( 21.72 
ENCARGOS SOCI4ÚS 0,00 

moI 
Tina. rdnai 

000 



1-o' 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 	 . 

SISTEMA DE ABASTE CIMENTO DE AGUA DAS 1 )CALIDADES DE BETANIA CATOLE VARJOTA RAMALHETE CANTA GALO, MARATOAN DESCANSO CAMPOS ES9ÇA E 

	

GENIPAPEIRO 	 / (- 

CóD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO IJNID CUSTO ( TOTAL 
INSUMOS 	 " 

13140 	 1 EDUCÃO PvC PBA PONTA 1 BOLSA DN 100 c 50 	 1,00 	IJN 	27 95 	 95 
TOTALINSUMOS 	2795 

	

TOTAL SIMPLES 	2795 . 	 .- 	 . 	 . 	
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 . : 	 . 	 . si» 	0,00 

:U±Raew wa !ia TOTAL GERAL 2 95 

COO 	 DESCRICÂO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL INSUMOS 
13141 	 l.EDUÇÃO pvc P94 PONTA 1 BOLSA DPI 100 x 75 	 1,00 	UN 	32,58 	32,58 

TOTALZNSUMOS 	3252 

	

TOTAL SIMPLES 	32,58 
ENCARGOS SOCIAIS 	a,00 

	

BOI 	000 

CÓD 

	

	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL INSUMOS 
15300 	 REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 P1116 	 1,00 	011 	1 572 66 	1.572 66 

TOTALINSIJMOS 157266 

	

TOTAL SIMPLES 	1 572 66 
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 

C'3D 

	

	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

15305 	 REGISTRO FLAMGE/CABEÇOTE DM50 PNI6 	 1,00 	UM 	57503 	575,03 
TOTAL INSUMOS 575 03 

	

TOTAL SIMPLES 	575,03 
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	575,03 

DESCRIÇAO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

7396416 	 R SATERRO DE VALA COM COMPACTAÇAO MANUAL 	 0,18 	113 	40,54 	7 30 
88267 	 ENCANADOR Ot BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,04 	11 	1775 	0,71 
88316 	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 004 	H 	13,51 	054 
93358 	 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AP 03/2016 	 018 	M3 	5346 	962 

TOTAL SERVIÇOS 	1817 
INSUMOS 

9513 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE 80 	

00 	li 	3 1 	 4 
DE = 20 MM X 2 3 MM DE PAREDE PARA LIGACAO 	

6 	 3,64 DE AGUA PREDIAL (MBR 15561)  
TOTAL INSUMOS 	364 

	

TOTAL SIMPLES 	2181 
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 
TOTAL GERAL, 2181 

nsnva z 
,rC)D  

SERVIÇOS 	
DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID. CUSTO 	TOTAL 

j267 	 ENCANADOR 011 BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,50 	H 	16,98 	8,49 
88316 	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,50 	EI 	12,93 	6 45 

TOTAL SERVIÇOS 	1495 
INSUMOS 

COLAR TOMADA PVC COM TR' VAS SAIDA COM ROSCA DE 50 MMX 112 OU 50 MMX 314 PARA UGACAO 14 	
PREDIAL DE AGUA 	 1,00 	UM 	11,95 	11 95  

3148 	 FITI VEDA ROSCA EM ROLOS OE18MMXSDM (LXC) 	 001 	UN 	984 	009 
3907 	 LUVA DE REI JCAO ROSCAVEL PVC 1 X 3/4 PARA AGUA FRIA PREDIAL 	 1,00 	UM 	2,33 	2,33 
6029 	 REGISTRO DE ES[ ERA PVC COM CABEÇA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 112 	 1,00 	UN 	12,90 	12,90 

TOTAL INSUMOS 	2727 

	

TOTAL SIMPLES 	4222 
ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

801 	000 

	

TOTAL GERAL 	4222 
4ÇL a 	Jtflt, 

COD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
SERVIÇOS 

88245 	 AUXILIAR DE ENCAPI' IOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 045 	11 	13,57 	6,17 
88267 	 ENCANADOR 011 BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 045 	EI 	16,63 	7,56 

TOTAL SERVIÇOS 	1373 
INSUMOS 

3148 	 mVEDAROSCAEMR0LOSDE I8MMX50M (LXC) 	 002 	UM 	964 	015 
12773 	 HIOROI ETRO UMUATO VAZAO MAIaNA DE 3,0 M3/H DE 1/2 	 1,00 	UM 	7340 	7340 

TOTAL INSUMOS 	7356 

TOTAL SIMPLES " 87 28 
ENCARGOS SOCIAIS/ O 00 

	

BO 	000 

	

TOTAL GERAl. 	87 28 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 	 O k 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS L )CALIDADES DE BErANIA CATOLE VAIUOTA RAMALHE1E r  CANTA GALO MARATOAN DESCANSO CAMPOSEANÇA E 

GENIPAPEIRO 

CÓD 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTL1OTAt 
SERVIÇOS 

5651 	 FORMA TABUJI PAPA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO SX 	 0,03 	M2 	27,45 	0,82 
88267 	 ENCANADOR OL BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,30 	-1 	1677 	5,03 
88316 	 ,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 0,30 	1 	12,77 	383 

94962 	CONCRETO MAGRO PAPA LASTRo, TRAÇO 1 4 5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
 

	

1 	 2 5 
BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 	

69 

	

COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 	 6 6 	2 

INSUMOS 

	

TOTAL SERVIÇOS 	1237 
••i 	 . 	 . 	 . 

63 	 KI CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4 COMPLETO 	 1,00 	UM 	29,60 	29,60 
3146 	 FI!i VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM )( lo M (LXC) 	 0,08 	UM 	2,64 	0,20 

	

TOTALINSIJMOS 	2980 

	

TOTAL SIMPLES 	42,17 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	4217 

-22 MENININHO 
CÔO 	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO IJNID. CUSTO 	TOTAL 

IMBUÍMOS 
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO M POLIPROPILENO (PP) PARA 'flJBO EM PEAD 20 MM X 314 PARA LIQACAO 

PREDIAL DE ACUA (N1 179) 	 00 	U 	1 9 	 1 6 

	

TOTAL INSUMOS 	198 

	

TOTAL SIMPLES 	1,96 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 

	

TOTAL GERAL 	1 96 

CÔO 

	

	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNID CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

13110 	 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DM 50 	 1.00 	UM 	16,38 	16,38 

	

TOTAL INSUMOS 	1638 

	

TOTAL SIMPLES 	16,38 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	1838 

CÔO 

	

	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIU CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

13113 	 CURVA 90 PRA COM PONTA E BOLSA ON 50 	 1,00 	UM 	1700 	1700 

	

TOTAL INSUMOS 	1700 

	

TOTAL SIMPLES 	1700 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 

	

TOTAL GERAL 	1700 

CÔO 

	

	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UNIU CUSTO 	TOTAL 
IMBUÍMOS 

13142 	 TE PVC PEA 90 COM BOLSAS DN 50 	 1,00 	UM 	
1

17,97 	17,97 

	

TOTAL INSUMOS 	1797 

	

TOTAL SIMPLES 	17,97 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	0,00 

	

TOTAL GERAL 	17,97 

côD 

	

	 DESCRIÇÃO 	 CONSUMO UN1D CUSTO 	TOTAL 
1 NSUMOS 

13111 	 CURVA 45 P84 COM PONTA E BOLSA 0M 75 	 1,00 	UM 	40,11 	40,11 

	

TOTAL INSUMOS 	4011 

	

TOTAL SIMPLES 	4011 

	

ENCARGOS SOCIAIS 	0,00 

	

BOI 	000 
VM  

	

TOTALGERAL 	40,11 

CÔO 

	

	 DESÇRIÇAO 	 CONSUMO UNIO CUSTO 	TOTAL 
INSUMOS 

15307 	 REGISTRO FLANGE/CABECOTE DM 100 PNI6 	 1,00 	UM 	841,43 	84143 
TOTAL INSUMOS 841,43 

	

TOTAL SIMPLES 	841,43 

	

AIS 	O 00 ENCARGOS SOCIAIS - 	 - 	 - 	
BOI 	0,00 

TOTAL GERAL 84143 
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ia 
%41 Anotaç5o de Responsabilidade Técnica - ART r D A r r 	ART OBRA / SERVIÇO 

Lei n°6496, ti ide dezembro de 1977 	%Id!%5n 	 REGISTRO ANTES D 
TERMINO DA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 	 OBRA/SERVIÇ 

N° CE20170245 2 

COMPLEMENTAR a CE213170184131 
INDIVIDUAL 

1 Responsável Técnico  

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS 

Titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP 0604336942 

Empresa contratada JOTA BAIRROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 	 Registro 000038639.5 

2. Contratante --  

Contratante PREFEITURA MUNI CIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 	 CPF/CNPJ 12.464.10310001-91 

AVENIDA DOS TRES PODERES 	 N° 75 

Complemento 	 Bairro CENTRO 

Cidade DEPUTADO IRAPUAN E NHEIRO 	 UF Cr 	 CEP 63645000 

Pais Brasil 

Telefone (85)35119-1218 	 Email 

Contrato 201703221 	 Celebrado em 2210312017 

• Valor; R$ 14.4011,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional NENHUMA IIAO OPTANTE 

3 Dados da Obra/Serviço  

Proprietário: PREFEITURA MUNI CIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 	 CPFÍCNPJ 12464 103/0001 SI 

DISTRITO BETANIA CATOLÉ V IRJOTA RAMALHETE CANTA GALO MARATOAN DESCANSO 	N S/N 
CAMPOS ESPERANÇA E GENIPAPEIRO 

Complemento 	 Bairro ZONA RURAL 

Cidade Deputado [raposo P,nis'iro 	 UF CE 	 CEP 63645000 

Telefone f85; 3569 1216 	 Email 

Coordenadas Geográficas: Lati ude O Longitude O 

Data de Início 2210312011 	 Previsão de termino 3010912017 

Finalidade 

______ 4 Atividade Tecnlca  

AI ATUACAO 	 Quantidade 	 Unidade 

38 ORÇAMENTO > RESO! UÇÃo 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL - 	 1,00 	 un 
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS 1-IIDRICOS -, 1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

5 PROJETO> RESOLUCArI 1025 > OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL -> OBRAS 	 100 	 um 
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS ->#1416 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Apot a conclusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa dsst7 T 	
/ 

______ 5. Observações 	 / 	 / 

1-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE Bt)A4 7ATOLÉ, VARJdrA 
RAMALHETE CAF-7M GALO MAÍ 1ATOAN DESCANSO CAMPOS ESPERANÇA E GENIPAPEIRO. ( 

6. Declarações 

Declaro que estou winipaíndo as m.tiras de acessibilidade previstas nas ma 1 cricas AB T, netiagis 

	 0 p

de5T6/2o

P 	0.135149 

7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Declaro serem verdadeiras as infi, i mações acima

de 	 de 

Local 	 data 	 i 	ITU#AM 	 PUANJMnVEIRO CNPJ 

9. Informações  

A ART é valida somente quando lotada mediante apresentação do comprovante d pagamento ou conferencia no cite do Crea 

Somente e considerada válida a kRT quando estiver cadastrada no CREA quitada possuir as assinaturas originas do profissional e contratante 

10 Valor  

A autenticidade tosta ART podo ser veriilcada em httpa //crea cc a/ao com br/pubtco/ com a chave Dm230 
impresso em 1711012017 as 152757 por,  ip 186.213A2.64 
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jf
i, 	

Lei n 6 6.96, 
 Antavcd;e1 oflbdadeJecuc;kF C R EA C E REGISTRO 	TIS 

TERMINO 
'

A --
..

, , - 

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do Ceará 	 OBRA/SE RVIÇO 
N° CE201702458 

• COMPLEMENTAR à CE201*9184131 
• 	 • 	 JNDJVIDüÃtTT - 

Valor da ART R$ 81,53 	 Pago em 2210912017 	 Nosso Numero 8212153607 

A auten(cldada desta ART pode ser verificada era taIpa Rase te si.......hrlpublcol com chave Bw28D 

Impresso em 17110t2017 às 152757 por.  ip 1862134264 
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, Anotação de Responsabilidade técnica - ART r D A _ r 	ART WIA / SERVIÇO - 
Lei ri- 6.496, d 1 de dezembro de 1977 	W%nfl 	 R SJRO ANTES DO 

ERMINO DA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 	 OBRA/SERVIÇO 

N° CE20170249638 

SUBSTITUI 	a 20170245932 
INDIVIDUAL 

- 1 Responsável Técnico  

JOSAFA ALVES BESERRA 

Titulo profissional ENOENHEII O CIVIL 	 RNP 2009623264 

2 Contratante  

Contratante MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 	 CPF/CNPJ 12 464 10310001 91 

AVENIDA DOS TRÊS PODERES 	 N° 75 
Complemento 	 Bairro CENTRO ADMIMSTRATIVO 

Cidade Deputado Irapuan Pinheiro 	 UF CE 	 CEP 63645000 

Pais: Brasil 

Telefone (88) 3560 1218 	 Emad ~ip@ig.com.br  

Contrato 201702081 	 Celebrado em 0610212017 

Valor. R$ 87.260,50 	 Tipo de contratante PESSOA ~]DICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional NENHUMA VÃO OPTANTE 

3 Dados da Obra/Serviço  

Proprietário: MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 	 CPF/CNPJ 12 464 10310001 91 
SEM DEFINIÇãO DIVERSAS LOC LIDADES DO MUNICIPIO 	 N SIN 
Complemento 	 Bairro ZONA RURAL 

Cidade Deputado Ilapuan Pinte iro 	 UF CE 	 CEP 63645000 

Telefone (88) 3569 1218 	 Email pmdip@lg.com.br  

Coordenadas Geográficas La/Ilude O Longitude :O 

Data de Inicio 2210912017 	 Previsão de termino 311120018 

Finalidade Saneamento básico 

4 Atividade Técnica  

AI ATUACÃO 	 Quantidade 	 Unidade 

17 FISCALIZAÇÃO » RES1 LUÇAO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL > 	 1000 	 un 
OBRAS HIDRÁULICAS E Ç  ECURSOS HÍDRICOS > CAPTAÇÃO DE AGUA > //1405 
DOMÉSTICA 

17 FISCALIZAÇÃO > RESI LUÇÃO 1025 -, OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL 	 1000 	 un 
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS >#1410 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

17 FISCALIZAÇÃO » RESC. LUÇÃO 1025-» OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL 	 IODO 	 )un 
SANEAMENTO >#1607 ADUTORA 

Apoa a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta Alh 

5 Observações 	 71 	 / 
ART de Fiscalização da construção do Sistema de Abastecimento de agua em 10 (dez) localidades sendo BI ia 	ole VanotaAarlhe 
Cantagalo Maratoen Descanso Campos, Esperança e Genlpapeiro 

 
_6 Declarações 

 

7 Entidade deClasse 
 

SINDICATO DOS ENGENMEIRW NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE) 	
gen 1(0 1 

8 Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as rnfoi maçôes acima 	

\rbsEs 	
; de  

Local 	 dele 	 Mil CIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEI O CNI' 12 464 103/0001-91 

9 informações ____________________________________________________ 

A ART e valide somente quando luitada mediante apresentação do comprovante o pagamento ou conferência no site do Croa 

Somente é considerada valida e ¼RT quando estiver cadastrada no CREA quitada1 possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.  

10 Valor  

Valor da ART R$ 61,53 	 Pago em 02110/2017 	 Nosso Numero 8212168702 

A autenticidade desiaARr pode serverdicadeom btipsi/cres cesilaccom 	 .yi(rZz1 
Impiessoem 03110/2017 A. OS 55 42 por ip 168194 127.247 
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RELATORIO FOTOGRÁFICO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHET CANTA 	- 

GALO, MARATOAN, DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E GENIPAPEIRO 

472688 

9359272 

CAPTAÇÃO NO AÇUDE RAIMUNDO NONATO E SILVA (AÇUDE DA BETÂNIA) 

Z11 í 1111 '111 1 1111111 1 11111 !:! 	 9~ 
CAPTAÇÃO NO AÇUDE RAIMUNDO NONATO E SILVA (AÇUDE DA BETÂNIA) 

Avenida dos Três Poderes, N2 75-Centro j Fone/Fax: (88) 3569-1218 
Deputado tnpuan P)nhe)ro - reré 



JAZIDA NA LOCALIDADE DE CANTA GALO 

• Avenida rfnç Trs Pndere Ç'JP 7Ç  -Centro 1 FnnpJFax (M) ,'4599-121 R 

Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará 
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RESERVATÓRIO EXISTENTE EM BETÂNIA ABASTECERÁ ZONA DE PRESSÃO 2 	 - 

E LOCAL PARA RESERVATÓRIO PROJETADO QUE ABASTECERÁ ZONA DE PRESSÃO 1 

venida dos Três Po4eres,N°75 - Centro Fcna/rax: (88' 359-1219 

Deputado Irapuari Pinheiro - Ceará 



LULALIDADE DE BrANIA 

Avenida dos Três Poderes, N 75--entro j Fone/Fax: (88) 

Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará 

LJC 1 tIMIMIVILN lO DE AGUA A SER AMPLIADA 

QUE VEtA 



LOCALIDADE DE BETÂNIA 



CASA A SER ATENDIDA 



Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará 

CASA A SER ATENDIDA 
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.4- 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP, IRAPUAN PINHEIRO 

QUE VE o0 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro. 

Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2018,03.09.1 
Data e Hora de Abertura: 	ás 	horas 
Razão Social: - CNPJ:  
Endereço: _____ CEP: 
Fone: 	Fax: 
Banco: ..__Agência N.°: _______ Conta Corrente n.°: - 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETÁNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHETA, CANTA GALO, MARATUAN, 
DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE 1 	BETÂNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHETA, CANTA GALO, MARATUAN, DESCANSO, 	R 

CAMPOS, ESPERANÇA E JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE DEP, IRAPUAN PINHEIRO.  
VALOR GLOBAL R$  

VALOR GLOBAL:R$ ............................ 

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS:05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 80 (SESSENTA) DIAS. 
Observações: 
• 	O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 -. Projeto 

Básico/Termo da Referência deste edital. 
• 	Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas asdespesas necessárias à 

execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
• Carga, transporte, descarga e montagem; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciánioa e outros; 
• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil / 
para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das 
obras e/ou serviços; 

Local/Data . ................................de ............................de ...................... 

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, 75-CENTRO - CE  R. 63.645-000 	 0 

DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.10310001-91 	 .:. .: 

FONE/FAX: (88)3569-1218- E-mail: pimail.com  
... 

uTJJ:? 	25 
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ANEXO III 
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

TEM 01 - MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE:CNOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou 
representante), Sr.c NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: <NOME DO CREDENOIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, OPF e endereço. 

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, relativo a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2018.03.09.1, podendo o mesmo, 
assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes dedocumentos de 
habilitação e proposta de preços e, assinar toda a documentação necessária e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, 
ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraidas pelo outorgado. 

(data) 

(representante legal) 

ENIDA DOS TRÊS PODERES, 75-CENTRO - CEP. 63.645-000 	 ç o 4P 

P. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.10310001-9I 	 4 
NE/FAX: (88) 3569-1218 . E-mail: pjp,imaiI.com 	 E 

u *:e 	26 
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ANEXO III 
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

TEM 02— MODELO DE DECLARAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETÃNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHETA, CANTA GALO, 
MARATUAN, DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E .JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. 

DECLARAÇÃO 

inscrito 	no 	CNPJ 	n ..................... 	 por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal 	o(a) 
Sr(a) ..................................... 	podador(a) 	da 	Carteira 	do 	Identidade 	n2 ............................ e 	do 	CPF 	n2 	........................ 
DECLARA, para fins do disposto na CONCORRÊNCIA PUBLICA N°201803.09.1 que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo 
lichatório, junto ao Município de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIU, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, junto ao Município de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste 
edital e seus anexos; 

o) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem 
assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2 ° , da Lei n. °  
8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data) 

(representante legal) 

'ENIDA DOS TIRES PODERES, 75—CENTRO - CEP. 63.645-000 
P. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.10310001 -91 
'NE/FAX: (88)3569-1218- E-mail: 2ffljpJ99p3ail.com  

-- 

ri 	 o 
o 

Edição 2013 12016 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO E A EMPRESA 

PARA OS FINS NELE INDICADOS. 

O MUNICÍPIO DE Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito pUblico interno, inscrita no CNPJ sob o N.° 
12.464.10310001-91, através da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE, neste ato represenlado pelo 
Exmo. SECRETARIO MUNICIPAL, Sr. JOSÉ RICARTE DA COSTA, apenas denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a 
pessoa jurídica , estabelecida na  , inscrita no CNPJ sob o n.°  e CG.F. sob 
o n° _______ neste ato representada por -, portador(a) do CPF no __________, apenas denominado de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação procedida da CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2018.03.091, tudo de acordo com as normas gerais da Lei 9.668193 e atualizada pelas Leis n°8.883/94 e 9.648198. 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO 

1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666193 e suas alterações e a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2018,03.09.1, objeto:CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHETA, CANTA 
GALO, MARATUAN, DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E JENIPAPEIRO NO MUNICPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DO EDITALe seus Anexos, devidamente homologada pelo 
Secretário de SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE, a proposta da CONTRATADA, tudo parte 
integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1- O objeto da presente avença é aCONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, CATOLÉ, VARJOTA, 
RAMALHETA, CANTA GALO, MARATUAN, DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E JENIPAPEIRO NO MUNICíPIO DE DEP, 
IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, em execução indireta, 

-"" sob regime de empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeto Básico/Termo de Referência e Projeto Básico de 
Engenharia, das plantas e do orçamenta adjudicado, partes integrantes deste instrumento independente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA —00 VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO 

3.1-0 valor global da presente avença é de R$ 	( 
3.2 - A fatura relativa aos serviços executados em cada periodo, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada 
á Secretaria, a cada quinze dias, para fins de conferência e atestação e posterior envio a Secretaria que providenciará u pagamento. 
3,3 - O pagamento será efetuado em até cinco dias após a conferência atestação da medição e fatura. 
3.4 .- Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza, conforme alíquota prevista no 
código Tributário Municipal, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra acima explicitada. 
3,5 - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do P15, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de até 20 
(vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento. 
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3.6 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprbvacãoriefinitiveíinitiva 
dos serviços executados, total ou parcialmente. 
3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cienlificada, a fim de 
que tome providências. 
3.8 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a)quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a 
CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços. 
3.9 O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na qual as faturas 
serão reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV. 

r-'-, 3.10- Independentemente da declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas todas as 
despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão de obra. 
3.11 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contraio, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado 
através de ato administrativo. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
AMM,:~w TU -  ,?flfl czanr7 ., rn-1swL- 	'«"fl1T8fl 

41-0 prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) 
DIAS, contados da emissão da primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n °  8.666/93, alterada e 
consolidada. 
4.2-0 inicio dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da primeira Ordem de Serviço. 
4.3- O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de12 
(DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n0 8.666/93, alterada e consolidada, 
4.4- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado, o qual será analisado e julgado pela 
contratante. 

CLÁUSULA QUINTA— DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1- As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas com recursos orçamentários oriundos do TESOURO 
MUNICIPAL/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS, 018 - TRANS. CONVÊNIOS UNIÃO/OUTROS, e correrão á conta da seguinte 
doaçoqjçamentáda:  

DESPESAS 

L - 	 _27  L 	0701 17.511.0024,1.017 4 4i0.51 00 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO  DOS SERVIÇOS 

6.1 - Os serviços serão executados mediante ORDEM DE SERVIÇOS emitida pela SECRETARIA CONTRATANTE; 
6.2- A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas: 

r_
3.645 
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a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal c(os profissionais, 
contendo identidade e atribuição/especificação técnica, 
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta q 	enham a 
cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente. 
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa 
prestação dos serviços. 
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados 
pela CONTRATANTE. 	 - 
e) Responder perante aPMDIP, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇAO, indenizando-a devidamente por 
quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades 
competentes e das disposições legais vigentes. 
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo 
após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou 
informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO, 
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, 
direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 
parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRFJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc,, ficando excluída qualquer 
solidariedade da PMDIP por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimptência da CONTRATADA, com 
referência às suas obrigações, não se transfere a PMDIP. 
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas 
e previdenciários relacionados como objeto do CONTRATO. 
i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
1) Respeitaras normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
m) Prestar os serviços de acordo com o projeto básico de engenharia parte integrante do presente Edital, com as exigências da 
fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, 
matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito 
desempenho; 

" 	CLÁUSULA SÉTIMA. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO 
................................................... 

71- A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como equipamentos de 
sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados da PMDIP), e equipamentos de propriedade 
da PMDIP. 
7.1.1 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados de acordo com a determinação / orientação da fiscalização da PMDIP, seguindo sempre o Orçamento 
previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediência ao Caderno de Encargos e as exigências da Ordem de Serviço 
específica. 
71.2- QUANTIDADE DE SERVIÇOS 
Cada ordem de serviços especifica explicitará os serviços a serem executados, especificando-os e quantificando-os em Planilha 
Orçamentária que servirá de base para as medições. 
7.1.3- MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
7.13.1 —Medição dos Serviços - Os serviços serão medidos a cada 15 (quinze) dias pela fiscalização. 
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7.1.3.1.1 - Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços da empresa vencedora da licitação. 
7.1.3.2 - Forma de Pagamento 
71,3,2,1 - A Secretaria pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprova 
ressalvada a incidência de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos 
diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste Edital e demais documentos da 
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
7.1.4- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPREVISTOS 
A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Cláusula Segunda. 
No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento da seguinte 
maneira: 
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada- Seinfra e/ou Composição Própria. 
Pelos seus respectivos preços unitários referidas na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo fator "K", resultado 
da seguinte Fórmula: 
VPG 

_____________________________ 
VOB 
Onde: 

VPG r  Valor da Proposta ganhadora 
VOS = Valor do Orçamento Básico 
O valor do K será parte integrante do Contrato 
7.1.5. DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização será da Secretaria do Município de Deputado lrapuan Pinheiro. 
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalização e posteriormente, se não 
houver solução compatível, com o (a) Secretário (a). 
7.1.6. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem Específica de Serviços, sob pena de executar 
e não receber. 

CLÁUSULA OITAVA. SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS 
».  

8.1, Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorização da PMDIP. 

7'\ 

 

CLÁUSULA NONA -  DAS ALTERAÇÕES 

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos termos da Lei 
Federal n.° 8.666193. 
9.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS SANÇÕES 

10.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções legais e da 
responsabilidade civil e criminal, ás seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu número, com 
base nas violações praticadas durante a execução desse contrato: 

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma 
físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global:. 
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- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços esteja4i concluídos; 
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratacta, 	de 
outras penalidades previstas emlei; 
- 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendações 
estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso; 
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em 
parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria; 
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atenderás recomendações de ordem técnica emitidas 
pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

10.2. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 
- advertência; 
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos deteminantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante 
pelos preluizos  resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 
•••••;aoamssiaemeea ,Lat

11.1. A nexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas no instrumento 
convocatório e as previstas em lei ou regulamento. 
112 Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas ás despesas decorrentes de 
encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na 
Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666193. 
11.3. C procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
sracsr:r . 	 O 	' 

12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta licitatória. 
12.3, O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.° 8.666193, 
alterada e consolidada., 
12.4. A inadimpléncia do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere 
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar  objeto do Contrato ou restringir a regularização e o 
uso dos serviços pela Administração. 
12.5, A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos do Processo Licitatõrio e 
deste contrato. 
12.6. Integram o presente contraio, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento ticitatório e a proposta 
adjudicada. 
12.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, pare definir as 
caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado. 
12.8. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, 
correrão por conta da Contratante. 

- 	 -.,--- 	 -.- ., 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DO FORO 

131. As partes elegem o foro da comarca de Deputado rapuan Pinheiro CE, como o único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim de direito, 
na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei. 

Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, em 	de __________ de 

MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

<NOME DO(A) SECRETÁRIO(A) GESTOR> 
SECRETÁRIO DE SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 

CONTRATANTE 

<Nome da Empresa> 
<NOME DO REPRESENTANTE> 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

CPF: 
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